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The constant industrial and technological development has established a scenario
where the electric demand has grown rapidly. In this sense, the increasing exploitation
of fossil fuels has achieved a strong reduction in its fields and increased pollution. It
has been necessary to raise awareness on the different types of primary energy sources
introducing those alternative sustainable non-polluting. Among these, renewable
sources present some interesting characteristics that make them attractive, such as
complementarity, free disponibility and never-ending capacity.
In this context, and as an alternative to traditional energetic vectors based on fossil
fuels, appears a new vector: hydrogen, which is an efficient non-polluting resource.
Besides, if it is implemented together with fuel cells, it can produce heat and electricity
with water being its only waste. Of all the developed technologies, the PEM fuel cells
have shown an excellent performance as sources of energy in different implementations
thanks to their reduced size, robustness and low temperature of operation.
According to what was written in the previous paragraphs, this thesis deals with
the development of a versatile Electric Energy Generation Hybrid System based on
PEM Fuel Cells and Supercapacitors. These devices present high power density and if
compared to more traditional technologies -still used nowadays- they are more compact,
robust and have a better lifespan. For these reasons, this combination allows you to
obtain a generation system of high power density (thanks to the continuous operation
of the PEM Fuel Cell) and good dynamic performance.
This system aims at being used as a flexible power supply source in multiple





El constante desarrollo industrial y tecnolo´gico ha establecido un escenario do´nde,
la demanda energe´tica, en especial la ele´ctrica, se incrementa ra´pidamente. En este
sentido la creciente explotacio´n de los combustibles fo´siles, ha logrado en las u´ltimas
de´cadas una fuerte reduccio´n de sus yacimientos y el incremento de la contaminacio´n
ambiental. Tomando conciencia de estos problemas surgio´ la necesidad de diversificar
las fuentes primarias de energ´ıa, introduciendo fuentes alternativas sustentables y no
contaminantes. Entre e´stas, las de origen renovable presentan algunas caracter´ısticas
que las hacen atractivas: complementariedad, libre disponibilidad y capacidad de
generacio´n inagotable.
En este contexto, como una alternativa a los tradicionales vectores energe´ticos
basados en combustibles fo´siles, aparece la posibilidad de emplear un nuevo vector: el
hidro´geno, un recurso no contaminante y eficiente. Adema´s, empleado conjuntamente
con Pilas de Combustible, puede producir electricidad y calor, con agua pura como
u´nico residuo.
En base a lo expuesto, en esta tesis se aborda el desarrollo de un Sistema H´ıbrido
de Generacio´n de Energ´ıa Ele´ctrica versa´til, basado en una Pila de Combustible
PEM y Supercapacitores. De las tecnolog´ıas desarrolladas, las Pilas de Combustible
tipo PEM, han demostrado un excelente desempen˜o como fuentes de energ´ıa en
diversas aplicaciones, gracias a su reducido taman˜o, robustez y baja temperatura de
operacio´n. Los Supercapacitores, presentan una alta densidad de potencia y frente a
otras tecnolog´ıas tradicionales actuales son mas compactos, robustos y poseen mayor
vida u´til. De esta manera, esta combinacio´n permite obtener un sistema de generacio´n
de alta densidad energe´tica (gracias al funcionamiento continuo de las primeras) y
muy buen desempen˜o dina´mico. El sistema desarrollado tiene por objetivo ser utilizado
como fuente de alimentacio´n flexible en mu´ltiples aplicaciones o bien, como una potente
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n y Motivaciones
La forma de vida actual del hombre ha contribuido a generar individuos fuertemente
dependientes de la energ´ıa ele´ctrica. En la actualidad, tanto en ciudades como en
sitios aislados, la vida se encuentra condicionada por el uso masivo de artefactos
ele´ctricos. Esta caracter´ıstica social, en conjunto con el crecimiento de la poblacio´n
y la industrializacio´n progresiva de los pa´ıses en v´ıas de desarrollo ha establecido
un escenario do´nde, la demanda energe´tica, en especial la ele´ctrica, se incrementa
velozmente.
El desarrollo industrial y tecnolo´gico que se verifico´ a partir de la segunda
mitad del Siglo XX hab´ıa provocado una creciente explotacio´n de los combustibles
fo´siles, particularmente los hidrocarburos (petro´leo y gas), situacio´n que se reflejo´ en
dos cuestiones fundamentales: la amenaza del agotamiento antes de lo previsto
de los yacimientos y el incremento exponencial de la contaminacio´n ambiental,
particularmente por la emisio´n de gases de efecto invernadero desde los centros
industriales y las grandes ciudades, que concentraron altos volu´menes de veh´ıculos.
Tal es as´ı que, desde las u´ltimas de´cadas del Siglo XX, la humanidad comenzo´ a
tomar conciencia de los problemas ambientales, econo´micos y de sustentabilidad que
implicaban continuar basando todo el consumo energe´tico mundial en la explotacio´n
de recursos no renovables y surgio´ la necesidad de diversificar las fuentes primarias de
energ´ıa. Como consecuencia, un nu´mero creciente de pa´ıses en el mundo unieron sus
esfuerzos y comenzaron a investigar y fomentar en conjunto la utilizacio´n de las fuentes
alternativas, no contaminantes, de energ´ıa. Considerando esto, nuestro pa´ıs no puede
ser ajeno a esta realidad mundial. A trave´s del desarrollo de las energ´ıas alternativas,
se tiene la oportunidad de contribuir al esfuerzo internacional, no so´lo de cuidar el
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medioambiente, sino en lograr la autosuficiencia energe´tica y al mismo tiempo obtener
beneficios econo´micos y sociales con base en el uso de estas nuevas tecnolog´ıas que
esta´n revolucionando la forma en que se produce y consume energ´ıa.
En su conjunto, las energ´ıas alternativas presentan una serie de caracter´ısticas
atractivas. Entre ellas se encuentra principalmente su libre disponibilidad y una
capacidad de generacio´n inagotable bajo la escala temporal humana. Dentro de
las existentes se pueden encontrar por un lado, las fuentes de energ´ıa primarias
renovables tales como la eo´lica y la solar, dos de las ma´s difundidas en las u´ltimas
de´cadas; y por otro, los vectores energe´ticos, que son aquellas sustancias que permiten
el almacenamiento de energ´ıa para su posterior uso conveniente. Estas u´ltimas, a
diferencia de las primeras, no existen en estado libre en la naturaleza y por lo tanto es
necesario producirlas, invirtiendo energ´ıa en ello.
El vector energe´tico que mayor relevancia ha tomado en las u´ltimas dos de´cadas es el
hidro´geno, postulado como firme candidato para sustituir al petro´leo en el camino hacia
un futuro energe´tico sustentable. El hidro´geno es un gas incoloro, inoloro, ins´ıpido,
altamente inflamable y no contaminante. Es el ma´s liviano de los gases conocidos
y, de los combustibles empleados, es el que tiene mayor contenido energe´tico por
unidad de peso y, de los que menos por unidad de volumen. Entre numerosos me´todos
existentes, puede ser producido en forma “limpia” por electro´lisis del agua, a partir de
electricidad generada por fuentes renovables como las mencionadas, constituyendo un
vector energe´tico 100% libre de contaminacio´n.
El aprovechamiento de este elemento puede realizarse en forma eficiente utilizando
Pilas de Combustible (FC), resultando las de tecnolog´ıa PEM (PEMFC) las que mayor
relevancia han tomado en los u´ltimos an˜os. Estos son dispositivos que permiten generar
electricidad mediante una reaccio´n de o´xido-reduccio´n del tipo electroqu´ımica, a partir
de la combinacio´n de hidro´geno y ox´ıgeno, sin contaminar el medio ambiente ni requerir
mantenimiento. Desde el punto de vista econo´mico se caracterizan por su alta eficiencia
(≃ 60%) y, dada su baja temperatura de operacio´n, constituyen una alternativa que ha
demostrado excelentes prestaciones, como fuente de generacio´n principal, en diversas
aplicaciones estacionarias y mo´viles. Sin embargo, las PEMFC, presentan limitaciones
dina´micas que requieren de su combinacio´n con alguna fuente auxiliar de alta densidad
de potencia. Estas estructuras se conocen como “h´ıbridas” y han demostrado un gran
potencial para la implementacio´n de sistemas de generacio´n de electricidad de alto
rendimiento, capaces de abastecer la demanda en forma continua, con una excelente
respuesta dina´mica y sin producir deterioro del medioambiente.
En base a la necesidad anterior, en los u´ltimos an˜os, la combinacio´n particular
de PEMFC con dispositivos de almacenamiento tales como bater´ıas, volantes de
inercia (flywheel) y Supercapacitores (SC), ha sido ampliamente investigada. De
los mencionados, las bater´ıas y los SC han tomado mayor relevancia debido
fundamentalmente a que no poseen partes mo´viles, simplificando el mantenimiento.
Respecto a las primeras, en la actualidad surgieron nuevas tecnolog´ıas, como las bater´ıas
de litio y las flowbatteries, con el objeto de reemplazar las bater´ıas convencionales
(plomo-a´cido) que presentan numerosas desventajas desde el punto de vista de su vida
u´til, densidad de energ´ıa, ciclos de carga/descarga y contaminacio´n. Sin embargo, estos
novedosos sistemas de almacenamiento esta´n siendo desarrollados para aplicaciones de
mediana y gran potencia. En consecuencia, actualmente, considerando factores tales
como taman˜o, cantidad de ciclos de carga/descarga y vida u´til, los Sistemas H´ıbridos
basados en PEMFC/SC son los que han demostrado mejor desempen˜o. En este sentido,
en esta tesis se aborda el ana´lisis, disen˜o e implementacio´n de un Sistema H´ıbrido de
Generacio´n de Energ´ıa Ele´ctrica (SHGEE) versa´til, basado en PEMFC/SC. Se pretende
que el mismo pueda ser utilizado como una fuente h´ıbrida de potencia en mu´ltiples
aplicaciones estacionarias, o bien, como una potente herramienta para la evaluacio´n de
avanzadas estrategias de gestio´n de energ´ıa, en a´mbito de laboratorio.
De acuerdo a lo expuesto previamente, la presente tesis ha sido organizada de la
siguiente manera:
En el Cap´ıtulo 2 se aborda la problema´tica energe´tica mundial y en nuestro pa´ıs,
producto de una economı´a basada en combustibles fo´siles. Es as´ı que se centran los
esfuerzos en demostrar la necesidad de diversificar la matriz energe´tica incorporando
energ´ıas alternativas tales como las renovables y el hidro´geno, un vector energe´tico de
excelentes propiedades, a los efectos de garantizar la seguridad energe´tica y reducir la
contaminacio´n ambiental.
En el Cap´ıtulo 3 se presenta, en una primera parte, el hidro´geno H2 como vector
energe´tico. Se describen sus propiedades, me´todos de produccio´n, almacenamiento y
transporte, intentando demostrar los beneficios de este gas combustible y el por que´ es
considerado un elemento fundamental en el camino hacia la independencia de los
combustibles fo´siles. En una segunda parte se introducen las Pilas de Combustible,
como dispositivos que han despertado un gran intere´s para producir electricidad a
partir del hidro´geno, con alta eficiencia y cero polucio´n ambiental. Para ello se describe
en detalle su principio de funcionamiento y caracter´ısticas principales, tecnolog´ıas
existentes y sus ventajas y limitaciones. Se intenta que el lector comprenda no solo
de la necesidad de introducir un nuevo recurso energe´tico, como es el hidro´geno, sino
tambie´n, de que manera e´ste se puede aprovechar en forma eficiente para la produccio´n
de energ´ıa ele´ctrica, sin contaminar el medioambiente durante el proceso completo
(desde la produccio´n de H2 hasta la generacio´n de electricidad).
En el Cap´ıtulo 4 se analizan con especial e´nfasis las configuraciones de Sistemas
H´ıbridos de Generacio´n de Energ´ıa ele´ctrica basados en Pilas de Combustible tipo PEM.
En este sentido, se estudian las caracter´ısticas principales de las diferentes estructuras
existentes ma´s importantes y la utilizacio´n de unidades de almacenamiento de energ´ıa,
particularmente Supercapacitores, como fuente auxiliar con el objetivo de mejorar el
desempen˜o dina´mico del SH. Finalmente, de acuerdo a lo expuesto, se selecciona la
configuracio´n para el Sistema H´ıbrido desarrollado en esta tesis y elige la topolog´ıa de
las interfaces de acondicionamiento de potencia que el mismo incorpora, a los efectos de
controlar el flujo de potencia entre las fuentes y la carga. El ana´lisis de funcionamiento
de estas u´ltimas se realiza detalladamente en el Cap´ıtulo 5, para obtener las ecuaciones
y conocer las caracter´ısticas de relevancia para su disen˜o.
En el Cap´ıtulo 6, dada la estructura elegida para el Sistema H´ıbrido y las interfaces
de potencia que lo componen, se realiza el dimensionamiento y disen˜o de cada uno de
sus mo´dulos. De esta manera, a partir de una PEMFC comercial se procede al disen˜o
e implementacio´n de las interfaces de acondicionamiento de potencia, el sistema de
adquisicio´n y control y las protecciones auxiliares necesarias. El esfuerzo en el disen˜o
fue realizado de manera de obtener un conjunto robusto y fundamentalmente versa´til,
que constituya por un lado, una escalable y versa´til fuente de alimentacio´n en zonas
aisladas (alimentacio´n de viviendas, escuelas, hospitales) y veh´ıculos de propulsio´n
ele´ctrica; y por otro, una herramienta u´til para investigacio´n de te´cnicas de control
avanzadas sobre estas novedosas estructuras, en a´mbito de laboratorio.
En el Cap´ıtulo 7 el SH es probado con el objetivo de demostrar su excelente
desempen˜o. En este sentido, a partir de la implementacio´n de un sistema de control
adecuado, que incluye los lazos de control de las interfaces de potencia y de nivel
superior de supervisio´n, se realizan pruebas individuales de sus mo´dulos y del conjunto
completo con el objetivo de alimentar un perfil de carga preestablecido. De esta manera,
se desea demostrar la gran potencialidad de este sistema como alternativa para la
generacio´n de energ´ıa ele´ctrica en forma continua y eficiente, sin emisiones nocivas




Las predicciones de decaimiento de las fuentes convencionales de energ´ıa,
conjuntamente con el incremento en el costo de los combustibles fo´siles, particularmente
del petro´leo y la problema´tica ambiental relacionada con su utilizacio´n, han potenciado
el intere´s en los recursos energe´ticos renovables. Desde de la de´cada del 80’, se observa
un sostenido crecimiento de la actividad de investigacio´n y desarrollo en relacio´n con
estas fuentes de energ´ıa que pueden desempen˜ar un papel importante en un futuro
energe´tico sustentable.
A partir del estudio y ana´lisis de diferentes fuentes bibliogra´ficas, en este cap´ıtulo, se
presenta una s´ıntesis que pretende contribuir al conocimiento de la situacio´n energe´tica
actual, los problemas asociados con la dependencia de fuentes de energ´ıa primaria
de origen fo´sil y la importancia de las actividades de investigacio´n y desarrollo para
resolverlos, particularmente en el a´mbito de las fuentes de energ´ıa renovables. Para
ello se provee un panorama general del consumo global de energ´ıa, las consecuencias
ambientales producto de la utilizacio´n masiva de fuentes de origen fo´sil, la situacio´n
energe´tica en nuestro pa´ıs y el estado actual de las energ´ıas renovables en el mundo.
2.1. Antecedentes Histo´ricos
El hombre, desde su aparicio´n, utilizo´ los recursos de la naturaleza, ya sea en forma
directa o a trave´s de ma´quinas para calentar, cocinar, transportar, iluminar y trabajar
los metales entre otras actividades.
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Los primeros seres humanos utilizaron la biomasa tradicional, es decir, la energ´ıa
de las plantas para producir fuego y calentar sus viviendas, cocinar y forjar sus
herramientas y armas. La fuerza de los animales fue aprovechada, como medio de
transporte, para las tareas de carga o fuerza motriz y para los grandes eje´rcitos. Las
primeras civilizaciones crearon ma´quinas para aprovechar la energ´ıa del viento y la
fuerza del agua. La energ´ıa del Sol se utilizaba para secar los granos e indirectamente
calentar los hogares (Godfrey, 2004).
El requerimiento energe´tico durante la revolucio´n industrial fue satisfecho
inicialmente mediante la quema de la madera (biomasa). Sin embargo, la fuerte
industrializacio´n elevo´ enormemente el consumo de energ´ıa provocando una crisis
y fomentando as´ı la bu´squeda de sustitutos energe´ticos. De esta forma, comenzo´ a
emplearse carbo´n (combustible fo´sil) como fuente de energ´ıa primaria.
Desde mediados del siglo XVIII y hasta fines del siglo XIX, la combinacio´n del
carbo´n (combustible fo´sil), la metalurgia del hierro (nuevos materiales) y las ma´quinas
de vapor (fuerza motriz) alimentaron la Revolucio´n Industrial. El gas comenzo´ a
utilizarse como combustible para iluminacio´n y calefaccio´n desde fines del siglo
XVIII, mientras que el uso del petro´leo se inicio´ efectivamente tras la invencio´n del
motor de combustio´n interna a fines del siglo XIX (Min˜o, 2003). De esta forma se
completa la trilog´ıa de las fuentes fo´siles. La invencio´n del generador ele´ctrico para
la produccio´n de electricidad y su aplicacio´n en los motores ele´ctricos y en las redes
ele´ctricas de distribucio´n marco´ el inicio de la era moderna, intensificando el proceso
industrializador.
El siglo XX trajo consigo una revolucio´n energe´tica y la aplicacio´n de todo tipo
de fuentes de energ´ıa para los ma´s diversos usos. En el per´ıodo comprendido entre
mediados del siglo XX y el an˜o 1973, en el cual se produce la primera crisis econo´mica
mundial, aparece la energ´ıa nuclear. Se expande la red ele´ctrica y la red de distribucio´n
de gas. La sociedad depende casi totalmente de los recursos fo´siles. En este per´ıodo
los combustibles fo´siles son abundantes y de bajo costo. Sin embargo, los procesos
continu´an siendo ineficientes y no consideran el impacto ambiental.
Posteriormente, desde la crisis de 1973 y hacia el an˜o 2000, en la fase postindustrial,
la manufactura sigue creciendo, al igual que los servicios y las comunicaciones, basados
en tecnolog´ıas en permanente mejora. Se comienza a utilizar ma´s eficientemente
la energ´ıa mediante la optimizacio´n de procesos y nuevos disen˜os y a reconocer
los impactos ambientales que e´stos producen (Sorensen, 2000). Debido a las crisis
econo´micas, la mencionada con anterioridad, de 1973 y posteriormente, la de 1979,
se toma conciencia de la dependencia del petro´leo. Y como consecuencia los pa´ıses
desarrollados comienzan a invertir en investigacio´n y desarrollo de nuevas tecnolog´ıas
basadas en fuentes de energ´ıa renovables (NTER). Luego, superadas las crisis baja la
inversio´n en estas nuevas tecnolog´ıas y se continu´a optando por el ”petro´leo barato”.
En la Figura 2.1 se muestra en que porcentaje de demanda de energ´ıa primaria han
participado los diferentes recursos energe´ticos en el per´ıodo comprendido entre el an˜o
1880 y el an˜o 2000.
Figura 2.1: Evolucio´n de los Recursos Energe´ticos en el Per´ıodo 1880 - 2000.
Finalmente, hoy en d´ıa, el calentamiento global, la vigencia del protocolo de Kyoto
(Unidas, 1998) y la inestabilidad del precio del petro´leo dan un nuevo y enorme impulso
al desarrollo de las NTER.
2.2. Economı´a basada en Combustibles Fo´siles
El crecimiento de la poblacio´n y la actividad econo´mica mundial esta´n imponiendo
una presio´n significativa sobre la “capacidad de carga” de la Tierra, es decir, la carga
ma´xima que la humanidad puede imponer de modo sostenible al medio ambiente antes
de que e´ste sea incapaz de sostener y alimentar la actividad humana (Hui, 2006). La
demanda de alimentos, agua potable, vivienda y energ´ıa esta´n aumentando as´ı como
tambie´n la polucio´n generada por el consumo de estos recursos. A su vez, el incremento
en la demanda de estos recursos es impulsado no so´lo por el crecimiento de la poblacio´n,
sino tambie´n del deseo de mejorar su nivel de vida. En general, un mejor nivel de vida
requiere un incremento en la energ´ıa utilizada por habitante. Estos dos factores juntos
conllevan a una mayor demanda de recursos limitados y la produccio´n de residuos
contaminantes y peligrosos.
Hoy d´ıa, casi la totalidad de la energ´ıa utilizada para el transporte y una
porcio´n significativa de aquella utilizada en aplicaciones estacionarias proviene de
combustibles fo´siles. Aunque, durante el siglo pasado, el quemado de combustibles
fo´siles ha provocado un tremendo crecimiento econo´mico, aumento de la productividad
y un mejor nivel de vida en algunas zonas del mundo, esta situacio´n actualmente
ya no es sostenible. El uso de combustibles fo´siles degrada el medioambiente y
causa enfermedades en la poblacio´n. Adema´s son fuentes finitas y aquellos pa´ıses
que requieren de un uso continuo y no poseen grandes cantidades de los mismos se
transforman en dependientes de aquellos que si pueden proveerselos.
Las reservas de combustibles fo´siles que la sociedad posee actualmente no llegara´n
a cubrir la demanda en el largo plazo. La poblacio´n mundial hoy en d´ıa supera los
6 mil millones de habitantes y su proyeccio´n hacia el 2050 espera que se duplique.
Los consumos actuales de energ´ıa por an˜o son de alrededor de 138,8 x 106 TWh y su
proyeccio´n hacia el 2050 casi se triplicara´. La diferencia en el factor de multiplicacio´n de
ambos para´metros obedece al hecho de que la proyeccio´n del crecimiento de la actividad
econo´mica mundial la marcara´ principalmente el sector industrial.
En las naciones industrializadas, una fuente ininterrumpida de energ´ıa es
fundamental para la estabilidad econo´mica y la seguridad energe´tica. Muchos pa´ıses
industrializados son muy dependientes de otros, por su energ´ıa. Sus economı´as
dependen de la voluntad de los pa´ıses que le proporcionen la necesaria para abastecer
su demanda interna.
Por u´ltimo, aunque los combustibles fo´siles se pueden consumir de manera ma´s
eficiente mediante la mejora de las te´cnicas de conversio´n de energ´ıa y otros medios,
ellos no son la solucio´n definitiva al problema de la demanda de energ´ıa y alternativas,
para satisfacer esta demanda, tendra´n que ser desarrolladas para un futuro energe´tico
sustentable.
2.2.1. Impacto Ambiental de la Economı´a Fo´sil
La combustio´n de combustibles fo´siles produce emisiones de gases y part´ıculas que
pueden afectar negativamente el medioambiente y la salud de las personas. El Dio´xido
de Carbono (CO2), que inevitablemente se genera al quemar combustibles fo´siles, es
actualmente considerado como una de las fuentes que contribuyen mayoritariamente
al recalentamiento global del planeta (efecto invernadero), el cual puede tener
consecuencias desastrosas en ciertas regiones produciendo severos cambios clima´ticos.
En el an˜o 1995 las emisiones globales totalizaron 22.190 millones me´tricos de
toneladas (MMT) de CO2, 852 MMT de CO, 99,27 MMT de o´xidos de nitro´geno (NOx)
y 141,9 MMT de dio´xido de sulfuro (SO2). Estos valores esta´n aumentando cada an˜o,
y este aumento se acelerara´ a medida que los pa´ıses con economı´as en desarrollo y
grandes poblaciones como la India y China se expandan.
Con 370 ppm, los niveles atmosfe´ricos de CO2 esta´n actualmente en sus niveles
ma´s altos de los u´ltimos 420000 an˜os. Los niveles de dio´xido de carbono hoy en d´ıa
son un 18% superiores que en 1960 y se estiman un 31% ma´s altos que en el an˜o 1750
cuando ocurrio´ la revolucio´n industrial (Lewis, 2005). Estudios histo´ricos muestran
una fuerte correlacio´n entre el CO2 atmosfe´rico y la temperatura del aire. Los efectos
de este crecimiento de la temperatura, tambie´n conocido como “calentamiento global”,
son desconocidos aunque ana´lisis predictivos sugieren serias consecuencias ambientales.
Entre los impactos ambientales se encuentran: pe´rdida de la biodiversidad, crecimiento
del nivel de los mares, mayores sequ´ıas, propagacio´n de enfermedades, cambios en los
patrones clima´ticos, aumento de las inundaciones, disminucio´n de los recursos de agua
dulce y un incremento de los feno´menos meteorolo´gicos extremos (wwl.org, 2005).
Los costos asociados con el tratamiento de enfermedades como el asma y la pe´rdida
de productividad de los trabajadores debido a sus problemas de salud esta´ teniendo
y tendra´ un impacto negativo creciente en las economı´as del mundo. Los NOx son
los principales responsables de la formacio´n de ozono ambiental que se crea cuando
la luz del sol incide sobre ellos o hidrocarburos. E´ste puede resultar un problema
especialmente grave en las zonas urbanas con alta densidad de poblacio´n. El ozono
es un irritante de las v´ıas respiratorias y puede causar dificultad para respirar y dolor
al inhalar, agravando los s´ıntomas de asma y tos en los nin˜os. El ozono tambie´n provoca
la inflamacio´n de las v´ıas respiratorias y disminucio´n de la funcio´n pulmonar en adultos
(Society, 1996). La exposicio´n a NOx tambie´n puede agravar la respuesta ale´rgica a
los ale´rgenos en personas sensibles, mas au´n en nin˜os. La contaminacio´n de part´ıculas
contribuye al exceso de mortalidad y hospitalizacio´n por enfermedad card´ıaca y del
tracto respiratorio en adultos (US Environmental Protection Agency, 2001). Otros
estudios han encontrado que la exposicio´n al humo del diesel, una fuente importante
de emisiones de part´ıculas, se asocia con un mayor riesgo de ca´ncer de pulmo´n. En los
nin˜os, este tipo de contaminacio´n afecta la funcio´n pulmonar y el crecimiento. Tambie´n
aumenta los s´ıntomas de la bronquitis.
Por todo lo expuesto en esta seccio´n, es importante considerar la relevancia
del esfuerzo necesario en investigacio´n y desarrollo de nuevas tecnolog´ıas que no
so´lo permitan mejorar el aprovechamiento de los combustibles fo´siles de manera de
reducir, como consecuencia, los gases contaminantes emitidos a la atmo´sfera, sino
adema´s de aquellas que impulsen la utilizacio´n eficiente de aquellas fuentes primarias
de energ´ıa renovables cuyo impacto ambiental es mı´nimo. Siguiendo esta l´ınea, son
necesarios, adicionalmente, vectores energe´ticos no contaminantes y eficientes que
permitan el almacenamiento de la energ´ıa producida por e´stas fuentes para un ma´ximo
aprovechamiento de los recursos disponibles con un mı´nimo dan˜o ambiental.
2.3. Produccio´n y Consumo Energe´tico Mundial
Desde el advenimiento de la Revolucio´n Industrial, el consumo energe´tico mundial
ha crecido de forma continuada. En 1890 el consumo de combustibles fo´siles alcanzo´ al
de biomasa utilizada en la industria y en los hogares. En 1900, el consumo energe´tico
global supuso unos 0,7 TW (0,7 x 1012 watts).
Durante el siglo veinte se observo´ un ra´pido incremento en el uso de los combustibles
fo´siles que se multiplicaron por veinte. Entre 1980 y 2004, las tasas anuales de
crecimiento fueron del 2%. En el mundo se utiliza una cantidad de energ´ıa del orden
de 1,14 x 1014 kWh/an˜o, equivalente a un consumo de potencia continuo de 15 TW
(terawatts). Actualmente, aproximadamente el 81% de la energ´ıa ele´ctrica es generada
a partir de fuentes no renovables (41% carbo´n, 17% nuclear, 17% gas natural y 6%
petro´leo) y un 19% hidroele´ctrica y otras renovables (principalmente eo´lica y solar),
tal como puede observarse en la Figura 2.2 (EIA, 2006).
Figura 2.2: Distribucio´n de la produccio´n de energ´ıa (2010).
De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Administracio´n de
Informacio´n de Energ´ıa de EE.UU.(EIA, 2006), la generacio´n de energ´ıa ele´ctrica
a partir de recursos renovables crecera´, pero su contribucio´n general al suministro
ele´ctrico mundial caera´ por debajo de su nivel actual a un 17% en 2030 (U.S.
International Energy Agency, 2006) como se muestra en la Figura 2.3.
La EIA preve´ adema´s un aumento en la capacidad de generacio´n ele´ctrica para
satisfacer la creciente demanda de electricidad y sustituir las viejas plantas de
generacio´n de electricidad. La mayor´ıa de estas adiciones proyectadas se espera que
vendra´n de las plantas de ciclo combinado de gas natural debido a su alta eficiencia
(50% y ma´s).
El carbo´n seguira´ desempen˜ando un papel importante a futuro. Segu´n la EIA, la
eleccio´n de la tecnolog´ıa para el incremento de la capacidad de generacio´n proyectada se
basa en la opcio´n ma´s barata disponible a un precio que dependera´ de la etapa actual
de desarrollo de cada tecnolog´ıa. Por lo tanto, las estimaciones de la EIA suponen
que el costo actual de los recursos renovables esta´ obstaculizando su potencial para
desempen˜ar un papel significativo en el mercado de generacio´n de electricidad.
Incluso con medidas de conservacio´n y eficiencia energe´tica, la demanda de energ´ıa
se duplicara´ (a 30 TW) en 2050 y a ma´s del triple de la demanda (a 46 TW) a
Figura 2.3: Distribucio´n de la produccio´n de energ´ıa estimada para el an˜o 2030.
finales del siglo XXI. Un promotor de gran parte de este incremento en la demanda
de energ´ıa sera´ el crecimiento de las economı´as de los pa´ıses no industrializados y las
grandes poblaciones del mundo que esta´n comenzando, por primera vez, a experimentar
los beneficios de vivir en comunidades electrificadas. En la actualidad, el 18% de la
poblacio´n mundial (pa´ıses desarrollados) consume el 56% de la energ´ıa mundial y el
restante 82% de la poblacio´n (pa´ıses no desarrollados) esta´ consumiendo un 44%. A
medida que la vida de las personas y las economı´as de los pa´ıses no desarrollados se
hagan ma´s intensivas en energ´ıa, habra´ un crecimiento acelerado en la demanda de e´sta
u´ltima. Para el an˜o 2030, se proyecta que los pa´ıses no desarrollados consumira´n el 57%
de la energ´ıa del mundo. Sin embargo, esto no se debe a una reduccio´n en el consumo
de energ´ıa por los pa´ıses desarrollados; sino debido a un aumento en el consumo de los
que se encuentran en vias de desarrollo y, en general, se preve´ que crezca en un 71%
(EIA, 2006).
2.4. La Descarbonizacio´n y el Rol de las Energ´ıas
Renovables
En los u´ltimos 130 an˜os, ha habido una transicio´n en los combustibles utilizados para
calefaccio´n y produccio´n de electricidad. En un principio se comenzo´ utilizando madera
y luego e´sta fue reemplazada por el carbo´n. Posteriormente el petro´leo reemplazo´ al
carbo´n y, por u´ltimo, comenzo´ a utilizarse gas natural. A medida que se avanza por
este camino, puede notarse que ha habido una reduccio´n en la cantidad de carbono por
cada a´tomo de hidro´geno en los combustibles utilizados.
Esta tendencia general de transicio´n en el uso de combustibles de alto carbono al
de combustibles bajos en carbono es conocido como descarbonizacio´n. El gas natural
tiene la mayor relacio´n hidro´geno-carbono ato´mico y las menores emisiones de CO2
de todos los combustibles fo´siles, que emiten aproximadamente la mitad de CO2 que
el carbo´n para la misma cantidad de energ´ıa. Debido a su competitividad de costos y
alta eficiencia, sera´ utilizado para producir una fraccio´n importante de la electricidad
demandada en el mundo. Sin embargo, como se ha demostrado en los u´ltimos an˜os, la
fuerte dependencia del gas natural para la generacio´n de electricidad sin una expansio´n
simulta´nea en su infraestructura ha inflado sus costos de manera significativa. Como
un medio para compensar el aumento previsto de los precios del gas natural y evitar el
riesgo de volatilidad de los precios debido al ra´pido aumento en su uso, se ha propuesto,
entre otras medidas, aumentar la generacio´n de electricidad de las centrales de carbo´n.
La ca´ıda de los precios del carbo´n y su abundancia en determinadas regiones en el
mundo han fortalecido este caso. Sin embargo, hasta que los problemas ambientales
que esta´n asociados con la quema de carbo´n y el manejo de las emisiones de CO2
se resuelvan, el carbo´n seguira´ siendo una fuente no-sostenible y contaminante de
electricidad. El gas natural ofrece un puente a un futuro de energ´ıa no fo´sil que es
consistente con la descarbonizacio´n. Al igual que los dema´s combustibles fo´siles, el gas
natural es un recurso finito. Como su contribucio´n a nivel mundial es altamente variable,
presentando picos de disponibilidad durante determinados per´ıodos y valles durante
otros, costos de produccio´n y transporte elevados y fundamentalmente disponibilidad
finita, las fuentes de energ´ıa libres de carbono ganara´n un papel fundamental en la
generacio´n primaria de electricidad.
Para evitar moverse en la direccio´n equivocada en el camino hacia la
descarbonizacio´n y considerando que el carbo´n, la madera y las reservas de gas natural
se agotan, las fuentes de energ´ıa alternativas no fo´siles tendra´n que ser introducidas
adicionalmente como fuentes de energ´ıa primaria. Entre e´stas se consideran el hidro´geno
(no renovable), la eo´lica, solar y otras renovables. Este ser´ıa el final en la v´ıa a la
descarbonizacio´n (Said Al-Hallaj, 2011). Un paso clave para alcanzar este objetivo es
la construccio´n de una infraestructura energe´tica que permita que una fuente libre de
carbono, como lo es el hidro´geno se distribuya a todos los usuarios de la misma manera
que el gas natural y la electricidad en la actualidad.
El hidro´geno es muy escaso en nuestro planeta y su produccio´n es un proceso
au´n costoso, e involucra actualmente enormes inversiones en investigacio´n y desarrollo.
Cuando se llegue a producir hidro´geno comercialmente de bajo costo, los problemas
energe´ticos y ambientales quedara´n resueltos, pues el hidro´geno, a diferencia de otros
combustibles, no es contaminante. Se puede producir por electro´lisis, proceso que
requiere grandes cantidades de electricidad, la cual puede obtenerse a partir de la
energ´ıa del sol, mediante paneles fotovoltaicos y de la energ´ıa del viento, utilizando
turbinas eo´licas. Tambie´n puede ser producido a partir de hidrocarburos como, por
ejemplo, el metano (Bolcich, 2011). La mayor parte del hidro´geno elemental se obtiene
“in situ”, es decir, en el lugar y en el momento en el que se necesita. En cualquier caso
en las pro´ximas de´cadas entraremos en una economı´a basada en el hidro´geno como
combustible secundario o vector energe´tico. La energ´ıa primaria para su obtencio´n se
estima que sera´ la solar y la eo´lica. De esta manera, el hidro´geno se podr´ıa utilizar para
producir calor mediante su combustio´n y electricidad mediante el uso de un motor de
combustio´n o a trave´s de pilas de combustible.
2.5. Fuentes de Energ´ıa Renovables
Existe un conjunto importante de fuentes energe´ticas renovables potencialmente
utilizables para la generacio´n de energ´ıa ele´ctrica. En particular, salvo la energ´ıa
geote´rmica y la energ´ıa proveniente de las mareas, las restantes fuentes de energ´ıa
alternativa corresponden a diferentes manifestaciones de la energ´ıa originalmente
proveniente del sol, transformada a lo largo del tiempo por variados mecanismos
naturales. Ejemplo de ello son la energ´ıa eo´lica, la energ´ıa de biomasa, la energ´ıa
hidra´ulica, etc. Una breve descripcio´n correspondiente a cada una de las ma´s
importantes fuentes de energ´ıa renovable se da a continuacio´n:
• Energ´ıa Solar.
El sol irradia sobre el planeta Tierra 100.000 TWh cada hora. Para el
aprovechamiento de esta energ´ıa se emplean ba´sicamente dos me´todos. Estos
son: la conversio´n fotovoltaica o la calefaccio´n de algu´n fluido. El primero de
ellos utiliza semiconductores fotosensibles que permiten convertir directamente
los fotones provenientes del sol en energ´ıa ele´ctrica. Si bien el rendimiento de
los mo´dulos fotovoltaicos es reducido (12%-18%), su costo ha ido decreciendo
con la expansio´n de su utilizacio´n, torna´ndose actualmente en una alternativa
viable y atractiva producto principalmente de los bajos costos de mantenimiento
e instalacio´n que posee. La segunda te´cnica para el aprovechamiento de la energ´ıa
solar consiste en emplear el calor que la radiacio´n del sol produce, para generar
electricidad en forma indirecta. Estos sistemas emplean superficies colectoras de
los rayos solares para calentar un fluido que posteriormente es forzado a describir
un ciclo termodina´mico. El trabajo u´til obtenido a trave´s de este ciclo permite
impulsar un generador de energ´ıa ele´ctrica.
• Energ´ıa Eo´lica.
La energ´ıa eo´lica ha sido aprovechada por el hombre desde los albores de la
civilizacio´n. En el pasado, sus usos principales tuvieron lugar principalmente
en la navegacio´n, el bombeo de agua y la molienda de granos. Recie´n pasada
la mitad del Siglo XX y ante necesidades energe´ticas concretas, los sistemas
de conversio´n de energ´ıa eo´lica a ele´ctrica recibieron un gran impulso. En la
actualidad este recurso se presenta como uno de los ma´s promisorios dentro del
a´mbito de las energ´ıas alternativas. Su aprovechamiento se realiza a partir de una
turbina que, al ser impulsada por el viento, pone en funcionamiento algu´n tipo de
generador ele´ctrico. Mundialmente existen muchos emplazamientos comerciales
para el aprovechamiento de este tipo de energ´ıa. La importancia de este recurso
energe´tico se evidencia en las expectativas que se tienen sobre el futuro del mismo.
Segu´n el Consejo Global de la Energ´ıa Eo´lica, la capacidad instalada de energ´ıa
eo´lica se incremento´ un 27% desde finales de 2006 hasta finales de 2007 hasta
un total de 94,1 GW, con alrededor de la mitad del incremento en los Estados
Unidos, Espan˜a y China. Se duplica la capacidad cada tres an˜os aproximadamente
(Valenciaga, 2001). La capacidad total instalada es de aproximadamente tres
veces la potencia producida promedio por estos sistemas que oscila actualmente,
por lo general, entre un 25% y un 40% de la capacidad nominal. La Argentina
posee zonas como la patagonia donde este recurso tiene gran potencialidad. Si
bien su explotacio´n es au´n incipiente ya existen varios emplazamientos para su
aprovechamiento.
• Geote´rmica.
Bajo la corteza de nuestro planeta se encuentra almacenada en forma de calor
una gran cantidad de energ´ıa denominada energ´ıa geote´rmica. Parte de ella se
encuentra dentro de reservorios formados en zonas de roca porosa en forma
de vapor o agua caliente. Para su explotacio´n, se bombea el fluido hacia la
superficie donde la energ´ıa que posee almacenada en forma de calor se emplea
para mover un generador ele´ctrico. El tipo de proceso utilizado en esta conversio´n
energe´tica depende de la temperatura a la cual se encuentre el fluido. Si bien su
aprovechamiento resulta dificultoso debido a la baja conductividad te´rmica de
los materiales involucrados, existen zonas que presentan un elevado gradiente
te´rmico resultando aptas para la explotacio´n de esta energ´ıa. En la actualidad se
esta´n investigando otras formas de utilizacio´n de este recurso ya que se presenta
como una energ´ıa confiable de gran potencialidad y de operacio´n ininterrumpida.
• Energ´ıa Hidroele´ctrica.
El agua fluyendo desde un nivel superior a otro inferior posee en cada instante
una cantidad de energ´ıa que se manifiesta en parte como energ´ıa potencial y
en parte como energ´ıa cine´tica. Es esta u´ltima clase de energ´ıa la susceptible
de ser transformada en trabajo constituye´ndose por lo tanto en la base de todo
aprovechamiento hidra´ulico. Desde la antigu¨edad el hombre utilizo´ la energ´ıa
cine´tica del agua de los r´ıos en la construccio´n de molinos hidra´ulicos. Sin
embargo, fue recie´n a finales del siglo XIX cuando se la empleo´ por primera
vez en la generacio´n de energ´ıa ele´ctrica. A pesar de ser e´sta una energ´ıa
renovable limpia, en la actualidad su principal explotacio´n se realiza a partir de
grandes centrales hidroele´ctricas las cuales producen un alto impacto ambiental.
En menor escala tambie´n se la puede aprovechar a trave´s de microturbinas.
Si bien la utilizacio´n de estas minicentrales hidroele´ctricas esta´ condicionada
por las caracter´ısticas del lugar de emplazamiento, suponen un mı´nimo impacto
ambiental.
• Energ´ıa de Biomasa.
Se define como biomasa a toda la materia orga´nica de origen vegetal o
animal, incluyendo en ella a los materiales procedentes de su transformacio´n
natural o artificial. Desde el punto de vista energe´tico, la biomasa se puede
aprovechar de dos maneras; quema´ndola para producir calor o transforma´ndola
en combustible. La naturaleza de la biomasa es muy variada, pero en general
se puede decir que se compone de hidratos de carbono, l´ıpidos y pro´tidos.
Su utilizacio´n con fines energe´ticos requiere de su pre procesamiento mediante
procesos f´ısicos (triturado, compactado y/o secado), qu´ımicos (hidro´lisis, piro´lisis
y/o gasificacio´n), biolo´gicos (microorganismos) y/o termoqu´ımicos (combustio´n,
gasificacio´n o piro´lisis). En el caso de su transformacio´n a combustible se
pueden obtener combustibles so´lidos (len˜a, astillas, carbo´n vegetal), l´ıquidos
(biocarburantes, aceites, aldeh´ıdos, alcoholes, cetonas, a´cidos orga´nicos) o
gaseosos (biogas, hidro´geno).
• Energ´ıa del Mar.
Los mares son grandes reservorios de energ´ıa, acumulada a partir de la interaccio´n
la masa de agua realiza con la radiacio´n solar, el viento y la influencia
gravitacional del Sol y la Luna. De esta manera, su energ´ıa puede clasificarse
de acuerdo a su procedencia en energ´ıa te´rmica, energ´ıa de las olas o energ´ıa
de las mareas respectivamente. La conversio´n de la energ´ıa te´rmica ocea´nica
es un me´todo para transformar en energ´ıa u´til la diferencia de temperatura
entre el agua de la superficie y el agua que se encuentra en la profundidad.
Si bien actualmente existen dos sistemas para el aprovechamiento de esta fuente
energe´tica los rendimientos obtenidos son bajos. La tecnolog´ıa utilizada para su
explotacio´n se encuentra en una incipiente etapa experimental. Las olas del mar
son un derivado terciario de la energ´ıa solar. U´nicamente el 0,01% del flujo de
la energ´ıa solar se transforma en energ´ıa de las olas. Una de las propiedades
caracter´ısticas de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes distancias con
poca pe´rdida de energ´ıa. As´ı, la energ´ıa generada en cualquier parte del oce´ano
termina en los bordes continentales. En comparacio´n la densidad de energ´ıa de
las olas por metro de costa es un orden de magnitud mayor que la densidad de
energ´ıa solar por metro cuadrado, constituyendo por lo tanto un recurso de gran
potencialidad. Dentro de los sistemas ideados para su aprovechamiento se puede
realizar una clasificacio´n entre los dispositivos flotantes y los fijos a la plataforma
continental. Todos ellos se encuentran en etapa de experimentacio´n. La energ´ıa
estimada que se disipa por las mareas es del orden de 22.000 TWh al an˜o. De
esta energ´ıa se considera recuperable una cantidad que ronda los 200 TWh. El
obsta´culo principal para la explotacio´n de esta fuente es el econo´mico. Los costos
de inversio´n tienden a ser altos con respecto al rendimiento. La limitacio´n para
la construccio´n de estas centrales, no solamente se centra en el alto costo de la
energ´ıa producida, sino tambie´n en el impacto ambiental que generan.
2.5.1. Retos de las Energ´ıas Renovables
Es importante tener una visio´n realista de las posibilidades, as´ı como los problemas
asociados con el uso de energ´ıas renovables. Los retos ma´s importantes para la adopcio´n




El principal obsta´culo que frena el desarrollo de las fuentes de energ´ıa renovables
es el econo´mico, porque normalmente son ma´s caras que los combustibles fo´siles o la
energ´ıa nuclear. Para avanzar en esta cuestio´n, la energ´ıa renovable debe ser generada,
almacenada y utilizada de una manera competitiva desde el punto de vista de los
costos. Aunque desde otro punto de vista, no es tan claro que las energ´ıas tradicionales
sean ma´s baratas, porque si incluye´ramos el costo que supone limpiar la contaminacio´n
que provocan o disminuir sus dan˜os ambientales, el precio de la energ´ıa obtenida del
petro´leo, carbo´n, gas o uranio, ser´ıa bastante ma´s alto del que tienen en el mercado. Es
en este sentido que existen muchos incentivos para mejorar las tecnolog´ıas asociadas y
reducir el costo de sistemas de energ´ıa renovable.
Respecto a los retos tecnolo´gicos, es importante considerar la investigacio´n y
desarrollo de nuevos materiales y me´todos que permitan no so´lo construir elementos
tecnolo´gicos que aprovechen estos recursos renovables para producir electricidad en
forma eficiente, sino que adema´s, permitan combinarlos para lograr continuidad en la
produccio´n dadas sus caracter´ısticas intermitentes individuales.
Finalmente los retos sociales son principalmente aquellos asociados al impacto
ambiental que producen los elementos tecnolo´gicos que permiten el aprovechamiento
de los recursos renovables disponibles (granjas solares o eo´licas, entre otras tecnolog´ıas)
y su aceptacio´n por parte de la sociedad. Entre e´stos se consideran la contaminacio´n
visual y la alteracio´n del ecosistema. Es muy importante evaluar adecuadamente el
lugar de emplazamiento de estos sistemas considerando que pueden afectar de manera
significativa los ha´bitos de vida de la poblacio´n y otros seres vivos. De hecho, e´ste puede
ser un factor determinante. Au´n cuando el recurso energe´tico existe en un determinado
lugar y e´ste es abundante, los estudios de impacto ambiental son fundamentales y esta´n
contemplados en la evaluacio´n de grandes proyectos. Tambie´n, es importante aprender
a usar eficientemente la energ´ıa, es decir, no emplearla en actividades innecesarias y
conseguir hacer las tareas con el mı´nimo consumo de ella posible.
A continuacio´n se enumeran algunas de las ventajas ma´s importantes del uso de
fuentes de energ´ıa renovables en la produccio´n de electricidad:
• La operacio´n de sistemas de energ´ıas renovables no producen emisiones nocivas,
incluyendo NOx, SOx, CO y part´ıculas, y por lo tanto no tienen efectos adversos
sobre la salud de las personas. Adema´s, no hay gases de efecto invernadero,
emitidos como resultado de su operacio´n.
• Debido a la gran cantidad de tecnolog´ıas “limpias” de produccio´n de electricidad,
las fuentes de energ´ıa renovables tambie´n son vistas como un medio para mejorar
la seguridad energe´tica. Puesto que la electricidad puede ser generada a partir
de una variedad de e´stas (solar, eo´lica, biomasa, etc.), un pa´ıs con una fuente de
e´stas caracter´ısticas con alto grado de disponibilidad puede aumentar la seguridad
energe´tica.
• En muchas zonas del mundo en desarrollo, la infraestructura de distribucio´n
ele´ctrica necesaria para proporcionar a los usuarios de electricidad no existe. La
infraestructura requiere una gran cantidad de recursos y puede ser costoso. A
menudo, los grandes generadores diesel se utilizan para proporcionar electricidad
en zonas sin infraestructura, pero esto tambie´n puede ser costoso debido a los
requerimientos de combustible (es necesario trasladar el combustible hacia el
punto de emplazamiento del generador) y costos de mantenimiento. En estos
casos, si un recurso renovable significativo esta´ disponible en la zona de intere´s,
algu´n sistema tecnolo´gico de produccio´n de electricidad basado en dicho recurso
es una alternativa viable.
Tambie´n hay muchos problemas asociados con los sistemas de energ´ıa renovable.
Algunas de las desventajas ma´s relevantes vinculadas con estos recursos son:
• Funcionamiento intermitente: debido a la caracter´ıstica de intermitencia de los
recursos de energ´ıa renovables, la demanda no puede satisfacerse con un alto
grado de fiabilidad. El almacenamiento de energ´ıa se hace necesario para lograr
un alto grado de fiabilidad y e´ste puede ser muy costoso. Si se pretende que
la energ´ıa renovable compita favorablemente con la generacio´n convencional
de electricidad basada en combustibles fo´siles, este problema tendra´ que ser
solucionado eficientemente. En el pa´ıs hay varios proyectos liderados por el
FONCYT en esta a´rea.
• Estabilidad de la Red: estudios realizados han encontrado que si la penetracio´n
del viento excede a la demanda ma´xima de la red en un 20-30%, entonces la
estabilidad e´sta se convierte en un problema (Dutton, 2000; Paynter, 1991).
La utilizacio´n de algu´n tipo de mecanismo de almacenamiento de energ´ıa
sera´ necesario si los niveles ma´s altos de penetracio´n en la red se van a superar. De
esta manera, la energ´ıa se puede almacenar cuando los niveles de produccio´n son
altos y se libera a la red ma´s tarde, mejorando as´ı la utilizacio´n de la capacidad
y la economı´a del sistema de energ´ıa renovable instalado.
• Los altos costos de capital inicial: como resultado de los altos costos de capital
de inversio´n inicial en los sistemas de energ´ıas renovables, la gestio´n inteligente
de la energ´ıa debe ser empleada para reducir al mı´nimo el costo de la electricidad
durante la vida u´til del sistema.
2.6. Proyeccio´n Energe´tica en Argentina
La poblacio´n de la Repu´blica Argentina, de acuerdo al censo del 27 de octubre de
2010 que realizo´ el INDEC, asciende a 40.117.096 habitantes, con una densidad media
de 14,4 hab/km2. As´ı mismo, la poblacio´n se incremento´ en 3.856.966 de habitantes
desde el 2001, lo que implica un aumento de requerimientos energe´ticos para satisfacer
las necesidades de la industria y del comercio y la demanda per capita de los ciudadanos
en pos de una mejor calidad de vida. En la Figura 2.4 puede muestra el crecimiento en
el consumo energe´tico, en kWh por habitante, desde la de´cada de 1970 y hasta el an˜o
2009.
2.6.1. Descripcio´n del Sistema Ele´ctrico Argentino
La Argentina es un pa´ıs muy extenso. Debido a las grandes distancias entre las
regiones donde se encuentran las principales centrales hidroele´ctricas (Comahue y
Noreste) y las regiones donde se concentra la demanda ele´ctrica (Buenos Aires y
Rosario), se requiere de un amplio y complejo sistema de transporte y distribucio´n
de energ´ıa ele´ctrica, con ma´s de 9000 km de l´ıneas de alta tensio´n (500 kV). El sistema
tiene una potencia instalada de 24.000 MW. En el an˜o 2006 se generaron, solamente
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Figura 2.4: Crecimiento del consumo energe´tico per ca´pita.
Debido a que el crecimiento de la demanda de energ´ıa ele´ctrica supero´ todas las
expectativas, desde hace algunos an˜os comenzo´ a desarrollarse un plan de corto plazo
y elaborarse un plan estrate´gico de mediano y largo plazo. En el primer caso, se han
lanzado varias obras importantes de generacio´n ele´ctrica y una significativa expansio´n
del sistema de transporte en extra alta tensio´n a trave´s del Plan Federal de Expansio´n,
en el que se incluye la integracio´n del sur de nuestro pa´ıs al Sistema Interconectado
Nacional. La primera parte de esta obra de interconexio´n ya esta´ concluida. El 1 de
marzo de 2006 fue inaugurada la interconexio´n entre el Mercado Ele´ctrico Mayorista
(MEM) con el Sistema Patago´nico (MEMSP) a trave´s de la l´ınea Choele Choel-
Puerto Madryn. Este plan incluye, adema´s de la l´ınea mencionada, la l´ınea Comahue-
Cuyo, la l´ınea minera (Cuyo-Noroeste Argentino), la l´ınea Noroeste Argentino-Noreste
Argentino y la tercera l´ınea entre la central hidra´ulica de Yacyreta´ y el Gran Buenos
Aires.
Empleando distintos modelos de planificacio´n de la expansio´n ele´ctrica y utilizando
hipo´tesis moderadas de crecimiento de la demanda, se ha llegado a la conclusio´n de
que hay que incorporar al sistema de generacio´n argentino alrededor de 40.000 MW
nuevos de potencia antes del an˜o 2025.
De esos 40.000 MW, se preve´, a corto plazo, la incorporacio´n de alrededor de 3500
MW de nuevas fuentes de generacio´n en los pro´ximos tres an˜os, con lo que se satisfar´ıa
el suministro ele´ctrico de los pro´ximos an˜os. Esos 3500 MW esta´n compuestos por:
la terminacio´n de la central nuclear Atucha II (750 MW), la elevacio´n de la cota de
la central hidra´ulica de Yacyreta´ (1000 MW), dos ciclos combinados, de 800 MW
cada uno, a instalarse en Campana y en los Timbu´es (1600 MW) y pequen˜as obras
hidroele´ctricas (Claudio Carpio, 2009).
Analiza´ndolo desde el punto de vista de la proyeccio´n de la energ´ıa demandada
y generada hasta el an˜o 2025, se puede observar que, aun incluyendo los proyectos
anteriormente mencionados, queda una importante cantidad sin definir. Esta cantidad,
alrededor de 36.500 MW, deber´ıa ser establecida en el plan estrate´gico de mediano y
largo plazo.
Parte de esta diferencia se preve´ que podra´ ser provista por nuevas plantas de
generacio´n de gas natural, aunque hay que tener en cuenta la extensio´n geogra´fica
de nuestro pa´ıs y que se deben construir nuevas y extensas l´ıneas de transporte de
energ´ıa ele´ctrica, o bien, gasoductos que lleven el gas natural a los generadores en su
punto de emplazamiento. Otra opcio´n consiste en la instalacio´n de pequen˜as centrales
nucleares cerca de la demanda, evitando as´ı problemas de transporte. Aunque en este
caso no alcanza con que sea conveniente desde el punto de vista econo´mico, desde
la estabilidad del sistema ele´ctrico o desde la seguridad del suministro, sino que es
importante considerar el destino de los residuos nucleares y la seguridad de operacio´n
de las plantas por sobre todas las cosas.
En Argentina, existen varias alternativas basadas en la produccio´n de energ´ıa
ele´ctrica a partir de recursos renovables, principalmente solar mediante paneles
fotovoltaicos y eo´lica a trave´s de aerogeneradores. En nuestro pa´ıs existe un gran
potencial para la explotacio´n de estos recursos. Asimismo es posible utilizar la energ´ıa
generada a partir de estas fuentes para producir Hidro´geno mediante electro´lisis y
as´ı poder almacenarlo para utilizarlo posteriormente para la produccio´n de electricidad.
El hidro´geno puede ser agregado o mezclado con gas natural hasta un 10 a 20%
y transportado como e´ste u´ltimo para abastecer de energ´ıa a plantas de generacio´n
ele´ctrica distribuidas en diferentes lugares, o bien para ser empleado como combustible
en veh´ıculos ele´ctricos basados en Pilas de Combustible.
2.6.2. Matriz Energe´tica en Argentina
Los combustibles fo´siles contribuyen ma´s del 90% a la matriz energe´tica argentina,
y su generacio´n ele´ctrica se basa principalmente en energ´ıa te´rmica (fo´sil), hidra´ulica y
nuclear. En la Figura 2.5 se representa la distribucio´n de estas fuentes en el an˜o 2010,
perteneciente al u´ltimo informe publicado por la Secretar´ıa de Energ´ıa a fines del 2011.
Figura 2.5: Matriz Energe´tica Argentina al an˜o 2010.
Si bien en nuestro pa´ıs no se preve´ actualmente que sea posible el reemplazo
sustancial de los combustibles fo´siles en el corto plazo, ni en el mediano, existen hoy
algunas l´ıneas de accio´n que tienen el consenso internacional y que esta´n encaminadas
en la direccio´n hacia el proceso de “descarbonizacio´n”. Estas pueden agruparse en tres
categor´ıas, a saber:
• Reducir la relacio´n CO2/kW al utilizar recursos fo´siles: Esta opcio´n
requiere liberar menos dio´xido de carbono a la atmo´sfera por cada kilovatio-
hora de energ´ıa que se produce o consume al utilizar recursos fo´siles. Este
concepto implica el desarrollo de nuevas tecnolog´ıas energe´ticas que, si bien siguen
utilizando recursos fo´siles, lo hacen de manera ma´s eficiente.
• Diversificar la matriz energe´tica: En los u´ltimos cuarenta an˜os el uso de la
energ´ıa fo´sil aumento´ en comparacio´n con el uso de todas las fuentes de energ´ıas
primarias. Es posible cambiar esta tendencia diversificando la matriz energe´tica
de cada pa´ıs. Esto quiere decir que es importante incorporar ma´s fuentes de
energ´ıas renovables y de tecnolog´ıas maduras como la nuclear y la hidroele´ctrica
en gran escala. La diversificacio´n incluye tambie´n el uso de combustibles no
fo´siles, como bioetanol, biodiesel e hidro´geno. Los dos primeros son factibles de
ser implementados ya de manera directa y el u´ltimo, tal como se menciono´ en los
u´ltimos pa´rrafos de la Seccio´n 2.4 es au´n materia de fuerte investigacio´n.
• Ahorrar energ´ıa y mejorar la Eficiencia Energe´tica: El consumo de
energ´ıa de un pa´ıs se divide en cinco grandes componentes: domiciliario, pu´blico,
industrial, agropecuario y comercial (transporte). Los dos primeros tienen que
ver con pautas sociales de consumo, materiales de construccio´n utilizados
en las viviendas, electrodome´sticos, artefactos de gas, sistemas ele´ctricos y
climatizacio´n del hogar. En nuestro pa´ıs la contribucio´n domiciliaria al consumo
de energ´ıa per ca´pita es relativamente importante, y en general es as´ı para otras
naciones. Esto significa que una reduccio´n en los gastos de energ´ıa domiciliarios
reducira´ sensiblemente el consumo global de energ´ıa. Estas pautas de ahorro
son muy significativas, y algunos especialistas sen˜alan que la construccio´n de
viviendas, utilizando los materiales adecuados, puede reducir los gastos de energ´ıa
un 70%.
Siguiendo las pautas antes descriptas, esta matriz debe diversificarse (Ca´rdenas,
2011), ya que es principalmente fo´sil, y en la Argentina se han reducido
considerablemente las reservas de combustibles fo´siles. Adema´s existen problemas en el
suministro de estos recursos para la generacio´n ele´ctrica, especialmente en el caso del
gas natural, donde se satura en invierno la capacidad de transporte y, al tener prioridad
el abastecimiento a los sectores residenciales, las centrales generadoras que lo utilizan
deben sustituirlo por combustibles l´ıquidos. De esta manera, tal como puede observarse
en la Figura 2.5, la matriz de generacio´n ele´ctrica tiene una fuerte dependencia del gas
natural y de combustibles l´ıquidos, lo que ha llevado a la necesidad de importacio´n
de estos fluidos. Por esta razo´n, debe tenerse en cuenta la imprevisibilidad del costo
internacional y la necesidad de suministro en el futuro. Algunas acciones que se han
tomado en los u´ltimos an˜os esta´n en esta direccio´n, tales como se mencionaron con
anterioridad, la terminacio´n de la central nuclear Atucha II, la elevacio´n de la cota
de la central hidra´ulica de Yacyreta´ y la construccio´n de dos ciclos combinados, au´n
cuando se encuentran en diverso estado de avance.
2.6.3. Energ´ıas Renovables en Argentina
Argentina tiene la necesidad al igual que el resto de los pa´ıses del mundo,
de enfrentar el problema del agotamiento de los recursos fo´siles. El desarrollo de
las tecnolog´ıas renovables representa una inversio´n prometedora y lucrativa para la
sociedad en conjunto, y adema´s es una buena herramienta para desarrollar tecnolog´ıa
local.
En la actualidad el uso de las fuentes renovables en nuestro pa´ıs tiene un papel
limitado y en un nivel de pequen˜a escala. Asimismo se suele mencionar que no
son econo´micamente competitivas de manera que no pueden reemplazar, hoy d´ıa, la
utilizacio´n masiva de combustibles fo´siles. Adema´s, es importante considerar que no
todas las tecnolog´ıas renovables, existentes o a desarrollar, son viables en un contexto
espec´ıfico, dando lugar al concepto de nicho para identificar aquellas que tienen
mayor probabilidad de penetracio´n y mayor efectividad para cumplir con determinados
objetivos.
Si bien ya han comenzado a desarrollarse pequen˜os programas y acciones, que
estimulan este tipo de proyectos (un ejemplo de ello es la planta de produccio´n de H2
de Pico Truncado en la Pcia. de Santa Cruz, a cargo del Dr. Juan Carlos Bolcich), au´n
son en pequen˜a escala y no representan lo que sucede a nivel general en varios pa´ıses del
mundo. Se realizaron estudios y mapas para conocer el potencial de energ´ıas renovables
en cada provincia con la mayor exactitud posible y, de acuerdo a informes te´cnicos y
tal como puede observarse en la Figura 2.6, Argentina cuenta con una gran cantidad
y calidad recursos eo´licos, solares y geote´rmicos. Para lograr un futuro sustentable
resultara´ prioritario multiplicar los esfuerzos en pos de lograr la eficiencia energe´tica y
lograr reducir la demanda de energ´ıa. En este mismo sentido deben incrementarse las
investigaciones y su financiacio´n para el desarrollo de nuevas fuentes.
La energ´ıa proveniente del viento es considerada como la tecnolog´ıa con mayor
potencial de desarrollo a nivel nacional, seguida por la energ´ıa solar, luego la
hidroenerg´ıa y por u´ltimo la biomasa. Existen dificultades pol´ıticas y limitaciones
estructurales de los organismos gubernamentales responsables de establecer pol´ıticas
que den solucio´n a estos problemas. Es necesaria la aplicacio´n de instrumentos que
promuevan estas fuentes de energ´ıa mediante la formulacio´n e implementacio´n de una
pol´ıtica energe´tica que incluya a las energ´ıas renovables.
En este contexto, a fines de 2009 se realizo´ un proceso de licitacio´n para la
instalacio´n de fuentes renovables por un total de 1.000 MW de acuerdo a la siguiente
distribucio´n: 500 MW eo´licos, 150 MW te´rmicos a partir del uso de biocombustibles,
120 MW a partir de residuos urbanos, 100 MW de biomasa, 60 MW de pequen˜os
aprovechamientos hidroele´ctricos, 30 MW de generacio´n geote´rmica, 20 MW de origen
solar (en la provincia de San Juan) y otros 20 MW de biogas. Si bien la cifra de 1.000
MW parece pequen˜a frente a los algo ma´s de 20.000 MW pico de potencia demandada
en el pa´ıs durante el mes de julio del 2011, es relativamente importante frente a la actual
potencia instalada de energ´ıa renovable, que es de 373,57 MW: 345,7 corresponde a
hidroele´ctrica de pequen˜a escala, 27 MW a eo´lica y el resto es solar y geote´rmica
(segu´n datos del an˜o 2008 de la Secretar´ıa de Energ´ıa de la Nacio´n).
Finalmente, es de destacar que existen importantes recursos energe´ticos renovables
en la Argentina que podr´ıan ser utilizados para la generacio´n de energ´ıa ele´ctrica. De
acuerdo a lo expuesto, estudios previos han realizado una cuantificacio´n preliminar
del potencial de generacio´n e identifican la existencia de capacidad tecnolo´gica para
llevar adelante los proyectos. En este sentido, el Estado presenta un rol fundamental
para determinar pol´ıticas energe´ticas que permitan un desarrollo energe´tico que incluya
estas fuentes que contribuyen a la reduccio´n de las emisiones de gases de efecto (GEI)
invernadero y a su vez constituyen un puente hacia un futuro con un alto grado de
independencia de aquellas tecnolog´ıas basadas en combustibles fo´siles, que adema´s de































Figura 2.6: Localizacio´n geogra´fica de las potencialidades de las fuentes renovables en
Argentina (GENREN).
agotan y cada vez ma´s costosos de producir.
2.7. Comentarios Finales
Como aqu´ı se ha expuesto, desde hace algo ma´s de doscientos an˜os, el manejo por
parte del hombre de formas de energ´ıa de mayor densidad que la len˜a, como el carbo´n,
luego el petro´leo y actualmente el gas natural han permitido el acceso a mejores servicios
de transporte, fuerza motriz, comfort en el hogar y perfeccionamiento del comercio. El
conjunto de tecnolog´ıas especialmente desarrolladas en el siglo XX, ha elevado el nivel
de consumo de energ´ıa per capita en la mayor´ıa de los pa´ıses del mundo, considera´ndolo
un para´metro sino´nimo de bienestar. Tambie´n, ha permitido incrementar la produccio´n
de alimentos, hecho que ha posibilitado el aumento vertiginoso de la poblacio´n global.
Todo este progreso continuo, basado en recursos no renovables como fuentes primarias
de energ´ıa, logrado a lo largo de varios an˜os ha colapsado y resulta inconveniente, en
la actualidad, para el intere´s comu´n. Las razones principales son:
• Impacto ambiental negativo: emisio´n de Gases de Efecto Invernadero.
• Condicionamiento social: los combustibles fo´siles constituyen sistemas
concentrados de energ´ıa y, en general, permiten el abuso de unos pocos sobre
la mayor´ıa.
• Seguridad en el abastecimiento: al ser pocas y concentradas las fuentes
fo´siles energe´ticas por causas naturales o del hombre, la provisio´n en todo lugar
y momento esta´ condicionada.
• Costos: situaciones monopo´licas.
• Agotabilidad: todas las fuentes fo´siles, o al menos las que ofrecen ser explotadas
a bajo costo, estudios actuales estiman que en pocas de´cadas se habra´n terminado.
Afortunadamente, el ingenio humano, impulsado por la necesidad de encontrar
alternativas, espera con esfuerzo encontrar, en las fuentes renovables directas o
derivadas del sol, como lo son el viento, la hidra´ulica, la geote´rmica y la biomasa, el
recurso energe´tico primario que le permita mantener el consumo per capita e incluir al
tercio de poblacio´n mundial, hoy todav´ıa carente de servicios energe´ticos. Sin embargo,
las caracter´ısticas propias de las fuentes renovables, que se encuentran distribuidas
por todo el planeta con mayor o menor abundancia segu´n las regiones, deben superar
la condicio´n de oferta no continua (el sol sale de d´ıa, el viento esta´ disponible so´lo
cuando sopla), mediante un elemento o vector energe´tico que permita su acumulacio´n
transitoria. En este sentido, aparece como solucio´n a este inconveniente el Hidro´geno,
elemento en estado gaseoso en condiciones ambientales normales de temperatura y
presio´n, el cual es factible de almacenar, transportar y distribuir, lo que permite su
aplicacio´n a cualquier segmento de la demanda (Paynter, 1991). Adema´s, tal como
se ha expuesto a lo largo de este cap´ıtulo, el cambio clima´tico provocado por la
quema de combustibles fo´siles y la seguridad energe´tica son dos razones suficientes que
impulsan las investigaciones acerca de este elemento. Otra razo´n es que la aparicio´n del
mismo ha aumentado el intere´s, en los u´ltimos an˜os, por el desarrollo de las pilas de
combustible, que utilizan el hidro´geno para generar electricidad y u´nicamente producen
como subproducto vapor de agua. Una tecnolog´ıa impulsada, fundamentalmente, por
las multinacionales automovil´ısticas, que esta´n destinando cifras multimillonarias a la
investigacio´n y desarrollo de las mismas.
Una inquietud que surge a partir de la utilizacio´n de Hidro´geno se refiere a la
seguridad de su empleo generalizado. Hoy ya el mundo maneja alrededor de cincuenta
millones de toneladas de hidro´geno por an˜o, de uso en destiler´ıas, industrias de
fertilizantes, metalu´rgicas, electro´nicas y elaboracio´n de alimentos. Sumado a esa
amplia experiencia, desde hace doce an˜os se trabaja en el desarrollo de una norma
internacional, especialmente orientada a establecer co´digos, normas y esta´ndares de
seguridad en la utilizacio´n de este combustible.
Una de las formas de implementacio´n de cadenas energe´ticas que utilicen el
Hidro´geno como combustible surge de iniciativas en nuestro pa´ıs. Las caracter´ısticas
modulares de estas formas de energ´ıa, en relacio´n con las fuentes renovables, el uso
del agua y la biomasa como materias primas para producir Hidro´geno, ofrecen un
sinnu´mero de alternativas te´cnicas, pero con la gran fortaleza de poder encarar estos
emprendimientos a escala local, desde municipios a cooperativas u organizaciones
sociales de menor taman˜o o con capacidades financieras modestas. Para que estas
posibilidades se transformen en realidades, es fundamental la definicio´n de una pol´ıtica
de Estado espec´ıfica que impulse la utilizacio´n del Hidro´geno como vector energe´tico
producido a partir de fuentes primarias renovables. Asimismo es fundamental la
inversio´n en investigacio´n que permita el desarrollo de nuevas tecnolog´ıas y me´todos
para un aprovechamiento eficiente de e´stos recursos energe´ticos.
2.8. Resumen del Cap´ıtulo
Las fuentes de energ´ıa renovables tienen enormes beneficios ambientales y pueden
proporcionar una solucio´n al problema del calentamiento global. Adema´s, considerando
los problemas actuales de seguridad en los pa´ıses desarrollados y los problemas
geopol´ıticos en pa´ıses productores de petro´leo, es cada vez ma´s claro que hay una
necesidad de pol´ıticas energe´ticas globales, que se basen en la autonomı´a, con un
significativo papel de los recursos renovables para garantizar la seguridad energe´tica.
Sin embargo, a pesar de su atractivo ambiental y de seguridad, esta´ claro que
ambos argumentos (medio ambiente y seguridad energe´tica) no fueron suficientes para
impulsar cambios dra´sticos en la previsio´n para el papel de las energ´ıas renovables en
las pol´ıticas energe´ticas futuras en muchos pa´ıses del mundo con algunas excepciones
en pa´ıses de Europa y el Lejano Oriente. El costo de produccio´n de electricidad a
partir de recursos de energ´ıa renovable sigue siendo alto en comparacio´n con los
sistemas convencionales de energ´ıa y debera´ bajar de manera significativa antes de
que e´stas puedan desempen˜ar un papel significativo en el futuro de la industria
energe´tica del mundo. Asimismo sera´ necesario disponer de un medio para almacenar
las grandes cantidades de energ´ıa producida a partir de estas fuentes primarias de
caracter´ıstica intermitente. Es en este contexto do´nde consideramos que el Hidro´geno
toma importancia como vector o “carrier” energe´tico dadas sus propiedades te´cnicas,
reservas pra´cticamente ilimitadas y bajos niveles de contaminacio´n, con especial
atencio´n a la ausencia de CO2 entre los productos consecuentes de su utilizacio´n.
Cap´ıtulo 3
Hidro´geno y Pilas de Combustible
3.1. Introduccio´n
Como se expuso en el cap´ıtulo previo, el constante crecimiento del consumo
energe´tico, la naturaleza no renovable y limitada de los combustibles fo´siles con costos
de produccio´n cada vez ma´s elevados y la contaminacio´n del medio ambiente, han
creado un mayor intere´s en los sistemas de generacio´n de electricidad basados en fuentes
de energ´ıa alternativas.
No obstante, las fuentes de origen renovable son de naturaleza intermitente. Por
ejemplo, la energ´ıa eo´lica y la solar, dos de las que han tomado mayor relevancia en
los u´ltimos an˜os, son altamente dependientes de las condiciones clima´ticas. En este
contexto, para superar este inconveniente, resulta de particular intere´s la combinacio´n
de estos sistemas con un vector energe´tico como es el hidro´geno y con Pilas de
Combustible, que lo utilizan en forma eficiente para generar electricidad. Estas u´ltimas
han demostrado un gran potencial como fuentes de generacio´n de energ´ıa limpia, gracias
a algunas ventajas importantes tales como: alta eficiencia, baja o nula emisio´n de gases
contaminantes y estructura modular y flexible. De esta manera, las fuentes de energ´ıa
alternativas se complementan entre s´ı, formando estructuras conocidas como Sistemas
H´ıbridos de Generacio´n de Energ´ıa Ele´ctrica (SHGEE).
Por las razones mencionadas, en este cap´ıtulo se describen primero los me´todos
existentes de produccio´n, almacenamiento y transporte de hidro´geno, un elemento
que no existe en la naturaleza en forma libre, que es necesario producir y que
juega actualmente un papel muy importante para un futuro energe´tico sustentable.
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Posteriormente, se introducen las Pilas de Combustible como dispositivos de generacio´n
de energ´ıa ele´ctrica. Se describe el proceso qu´ımico que interviene en su funcionamiento,
los factores que influyen en su rendimiento de conversio´n y las caracter´ısticas principales
de las tecnolog´ıas existentes.
3.2. El Hidro´geno
Como se menciono´ en el cap´ıtulo previo, el hidro´geno es el elemento ma´s abundante
en el universo; sin embargo, en nuestro planeta no se encuentra en estado libre, sino que
se presenta formando compuestos orga´nicos unido al carbono o formando agua unido
al ox´ıgeno. Por lo tanto, el hidro´geno no es un recurso natural o una fuente de energ´ıa
primaria, sino un portador de energ´ıa. Dado que no podemos tomarlo directamente
de la naturaleza, el hidro´geno, al igual que ocurre con la electricidad, es necesario
producirlo. Para ello hay que conseguir su separacio´n de los compuestos de los que
forma parte, pero para que este proceso de separacio´n tenga lugar sera´ preciso aportar
energ´ıa, fundamentalmente en forma de calor o de electricidad).
3.2.1. Me´todos de Produccio´n de Hidro´geno
Afortunadamente, el hidro´geno puede obtenerse a partir de mu´ltiples materias
primas, siguiendo toda una variedad de tecnolog´ıas de proceso (qu´ımica, electrol´ıtica,
biolo´gica, fotol´ıtica, termoqu´ımica), en las que se puede utilizar diversas fuentes de
energ´ıa primaria. Cada tecnolog´ıa se encuentra en un grado de desarrollo y cada una
ofrece oportunidades u´nicas, beneficios y desaf´ıos. La eleccio´n de una u otra materia
prima, te´cnica de produccio´n y fuente de energ´ıa dependera´ de la disponibilidad del
recurso, de la madurez de la tecnolog´ıa de proceso, del tipo de demanda y aplicacio´n
de mercado, de la pol´ıtica energe´tica y de los costos para la obtencio´n del hidro´geno.
Teniendo en consideracio´n que la energ´ıa primaria necesaria para el proceso de
produccio´n algunas veces procede de la misma materia prima que se procesa y otras,
de una fuente de energ´ıa primaria distinta, a la hora de planificar una futura economı´a
del hidro´geno en la que ser´ıa necesario producir cantidades masivas para atender a la
demanda, es fundamental considerar a partir de que´ recursos sera´ producido y de do´nde
se obtendra´ la energ´ıa necesaria. Teniendo en cuenta esto u´ltimo, una posibilidad es
la utilizacio´n de fuentes de energ´ıa renovables, principalmente solar y eo´lica para la
produccio´n de electricidad y a partir de e´sta, hidro´geno.
Entre las materias a partir de las que puede producirse el hidro´geno esta´n las
siguientes:
• Recursos fo´siles: Derivados del petro´leo, Gas natural, Carbo´n.
• Recursos renovables: Agua, Biomasa.
Las te´cnicas para produccio´n del hidro´geno se pueden clasificar de la siguiente
forma:
• Procesos de conversio´n qu´ımica: Reformado, Gasificacio´n y Piro´lisis.
• Procesos termol´ıticos: Termo´lisis directa y por Ciclos Termoqu´ımicos.
• Procesos electrol´ıticos: Electro´lisis.
• Procesos biolo´gicos: Fermentacio´n, Digestio´n anaerobica.
• Procesos foto´nicos: Fotoelectro´lisis, Fotobio´lisis y Fotocata´lisis.
Los dos primeros tipos de procesos requieren de un aporte de energ´ıa te´rmica, bien
procedente de la combustio´n del propio recurso que se procesa (conversio´n qu´ımica), o
bien procedente de una fuente externa (termo´lisis). En este caso es necesario indicar que
los procesos reformado, gasificacio´n y piro´lisis de combustibles fo´siles, realizados con un
aporte de energ´ıa te´rmica externa al recurso fo´sil, reciben tambie´n el nombre gene´rico
de procesos de descarbonizacio´n. En cuanto a los procesos electrol´ıticos, necesitan que
se proporcione electricidad (sea cual fuese su origen) y en los foto´nicos simplemente se
necesita la incidencia directa de radiacio´n solar.
Hidro´geno a partir del Gas Natural
En la actualidad, la fuente principal de produccio´n de hidro´geno industrial es el gas
natural y el me´todo ma´s barato es el reformado con vapor de agua (SMR – “steam
methane reforming”), aunque tambie´n existen los procesos de oxidacio´n parcial (POX)
y reformado autote´rmico (ATR).
El reformado con vapor de agua es un me´todo ampliamente utilizado para la
produccio´n de gas de s´ıntesis, una mezcla de hidro´geno y mono´xido de carbono, a partir
de metano. La fuente t´ıpica es el gas natural, que viene en diversas condiciones tales
como: seco, hu´medo, dulce y amargo. Estas designaciones se refieren a la composicio´n
del gas: El gas seco es principalmente metano, mientras que el gas hu´medo contiene
hidrocarburos superiores. El gas dulce tiene poco sulfuro de hidro´geno, mientras que
el gas amargo contiene altos niveles del mismo.
El reformado con vapor de agua t´ıpicamente consiste en cuatro pasos: (1) El sulfuro
de hidro´geno y otros compuestos de azufre se eliminan para prevenir el envenenamiento
del catalizador; (2) Se utiliza el pre-reformado para evitar la formacio´n de carbono
durante la etapa principal del reformado y tambie´n, reducir la cantidad de vapor
requerido; (3) Reformado Primario, en el cual se suministra vapor de agua y calor
para permitir que la reaccio´n tenga lugar sobre un catalizador de n´ıquel a una
temperatura comprendida entre 700-830◦C; (4) Un reformador secundario utiliza aire
para producir calor a trave´s de reacciones de combustio´n para llevar la temperatura a
aproximadamente 1300◦C y as´ı convertir la mayor parte del metano restante en gas de
s´ıntesis.
El proceso de desulfuracio´n es un proceso exote´rmico que se lleva a cabo t´ıpicamente
en un reactor de lecho relleno. Los compuestos de azufre son absorbidos por el lecho
de relleno, que es generalmente de ZnO.
La etapa de pre-reformado se lleva a cabo en un intervalo de temperatura
comprendido entre 380-650◦C sobre un catalizador. El proceso es endote´rmico para
el gas natural y exote´rmico para materias primas ma´s pesadas. Este proceso elimina
adema´s cualquier resto de azufre de la etapa anterior.
La primera etapa de reformado con vapor de agua es un proceso endote´rmico que
involucra la reaccio´n de metano con vapor de agua a presiones comprendidas entre 3 y
25 bar, por la que se convierten estos reactantes en hidro´geno y mono´xido de carbono
tal como puede observarse en la Ecuacio´n 3.1.
CH4 +H2O + calor ↔ CO + 3H2 (3.1)
Adema´s, normalmente se hace reaccionar el CO con vapor de agua, proceso conocido
como reaccio´n de desplazamiento (WGS) para convertirlo en CO2 y obtener una
produccio´n adicional de hidro´geno tal como puede observase en la siguiente reaccio´n:
CO +H2O → CO2 +H2 + calor (3.2)
En el reformador secundario, tienen lugar dos acciones. En primer lugar, un
oxidante, sea aire u ox´ıgeno se suministra al medio de reaccio´n. El oxidante reacciona
con el gas entrante desde el reformador primario en una reaccio´n exote´rmica para
formar agua y aumentar la temperatura. En el segundo paso, un catalizador de lecho
de n´ıquel se utiliza para catalizar la reaccio´n de reformado endote´rmica. Este proceso
reduce el contenido de metano del gas, producto de la etapa reformador primario desde
un 8-9% a un 0,3-0,7%.
El reformado con vapor de agua, en plantas centralizadas, puede alcanzar eficiencias
del 85% (sin considerar la compresio´n del H2), ofreciendo bajos niveles de emisio´n y
bajos costos del hidro´geno producido.
La oxidacio´n parcial es un proceso exote´rmico, en el que el gas natural se oxida
solamente hasta CO al entrar en reaccio´n con ox´ıgeno gas, del que se obtiene una
produccio´n menor de hidro´geno por cada mol de metano que reacciona.
CH4 + 1/2O2 → CO + 2H2 + calor (3.3)
El calor se libera a una temperatura entre 800 y 1100oC. El cara´cter exote´rmico
del proceso permite disen˜os de la planta ma´s compactos que con el SMR. El reformado
autote´rmico es una combinacio´n de los anteriores que se disen˜a de forma que el calor
excedente de la oxidacio´n parcial se utiliza para abastecer las necesidades del reformado
con vapor. La planta se dimensiona de modo que el proceso global sea ligeramente
exote´rmico. La temperatura de salida del reactor se situ´a entre 950 y 1100oC, y la
presio´n del gas puede alcanzar 100 bar. Aunque el disen˜o del reactor es ma´s complejo
que en los casos anteriores, en el futuro esta tecnolog´ıa puede ofrecer altas eficiencias
en unidades pequen˜as. En Argentina, existe una planta de produccio´n de H2 a partir
de Etanol por reformado, dirigida por el Dr. Miguel A´ngel Laborde.
Hidro´geno a partir del Carbo´n y Petro´leo Pesado
La produccio´n de hidro´geno por gasificacio´n de carbo´n (GICC) es una tecnolog´ıa
madura establecida comercialmente. Es un proceso ma´s complejo que el reformado de
gas natural y, en general, el costo del hidro´geno producido por gasificacio´n de carbo´n es
ma´s alto que el obtenido por SMR. Sin embargo, puede convertirse en un procedimiento
de produccio´n competitivo conforme los precios del gas natural aumenten.
El fundamento de la gasificacio´n del carbo´n es su oxidacio´n parcial en presencia de
ox´ıgeno y vapor de agua. Cuando este proceso se realiza a temperaturas superiores a
1000oC se produce fundamentalmente CO y de H2. El CO se desplaza a CO2 y, por
u´ltimo, la mezcla resultante de H2 y CO2 e impurezas se separa utilizando procesos de
absorcio´n f´ısica.
Esta te´cnica no es adecuada para plantas de produccio´n descentralizada debido a
que presenta una gran economı´a de escala y a que la captura y almacenamiento de
CO2 en sistemas pequen˜os ser´ıa dif´ıcil y cara. Sin embargo, la produccio´n de hidro´geno
centralizada en plantas tipo GICC es una opcio´n particularmente atractiva tanto por
la mayor eficiencia obtenida en la coproduccio´n de electricidad e hidro´geno, como por
las posibilidades de captura del CO2.
El hidro´geno puede ser producido tambie´n a partir de petro´leo pesado. En este caso,
el proceso utilizado se denomina oxidacio´n parcial. El mismo convierte el petro´leo en
gas de s´ıntesis, CO2, CH4 y H2S, si hay azufre presente en la materia prima. El
petro´leo se expone a vapor y cantidades controladas de ox´ıgeno a temperaturas entre
1200-1500◦C y a una presio´n de entre 30-80 bares. Hay tres pasos en este proceso: (1)
Se utiliza vapor para reducir el taman˜o de las cadenas de hidrocarburos (conocido como
“cracking”); (2) Cantidades subestequiome´tricas oxidan el petro´leo en gas de s´ıntesis;
(3) Las part´ıculas de carbono reaccionan con el CO2 y vapor de agua para formar el
gas de s´ıntesis.
Hidro´geno a partir de la Biomasa
El intere´s de la biomasa como materia prima para la obtencio´n del hidro´geno radica,
por un lado, en que aporta un balance de CO2 neutro, de manera que la materia
orga´nica es capaz de retener durante su crecimiento el CO2 que se libera durante la
produccio´n de hidro´geno, y por otro, en que la biomasa es un recurso renovable y
sostenible, siempre que su consumo no sea mayor que la capacidad de regeneracio´n
natural. Es posible obtener hidro´geno de la biomasa a partir de un gran nu´mero de
procesos de tipo biolo´gico y termoqu´ımico. Los procesos biolo´gicos son en general
ma´s lentos y costosos que los termoqu´ımicos y en el futuro pueden llegar a jugar
un papel de sistemas de produccio´n de hidro´geno descentralizados, mientras que la
produccio´n centralizada, a partir de biomasa, se basara´ fundamentalmente en procesos
termoqu´ımicos, entre los que destacan la gasificacio´n y la piro´lisis.
Gasificacio´n de biomasa La gasificacio´n de biomasa es un proceso similar al usado
para la produccio´n de hidro´geno a partir de carbo´n, aunque probablemente su escala
de operacio´n sera´ menor debido fundamentalmente a su escaso contenido energe´tico
(la biomasa contiene so´lo en torno a un 6% de H2 en peso por te´rmino medio).
Plantas de produccio´n de gran escala requerir´ıan grandes cantidades de biomasa y
esto incrementar´ıa considerablemente los costos de transporte.
La composicio´n del gas resultante de la gasificacio´n dependera´ del tipo de biomasa
que se utilice y de si la gasificacio´n se realiza con aire o con ox´ıgeno. Si se realiza
con aire, el resultado es un gas pobre compuesto por H2 y CO, pero tambie´n por
CH4, CO2, H2O y N2. En este caso, se suele realizar un reformado con vapor del gas
pobre antes de llevar a cabo la reaccio´n WGS. La formacio´n de alquitranes es uno
de los principales problemas te´cnicos para el desarrollo de la gasificacio´n de biomasa.
La cantidad de alquitranes generados depende de numerosos para´metros del proceso:
caracter´ısticas de la biomasa (tipo, humedad y taman˜o de part´ıcula) y condiciones
de gasificacio´n (temperatura, presio´n, tiempo de residencia del gas y velocidad de
calentamiento de la biomasa). La condensacio´n de los alquitranes en las zonas fr´ıas del
equipo genera problemas de taponamiento y suciedad, provocando paradas indeseadas
de la instalacio´n.
La produccio´n de hidro´geno desde la biomasa compite con la produccio´n de
biocombustibles (bioetanol y biodiesel). Tanto el hidro´geno como los biocombustibles
presentan la misma ventaja de ser neutros en emisiones de CO2. Sin embargo, los
biocombustibles ofrecen ventajas adicionales, su tecnolog´ıa de produccio´n se encuentra
en un estado ma´s avanzado de desarrollo y ya esta´n siendo introducidos en el mercado
del transporte a trave´s de su infraestructura de suministro. El uso de la biomasa
para la produccio´n de hidro´geno puede ser muy atractiva frente a la produccio´n de
biocombustibles si se combina con te´cnicas de captura y almacenamiento de CO2, en
cuyo caso el proceso lleva a emisiones negativas.
Fotobio´lisis La produccio´n de hidro´geno por v´ıa fotobiolo´gica se basa en dos etapas:
fotos´ıntesis y produccio´n de hidro´geno catalizada por hidrogenasas en algas verdes
y en cianobacterias. El metabolismo de los microorganismos, por el que se produce
hidro´geno, tiene que ser modificado por ingenier´ıa gene´tica para que se alcancen niveles
significativos de produccio´n de hidro´geno. Esta te´cnica requiere todav´ıa de investigacio´n
ba´sica y aplicada a largo plazo; sin embargo, si tiene e´xito, algu´n gran avance en esta
te´cnica puede preparar el camino para una produccio´n de hidro´geno sostenible.
Hidro´geno a partir de Electro´lisis de Agua
La electro´lisis es un proceso bien conocido por el cual se logra que el agua se
separe en hidro´geno y ox´ıgeno mediante la aplicacio´n de electricidad. Este proceso se
utiliza para aplicaciones que requieren pequen˜os volu´menes de hidro´geno de alta pureza.
Actualmente se logran eficiencias de conversio´n del orden del 75-80% en unidades
grandes y pudie´ndose alcanzar valores comprendidos entre el 80-85% en equipos de
conversio´n pequen˜os.
H2O + electricidad→ H2 + 1/2O2 (3.4)
La participacio´n de la electricidad en el proceso ofrece como ventaja la posibilidad
de utilizar cualquier fuente primaria de energ´ıa para la produccio´n de hidro´geno. No
obstante, el principal inconveniente que presenta este proceso consiste en que, como la
mole´cula del agua es muy estable, la energ´ıa que hay que poner en juego para lograr
su separacio´n tambie´n es grande (286,45 kJ/mol a 25oC). Una forma de solucionar
esta situacio´n se centra en elevar la temperatura de trabajo. A temperaturas bajas,
con agua en estado l´ıquido, pra´cticamente toda la energ´ıa que es necesaria aportar
para la separacio´n debe realizarse en forma de electricidad, pero conforme se eleva
la temperatura, aunque la energ´ıa total necesaria tambie´n aumente ligeramente, es
posible sustituir parte de la electricidad por calor. Por lo tanto, sera´ interesante
realizar la electro´lisis a alta temperatura cuando se disponga de una fuente de calor
residual procedente de otro proceso. En general se pretende siempre reducir el aporte
ele´ctrico para la electro´lisis porque el costo del hidro´geno producido esta´ dominado
principalmente por el costo de la electricidad utilizada (independientemente del taman˜o
del electrolizador y del tipo de recurso primario utilizado).
Ana´lisis Termodina´mico En el ca´todo de una celda electrol´ıtica, los iones de
hidro´geno aceptan electrones en una reaccio´n de reduccio´n que produce gas de
hidro´geno:
2H3O + (ac) + 2e− → H2(g) + 2H2O(l) (3.5)
En el a´nodo, los iones de hidro´geno ceden electrones hacia el a´nodo en una reaccio´n
de oxidacio´n para formar agua y gas de ox´ıgeno:
3H2O(l)→ 1/2O2(g) + 2H3O+(ac) + (ac) + 2e− (3.6)
La reaccio´n total es:
H2O(l) + electricidad→ H2(g) + 1/2O2(g) (3.7)
La descomposicio´n del agua en hidro´geno y ox´ıgeno en condiciones normales de
presio´n y temperatura no es termodina´micamente favorable. El potencial del ca´todo
esta´ determinado por medio de la Ecuacio´n 3.8. El potencial U◦ para la reaccio´n del
ca´todo es de 0V, pero debido a que H3O
+ no es 1M (mol/litro), sino que es 10−7M ,













= −0, 414V (3.9)








El potencial esta´ndar dado en condiciones normales es de U◦ = 1,229 V . Si se asume
que el O2 esta´ a presio´n atmosfe´rica:





= 0, 815V (3.11)
Entonces, la tensio´n total de la celda es:
∆U = Ucatodo − Uanodo = −0, 414V − 0, 815V = −1, 229V (3.12)
El signo negativo de ∆U indica que el proceso no se producira´ sin un potencial
ele´ctrico aplicado. La tensio´n mı´nima que permite que la reaccio´n transcurra se llama
el potencial de descomposicio´n del agua y es igual a 1,229 V. Cuando este potencial
se aplica, el hidro´geno se produce en el ca´todo y el ox´ıgeno en el a´nodo. El ejemplo
anterior es un ana´lisis puramente termodina´mico. Debido a que la concentracio´n de
H3O
+ es tan bajo en agua pura, hace imposible la reaccio´n. As´ı, se utiliza una solucio´n
electrol´ıtica en estos procesos para aumentar la velocidad de reaccio´n (6 molar de
hidro´xido de potasio, si el electrolizador es alcalino).
Los electrolizadores utilizados en el proceso de produccio´n de hidro´geno, son en
general de dos tipos:
1. Electrolizadores de Agua Alcalina: En un electrolizador alcalino, los
sistemas electrol´ıticos l´ıquidos utilizan t´ıpicamente una solucio´n corrosiva como
por ejemplo hidro´xido de potasio. En estos sistemas, los iones ox´ıgeno migran
a trave´s del material electrol´ıtico, dejando el gas de hidro´geno disuelto en la
corriente de agua. Este hidro´geno se extrae del agua y se dirige a un tanque de
decantacio´n.
2. Electrolizadores tipo PEM: En un electrolizador tipo PEM, los iones de
hidro´geno son atra´ıdos hacia y a trave´s de una membrana, donde se recombinan
con electrones para formar mole´culas de hidro´geno. El ox´ıgeno gaseoso permanece
debajo del agua. El agua se recircula y el ox´ıgeno se acumula en un depo´sito de
separacio´n.
3.2.2. Almacenamiento de Hidro´geno
Debido a su baja densidad, el hidro´geno es un gas dif´ıcil de almacenar. No obstante,
existe una gran variedad de posibilidades para su almacenamiento de forma que puede
seleccionarse la te´cnica ma´s adecuada para cada aplicacio´n en particular. La dificultad
del almacenamiento del hidro´geno es tal que su uso en algunas aplicaciones, como
las mo´viles, queda limitado hasta el momento en que se desarrollen y comercialicen
sistemas de almacenamiento convenientes en te´rminos de peso, volumen y costos. En
aplicaciones mo´viles el objetivo es almacenar aproximadamente 5 kg de hidro´geno (lo
que es equivalente a una autonomı´a de unos 500 Km en un veh´ıculo basado en una pila
de combustible) con una densidad que pueda alcanzar del 5 al 6% en peso. Se requiere
adema´s, que el hidro´geno se libere a temperaturas de entre 80 y 150oC, que el tiempo
y la energ´ıa necesaria para el llenado sean pequen˜os y que el costo del tanque sea del
orden de 150 US$$/kg.
Almacenamiento de Hidro´geno Gas
La compresio´n de hidro´geno con el propo´sito de almacenamiento es una tecnolog´ıa
convencional y bien establecida. Es la ma´s simple de las tecnolog´ıas de almacenamiento
existentes, requiriendo solamente un compresor y un recipiente de almacenamiento
capaz de ser presurizado. Los materiales t´ıpicos utilizados para la fabricacio´n de los
tanques incluyen: acero, aluminio envuelto en fibra de vidrio y de compuesto de fibra de
carbono. Los tanques de acero se pueden utilizar siempre y cuando el peso y volumen no
sean un obsta´culo para los requisitos del sistema, tales como por ejemplo en aplicaciones
estacionarias. Los otros dos tipos de tanques mencionados se utilizan cuando el peso
y volumen son limitaciones importantes sobre el disen˜o del sistema, como aplicaciones
mo´viles en veh´ıculos.
La principal limitacio´n con el uso de compresio´n como un medio de almacenamiento
de hidro´geno corresponde a las bajas densidades de energ´ıa obtenidas. El gas puede
ser comprimido a una mayor presio´n de almacenamiento, pero esto se traduce en
mayores costos de capital y operativos. A 350 bar (5,075 psi) y 700 bar (10.150 psi),
las densidades de energ´ıa alcanzadas son aproximadamente 2,6 MJ/l y 4,4 MJ/l,
respectivamente, en comparacio´n con los 31,6 MJ/l para los combustibles l´ıquidos de
origen fo´sil. A presiones mayores no se consiguen aumentos significativos en la densidad
de energ´ıa volume´trica.
Quantum Technologiesr ha desarrollado recientemente un recipiente de almacena-
miento de hidro´geno de alta presio´n de 800 bar (TriShieldTM). La carcasa interior de
este tanque cil´ındrico esta´ hecha de un pol´ımero de alto peso molecular para formar
una barrera altamente impermeable al gas, mientras que la ca´scara externa es de acero
para evitar dan˜os externos del depo´sito. Entre ambos se encuentra una capa estructural
de fibra de carbono que por otra parte eleva importantemente los costos constructivos.
Por lo tanto, investigadores de la compan˜´ıa trabajan con el objetivo es reducir la can-
tidad de fibra de carbono necesaria, manteniendo un nivel equivalente de seguridad y
rendimiento. La Figura 3.1 muestra una imagen de estos tanques.
Una alternativa al almacenamiento de hidro´geno gas para aplicaciones mo´viles
lo ofrecen las microesferas de vidrio. El proceso de carga del hidro´geno se realiza
aprovechando la permeabilidad del hidro´geno a alta presio´n (350-700 bar) y
temperaturas del orden de los 300oC en los huecos de las microesferas en un recipiente
resistente a la presio´n. Una vez realizada la carga, el sistema se enfr´ıa hasta temperatura
ambiente de forma que el gas queda retenido en las microesferas. A esta temperatura
el tanque, as´ı cargado, puede instalarse en el veh´ıculo. Posteriormente, para su uso,
es necesario calentar la microesferas a 200-300oC para liberar el hidro´geno de forma
controlada y alimentar un motor de combustio´n de hidro´geno o una pila de combustible.
Las principales desventajas que presenta esta te´cnica son la baja densidad
volume´trica y las altas presiones de llenado. As´ı mismo, las temperaturas de liberacio´n
del hidro´geno son demasiado altas si se considera su uso en veh´ıculos a pila de






Figura 3.1: Tanque Quantumr para almacenamiento de hidro´geno a alta presio´n (HFCIT,
2007).
ofrecen la ventaja de ser inherentemente seguras dado que el hidro´geno se almacena a
bordo a baja presio´n. Se ha demostrado una densidad de almacenamiento del 5,4%
en peso utilizando esta tecnolog´ıa (Hydrogen Implementing Agreement – Agencia
Internacional de la Energ´ıa).
Almacenamiento de Hidro´geno L´ıquido
El hidro´geno l´ıquido se almacena en tanques crioge´nicos a temperaturas de -
253◦C (21,2K) y presio´n ambiente. Como principal ventaja el hidro´geno l´ıquido ofrece
su densidad energe´tica por unidad de volumen (muy superior a la del hidro´geno
gas) incluso a relativamente bajas presiones. Debido a la baja temperatura de
almacenamiento, el hidro´geno l´ıquido so´lo puede ser almacenado en sistemas abiertos.
La licuefaccio´n de hidro´geno se realiza mediante el enfriamiento de hidro´geno gaseoso.
El proceso ma´s simple de licuefaccio´n es el ciclo de expansio´n de Joule-Thompson. En
este proceso, el gas se comprime, se enfr´ıa en un intercambiador de calor y se pasa
a trave´s de una va´lvula de estrangulacio´n donde se somete a expansio´n isoenta´lpica,
resultando una cierta cantidad de hidro´geno en estado l´ıquido. El l´ıquido se extrae y
el gas se devuelve al compresor a trave´s de un intercambiador de calor. El trabajo de
licuefaccio´n es de aproximadamente 15,2 kWh/kg. Aproximadamente, en el proceso de
licuefaccio´n del hidro´geno se pierde del 30 al 40% de la energ´ıa.
Una vez licuado, el hidro´geno debe ser almacenado en un recipiente aislado. Una
preocupacio´n importante en el almacenamiento de hidro´geno l´ıquido es minimizar
las pe´rdidas de hidro´geno por evaporacio´n. La transferencia de calor desde el medio
ambiente al l´ıquido provoca algo de vapor de hidro´geno. El recipiente debe ser
refrigerado para evitar estas pe´rdidas, pero este proceso consume energ´ıa. Si no es
refrigerado, el hidro´geno gaseoso producto de la evaporacio´n puede ser recapturado,
licuado y devuelto al tanque. Estas pe´rdidas son por lo general de un 0,4% por d´ıa,
en un volumen de 50 m3, en tanques de doble pared, aislados por vac´ıo. La alta
energ´ıa necesaria para licuar el hidro´geno y las pe´rdidas por evaporacio´n aumentan
dra´sticamente el costo de almacenar hidro´geno a trave´s de este me´todo.
Almacenamiento de Hidro´geno So´lido
El almacenamiento so´lido es potencialmente seguro y eficiente tanto para
aplicaciones de transporte como estacionarias. Se consideran cuatro grupos de
materiales adecuados para este tipo de almacenamiento que se presentan y describen
a continuacio´n.
Hidruros Meta´licos Los Hidruros Meta´licos almacenan hidro´geno unie´ndolo
qu´ımicamente a elementos meta´licos y sus aleaciones. Cuando un contenedor de
almacenamiento de hidro´geno se llena, se libera calor. Cuando la presio´n de hidro´geno
aumenta, el hidro´geno se disuelve en el metal y luego comienza a enlazarse con el metal.
El calor liberado durante la formacio´n del hidruro debe ser eliminado para evitar que
el hidruro se caliente. Cuando el hidro´geno se libera, el tanque requiere calor a una
velocidad de transferencia proporcional a la velocidad a la que el hidro´geno se libera.
Hay varios tipos de aleaciones que pueden ser utilizadas y cada una de ellas tiene
diferentes caracter´ısticas de rendimiento.
Los compuestos que contienen enlaces de hidro´geno se pueden dividir en tres grupos
de hidruros. El primero y segundo grupo forman soluciones salinas, mientras que
los metales de transicio´n forman compuestos principalmente meta´licos. Los hidruros
covalentes se puede encontrar a la derecha de los metales de transicio´n. Muchos de
estos compuestos, MHn, muestran grandes desviaciones de la estequiometr´ıa ideal (n
= 1, 2, 3). Tambie´n se llaman hidruros intersticiales debido a que el hidro´geno aparece
a menudo en los sitios intersticiales de la red meta´lica.
Las fases inter-meta´licas son de particular intere´s para el almacenamiento de
hidro´geno. Las propiedades de estos hidruros se pueden adaptar debido a la gran
variacio´n de los elementos del compuesto inter-meta´lico. El caso ma´s simple es el
sistema ternario ABxH , donde A es generalmente un metal alcalino y B un metal
de transicio´n.
Este tipo de almacenamiento es seguro y manejable y permite almacenar ma´s H2
por unidad de volumen que con el hidro´geno l´ıquido. Sin embargo, el peso del sistema
es elevado como consecuencia de los bajos niveles de retencio´n de H2 (menor al 2,5%
en peso). Por tanto no son adecuados para aplicaciones mo´viles. Es especialmente u´til
para aplicaciones estacionarias aisladas y con energ´ıa ele´ctrica procedente de fuentes
renovables.
Materiales basados en Carbono (nanotubos y nanofibras de grafito) Los
nanotubos de carbono (CNT) esta´n constituidos por redes hexagonales de carbono
curvadas y cerradas, formando tubos de carbono nanome´tricos con una serie de
propiedades excelentes que fundamentan el intere´s que han despertado en numerosas
aplicaciones tecnolo´gicas. Son sistemas ligeros, huecos y porosos que tienen alta
resistencia meca´nica y por lo tanto, interesantes para el refuerzo estructural de
materiales y formacio´n de composites de bajo peso, alta resistencia a la traccio´n y
enorme elasticidad. En la Figura 3.2 se muestran dos tipos de estas estructuras: En la
parte superior una estructura de pared simple y debajo otra de pared mu´ltiple.
Figura 3.2: Estructuras de tubos nanome´tricos de Carbono (UKG, 2007).
En te´rminos de su capacidad de almacenamiento, las nanoestructuras de carbono,
gracias a su baja masa y su alta capacidad de adsorcio´n, se presentan como las
ma´s eficientes en comparacio´n con el grafito de gran a´rea superficial (25% superior
a temperaturas bajas). Permiten almacenar densidades del orden del doble que
las que actualmente se obtienen con tanques de H2 l´ıquido. No obstante, diversos
experimentos realizados con nanotubos de carbono han puesto de manifiesto que
el almacenamiento de hidro´geno en nanotubos de carbono es posible u´nicamente a
temperaturas extremadamente bajas, inferiores a -196oC.
Aunque esta tecnolog´ıa recibio´ una gran atencio´n en la pasada de´cada, el consenso
general actual es que las grandes capacidades de almacenamiento (30–60% en peso)
que se publicaron hace unos an˜os, fueron el resultado de errores de medida. Lo cierto
es que los experimentos muestran resultados variables y no existe unanimidad respecto
a ellos.
Hidruros Complejos Otro medio de almacenamiento de hidro´geno es a trave´s de
los hidruros complejos metal-hidro´geno. Su peso ligero y alto nu´mero de a´tomos de
hidro´geno por cada a´tomo de metal es una ventaja sobre hidruros meta´licos descriptos
anteriormente. La principal diferencia entre los hidruros meta´licos y los complejos es
la transicio´n a un enlace io´nico o covalente. Una gran variedad de estos hidruros se
forman con los metales ligeros del grupo 1, 2 y 3 de la tabla perio´dica, es decir, Li,
Mg, B y Al. Ejemplos comunes son M(BH4) y M(AlH4) con M = Na o Li.
El uso de hidruros meta´licos complejos para el almacenamiento de hidro´geno es un
me´todo muy prometedor, ya que potencialmente tienen una alta densidad volume´trica
y gravime´trica de hidro´geno. Sin embargo, su uso actualmente es limitado debido a las
propiedades termodina´micas y cine´ticas de los compuestos existentes.
3.2.3. Transporte de Hidro´geno
Transporte de Hidro´geno Gas El hidro´geno gas suele ir comprimido en depo´sitos
a presiones de entre 200-700 bar. Los depo´sitos convencionales de gas comprimido a
200-350 bar son de acero austen´ıtico. Para presiones superiores, de entre 400-700 bar
se esta´n desarrollando nuevos materiales compuestos de fibra de carbono y pol´ımeros o
bien de aluminio reforzado con fibra de carbono. Estos depo´sitos se pueden transportar
en camiones, trenes o barcos. Los camiones tipo trailer para gas comprimido tienen un
costos variables elevados debido al bajo volumen de hidro´geno que transportan y a la
distancia que recorren. En cambio los gastos fijos son bajos y flexibles. Esto implica que
cuando la distancia al lugar de uso final es grande (mayor de 1000 Km.), el hidro´geno se
suele licuar y se emplean camiones cisterna crioge´nicos para su transporte. As´ı mismo,
esta´ establecida comercialmente la tecnolog´ıa de transporte de hidro´geno por tuber´ıa,
aunque no se hayan realizado redes de gasoductos para grandes distancias.
Gasoductos.
Pra´cticamente todas las compan˜´ıas de gases industriales operan alguna red de
transporte por gasoductos para atender las demandas de sus principales clientes. Una de
ellas, la empresa Air Liquider, opera una l´ınea red de transporte de 879 km. situada
en Be´lgica, Holanda y Francia. Asimismo, Air Productsr y Praxairr operan l´ıneas
de transporte en Estados Unidos con unas longitudes totales de unos 175 y 275 km.
respectivamente. Los conductos existentes tienen un dia´metro de 25-30 cm. y operan
a presiones de 10-20 bar (aunque tambie´n se usan presiones de 100 bar). Los costos
de inversio´n son funcio´n del dia´metro de las tuber´ıas al igual que en el caso del gas
natural, pero para transportar hidro´geno, como su densidad energe´tica por unidad de
volumen es aproximadamente un cuarto de la del gas natural, se necesita o bien una
tuber´ıa de mayor dia´metro o una mayor presio´n para suministrar la misma cantidad
de energ´ıa. A igualdad de capacidad energe´tica de la l´ınea de transporte, el costo total
de una l´ınea para hidro´geno es del orden de seis veces el de gas natural. En general el
hidro´geno no puede transportarse por la red de distribucio´n de gas natural debido a
incompatibilidad con los materiales comu´nmente utilizados en los conductos (pla´sticos
del tipo del polietileno). Sin embargo, se esta´n realizando estudios para utilizar algunas
partes de la red de gas natural para transportar mezclas de hidro´geno y gas natural.
Transporte de Hidro´geno L´ıquido
Como se ha mencionado, en el proceso de licuacio´n del hidro´geno se consume
una gran cantidad de energ´ıa primaria que, dependiendo de la te´cnica seguida, puede
situarse entre el 30 y el 40% del contenido energe´tico del hidro´geno l´ıquido. Los costos
de la licuacio´n son tambie´n muy altos, pero presentan una importante economı´a de
escala, por lo tanto, a partir de un determinado volumen de produccio´n, puede tomarse
la opcio´n de licuar. No obstante, para su transporte por camio´n o por barco, a largas
distancias, es necesario tener en consideracio´n que las pe´rdidas por evaporacio´n pueden
alcanzar unas cantidades entre el 0,2 y 0,4% del hidro´geno l´ıquido por d´ıa. En el
caso del transporte mar´ıtimo se requerir´ıan barcos ra´pidos para limitar el impacto de
estas pe´rdidas, aunque el producto evaporado puede recuperarse y utilizarse para la
propulsio´n del barco.
3.3. Pilas de Combustible
Las pilas de combustible (FC) son dispositivos electroqu´ımicos que convierten
energ´ıa qu´ımica directamente en energ´ıa ele´ctrica. A diferencia de las bater´ıas, en
la que los reactivos requeridos esta´n dentro de ellas, las pilas de combustible esta´n
disen˜adas para permitir el reabastecimiento continuo del combustible y el oxidante,
siendo necesario proporcionarlos de forma constante, desde una fuente externa, para
proporcionar electricidad. A continuacio´n se describe la anatomı´a y funcionamiento
de las celdas que componen la pila de combustible, se explica su termodina´mica, las
tecnolog´ıas existentes y se describen los diversos componentes del sistema completo.
3.3.1. Estructura y Funcionamiento de las Pilas de Combus-
tible
La unidad ba´sica de una Pila de Combustible se denomina “monocelda” o
simplemente ‘celda”. Una celda esta´ formada por tres piezas superpuestas: una la´mina
de electrolito entre dos electrodos porosos. Un electrolito es un material que conduce
iones, pero impide el flujo de electrones a trave´s del mismo. Un electrodo es un material
que conduce los electrones. Los electrodos son porosos debido a que deben permitir la
difusio´n del gas hacia su cara opuesta, do´nde se encuentran part´ıculas catalizadoras,
formando una barrera con el electrolito.
El electrodo tiene varias funciones:
• Debe capaz de transportar el gas a la capa de catalizador y distribuirlo
uniformemente a trave´s del a´rea de la superficie de reaccio´n.
• Permitir la difusio´n de los gases producto fuera del electrolito.
• Tener buenas caracter´ısticas de conductividad ele´ctrica, ya que es responsable de
conducir los electrones fuera de la interfaz a medida que se produce el proceso de
reaccio´n.
Asimismo el electrolito tambie´n desempen˜a varias funciones importantes:
• Debe ser capaz de conducir iones de un electrodo al otro, pero evitar el cruce de
los electrones.
• Actuar como una barrera entre los gases combustible y oxidante para impedir la
mezcla.
• En las pilas de combustible con electrolitos l´ıquidos, los gases reaccionantes se
difunden a trave´s de una fina pel´ıcula de electrolito so´lida con pequen˜os poros
que permiten mojar porciones del electrodo y as´ı reaccionan en la superficie del
mismo.
El tipo de catalizador necesario para que la reaccio´n sea adecuada depende de la
temperatura de operacio´n de la pila de combustible. Las pilas de baja temperatura
requieren catalizadores costosos, en general de platino, para obtener las velocidades de
reaccio´n deseadas. A temperaturas ma´s altas, los reactivos pueden lograr las velocidades
de reaccio´n necesarias simplemente utilizando el propio material que forma el electrodo.
En la Figura 3.3 puede verse una representacio´n esquema´tica de una celda de com-
bustible construida con electrodos porosos. Se ilustran los gases reactantes/producto y
las direcciones de conduccio´n del flujo de iones a trave´s de la celda.
El hidro´geno (H2), gas combustible, penetra por el electrodo negativo (a´nodo) y se
disocia, en presencia del catalizador, en iones positivos H+ y electrones e−. El ox´ıgeno
(O2), gas oxidante, procedente del aire penetra por el electrodo opuesto (ca´todo) y se
disocia igualmente en presencia del catalizador en iones O2
− (se forma como elemento




























Figura 3.3: Estructura elemental de una Pila de Combustible.
en direccio´n al ca´todo, dejando a los electrones libres en el a´nodo. Luego, si existe un
camino ele´ctrico entre el a´nodo y el ca´todo, los electrones lo recorrera´n, estableciendo
una corriente ele´ctrica. En el ca´todo los iones hidro´geno, el ox´ıgeno y los electrones
se combinan nuevamente formando mole´culas de agua H2O. Adema´s, se produce un
importante desprendimiento de energ´ıa te´rmica en forma de calor, cuya magnitud
depende de las caracter´ısticas constructivas de la celda de combustible.
La tensio´n producida por una u´nica celda es del orden de un volt a circuito abierto,
por lo que para producir tensiones ma´s elevadas se recurre a la disposicio´n en serie
de celdas formando lo que se conoce como “stack” (apilamiento). A este apilamiento
de celdas, debidamente implementado en una estructura que permita disipar el calor,
posibilite la circulacio´n necesaria de los gases y ofrezca los terminales de conexio´n
ele´ctricos para la utilizacio´n de la energ´ıa ele´ctrica producida se le denomina Pila de
Combustible o “Fuel Cell” en ingle´s (FC).
Para que la pila de combustible funcione correctamente, es necesaria la existencia
de un sistema de control para proporcionar el aire y el hidro´geno necesarios para
suministrar la potencia requerida y eliminar los subproductos y el calor producidos en
las celdas.
El sistema de control de la pila de combustible se compone de los siguientes
subsistemas:
• Control de caudal de los reactivos: mediante una va´lvula (hidro´geno) y un
compresor (ox´ıgeno) se proporcionan de forma ra´pida los caudales de los reactivos
necesarios, asegurando una respuesta transitoria lo ma´s ra´pida posible y una
operacio´n segura minimizando el consumo auxiliar.
• Gestio´n de las variables a controlar: es necesario que variables como el caudal de
los gases reactantes, la temperatura, la potencia y la hidratacio´n de la membrana
de la pila de combustible, este´n controladas en todo momento para garantizar un
correcto funcionamiento del dispositivo. Para ello, el sistema de control cuenta
con elementos de refrigeracio´n (ventiladores o circuitos de circulacio´n de agua),
de humidificacio´n (bomba) o para el control de la temperatura, que garanticen
que estas variables se encuentren en todo instante dentro de sus rangos va´lidos
de funcionamiento.
3.3.2. Termodina´mica de las Pilas de Combustible
A continuacio´n se describe la termodina´mica de las pilas de combustible explicando
el comportamiento de la celda de combustible ideal. Luego, en la siguiente subseccio´n,
se consideran las pe´rdidas debidas a las condiciones no ideales del sistema real para
desarrollar las ecuaciones que describen el rendimiento real de la pila de combustible.
La energ´ıa total involucrada se compone de dos tipos de energ´ıa: (1) energ´ıa libre
de Gibbs (G) y (2) la energ´ıa disponible (T · S). La energ´ıa libre se llama as´ı porque
es la energ´ıa que esta´ disponible para su conversio´n en trabajo u´til. La energ´ıa no
disponible se pierde debido incremento del desorden, o entrop´ıa (S) del sistema. El
trabajo ele´ctrico ma´ximo (Welec) obtenible en una celda de combustible operando a
temperatura y la presio´n constantes esta´ dado por el cambio en la energ´ıa libre de
Gibbs (∆G) de la reaccio´n electroqu´ımica de la Ecuacio´n 3.13.
Welec = ∆G = −n · F · U (3.13)
donde:
n = Nu´mero de electrones involucrados en la reaccio´n
F = Constante de Faraday (96, 487Coulombs/g −molelectron)
U = Tensio´n de circuito abierto de la celda
Para una celda de combustible, el trabajo ma´ximo disponible se relaciona con la
energ´ıa libre de reaccio´n, do´nde la entalp´ıa (H) de la reaccio´n es una cantidad relevante
en el caso de conversio´n te´rmica, tal como por ejemplo, en un motor te´rmico. Para la
funcio´n de estado de la Ecuacio´n 3.14.
∆G = ∆H − T ·∆S (3.14)
La diferencia entre la ∆G y ∆H es proporcional a la variacio´n de la entrop´ıa ∆S.
La cantidad ma´xima de energ´ıa ele´ctrica disponible es la ∆G, como puede verse a
partir de la Ecuacio´n 3.13 y la energ´ıa te´rmica total disponible es ∆H . La cantidad
de calor que se produce por el funcionamiento de las celdas de combustible operando
reversiblemente es T ·∆S. Para una reaccio´n general, en celdas de combustible:
a · A+ b · B → c · C + d ·D (3.15)
El cambio en la energ´ıa libre esta´ dado por la siguiente ecuacio´n:







∆G◦ = Cambio en la energ´ıa libre de Gibbs a presio´n esta´ndar (1 atm) y temperatura T
R = Constante Universal de los Gases
T = Temperatura
A = Concentracio´n de la especie A
Reemplazando la Ecuacio´n 3.13 en la Ecuacio´n 3.16 se obtiene la Ecuacio´n 3.17, que
representa en forma general a la expresio´n ecuacio´n de Nernst, o “de tensio´n reversible”
para una dada temperatura y presio´n, para una celda de combustible.









U◦ representa el potencial esta´ndar para una celda de combustible de Hidro´geno
y Ox´ıgeno como reactantes, a presiones parciales de 1 atm y temperatura esta´ndar
de 25◦C (298K), do´nde hay una transferencia de dos electrones por cada mole´cula de
agua. Su valor correspondiente es U◦ = 1,229 V , si el agua producida se encuentra
en estado l´ıquido y U◦ = 1,18 V , si el agua producida se encuentra en estado gaseoso
(Larminie, 2003a).
Para una celda de combustible con hidro´geno (H2) como combustible y ox´ıgeno
(O2) como gas reactante, la expresio´n de la Ecuacio´n 3.17 correspondiente a la tensio´n
de vac´ıo esta´ dada por la Ecuacio´n que se presenta a continuacio´n.












PH2 = Presio´n parcial del gas hidro´geno
PO2 = Presio´n parcial del gas ox´ıgeno
PH2O = Presio´n parcial de agua
PO = Presio´n atmosfe´rica esta´ndar en la unidad correspondiente (1 atm en el SI)
La ecuacio´n anterior relaciona la tensio´n de salida ideal U con las concentraciones
de reactantes y productos. Este valor se corresponde con la tensio´n de salida de circuito
abierto. Sin embargo, en la pra´ctica, la tensio´n de la celda es significativamente inferior
que el valor teo´rico debido a que existen pe´rdidas de funcionamiento, au´n cuando en
la celda no se haya conectada una carga ele´ctrica.
3.3.3. Eficiencia de las Pilas de Combustible y Polarizacio´n
La eficiencia te´rmica de un dispositivo de conversio´n de energ´ıa se define como la
cantidad de energ´ıa u´til producida en relacio´n con el cambio en la energ´ıa qu´ımica
almacenada. La eficiencia ideal de una celda de combustible, operando de forma





El rendimiento de una pila de combustible real es menor que la dada en la Ecuacio´n
3.19 debido a las pe´rdidas:
• (a) por activacio´n.
• (b) o´hmicas.
• (c) por concentracio´n.
La Figura 3.4 muestra el comportamiento t´ıpico de de la tensio´n de salida de una
FC en funcio´n de la densidad de corriente (que se define como corriente absorbida por
unidad de superficie de la celda). La l´ınea horizontal, en la parte superior, representa la
tensio´n ideal de la FC obtenida a partir de la ecuacio´n de Nernst. La tensio´n de la FC
























Figura 3.4: Tensio´n de una Celda vs. Densidad de Corriente.
Pe´rdidas por Activacio´n
Las pe´rdidas por activacio´n se deben a la lentitud de la reaccio´n que tiene lugar
en la superficie de los electrodos. Una fraccio´n de la tensio´n generada se pierde para
mantener la reaccio´n qu´ımica que transfiere electrones desde el electrodo negativo hacia
el electrodo positivo. Este feno´meno es fuertemente no lineal y au´n ma´s acentuado a
bajas densidades de corriente.
Para que una corriente ele´ctrica comience a circular, una pequen˜a tensio´n es
necesaria para reducir la energ´ıa de activacio´n de la etapa de limitacio´n de velocidad de
la reaccio´n, que ocurre inicialmente sobre la superficie de los electrodos. A este potencial
se lo conoce como “sobretensio´n de activacio´n” denotado como vact. La velocidad de
reaccio´n se puede relacionar con la sobretensio´n de activacio´n a trave´s de la Ecuacio´n
3.20 conocida como “ecuacio´n de Bulter-Volmer”.















iFC corresponde a la densidad de corriente ele´ctrica entregada por la celda de
combustible (mA/cm2). Luego, un valor positivo de vact produce una corriente ano´dica,
lo que significa que los electrones extra´ıdos de los reactivos transferidos al electrodo.
Un valor negativo da lugar a una corriente cato´dica, lo que significa que los electrones
se transfieren desde el electrodo hacia los reactivos. La magnitud i0 se llama “densidad
de corriente de intercambio” y se puede considerar como la densidad de corriente a
partir de la cual la “sobretensio´n de activacio´n” comienza a crecer por encima del
valor cero. Este valor es funcio´n de la concentracio´n de reactantes y productos, de
la temperatura y de la interfaz electrodo/electrolito utilizada. Un valor grande de i0
sugiere que es posible un buen desempen˜o de la celda de combustible porque altas
velocidades de reaccio´n son posibles con una sobretensio´n de activacio´n menor. αa y
αc son los coeficientes de transferencia para el a´nodo y el ca´todo respectivamente; y
relacionan como la tensio´n aplicada favorece la direccio´n de la reaccio´n electroqu´ımica
que esta´ ocurriendo.
Con un poco de a´lgebra, la expresio´n anterior puede escribirse segu´n la Ecuacio´n
3.21.






Do´nde ahora, α es el coeficiente de transferencia de carga equivalente (α = αa+αc)
y es proporcional a la energ´ıa ele´ctrica aplicada que se aprovecha para cambiar
la velocidad de la reaccio´n electroqu´ımica que esta´ ocurriendo, tomando valores
comprendidos entre 0 y 1,0. De esta manera, despejando vact de la Ecuacio´n 3.21,
se obtiene la expresio´n de la Ecuacio´n 3.22, conocida como “ecuacio´n de Tafel”, para















La “constante de Tafel” y su valor dependera´ ba´sicamente de la reaccio´n y del
material constructivo de los electrodos de la celda.
Es importante recordar que la expresio´n de la Ecuacio´n 3.22 es va´lida u´nicamente
si iFC > i0 y a partir de la misma se puede observar que i0 representa el para´metro
de mayor peso para reducir el valor de la sobretensio´n por activacio´n. De esta manera,
para mejorar el desempen˜o de la celda de combustible, es deseable que el valor de i0
sea lo mas grande posible, en especial en el ca´todo. Esto puede conseguirse:
• Elevando la temperatura de la celda de combustible.
• Utilizando materiales mas efectivos para los catalizadores.
• Incrementando la rugosidad de los electrodos (esto incrementa su a´rea real,
aumentando i0).
• Incrementando la concentracio´n de los gases reactantes (por ejemplo, usando O2
puro en lugar de aire).
• Aumentando la presio´n de alimentacio´n.
Pe´rdidas O´hmicas
Las pe´rdidas o´hmicas son causadas por la resistencia al transporte de los electrones a
trave´s de los electrodos y tambie´n al pasaje de iones a trave´s del electrolito. A medida
que la corriente ele´ctrica se incrementa, la resistencia o´hmica al paso de electrones
aumenta. El comportamiento de este factor de pe´rdida es aproximadamente lineal con
la corriente y se describe a partir de la Ecuacio´n 3.24.
vohm = iFC · rFC (3.24)
Do´nde, rFC es la Resistencia correspondiente a un celda de combustible de 1cm
2 de
a´rea (conocida como ASR - “area-specific resistance”).
Usualmente, si iFC se expresa en unidades de mA cm
−2, rFC debe expresarse
en te´rminos de kΩ cm2. Existen tres formas de reducir el valor de esta resistencia
(Larminie, 2003a):
1. El uso de electrodos con una conductividad ele´ctrica lo ma´s alta posible.
2. Un disen˜o adecuado de las placas y el uso de materiales apropiados en la unio´n
de las celdas.
3. Construir el electrolito lo ma´s delgado posible.
Pe´rdidas por Concentracio´n
Amedida que aumenta la densidad de corriente, los efectos de resistencia de difusio´n
comienzan a jugar un papel importante porque tanto el gas combustible como el
oxidante no se transportan con la suficiente rapidez a la superficie del electrodo. Esto se
conoce como la pe´rdida por concentracio´n o por transporte de masa. Bajo condiciones
de corto circuito, la tensio´n del sistema es cero y la corriente alcanza el valor l´ımite
iFC−L. Este valor de corriente se corresponde con la velocidad ma´xima a la que puede
ser el reactivo suministrado a un electrodo. La pe´rdida por concentracio´n esta´ dada










La expresio´n anterior es una aproximacio´n teo´rica y posee varios puntos de´biles, en
especial en celdas alimentadas con aire en vez de ox´ıgeno como reactante (que ocurre
en la mayor´ıa de los casos). Tambie´n hay problemas en el uso de esta expresio´n en
celdas de baja temperatura y en aquellas que utilizan como combustible hidro´geno
mezclado con otros gases, como el dio´xido de carbono. Lo mencionado anteriormente
se debe a que la misma no tiene en cuenta el efecto de produccio´n-evacuacio´n de los
productos de reaccio´n tales como el agua, ni considera la generacio´n de nitro´geno en los
sistemas de alimentacio´n de aire. Otra expresio´n que es completamente emp´ırica, se ha
vuelto ma´s favorecida y aproxima muy buenos resultados si se eligen cuidadosamente
lo para´metros “m” y “n” se presenta en la Ecuacio´n 3.26.
vconc = m · expniFC (3.26)
El valor de “m” es t´ıpicamente 3 · 10−5V y el de “n” aproximadamente 8 ·
10−3cm2mA−1. A pesar que ambas Ecuaciones 3.25 y 3.26 pueden verse algo diferentes,
si sus constantes se eligen adecuadamente, los resultados pueden ser muy parecidos.
Sin embargo, la Ecuacio´n 3.26 puede utilizarse para obtener mejores aproximaciones
con valores experimentales.
La pe´rdida por concentracio´n es un para´metro importante a tener en cuenta en
aquellos casos do´nde el hidro´geno es provisto desde algu´n tipo de reformador, debido
a la dificultad que puede presentarse para aumentar el flujo de hidro´geno ra´pidamente
para responder a una mayor demanda. Otra situacio´n desfavorable ocurre cuando el aire
que ingresa por el ca´todo no se distribuye correctamente a lo largo del mismo. Cuando
se entregan elevadas corrientes, el nitro´geno producido al consumirse el ox´ıgeno puede
bloquear el ingreso de este u´ltimo, causando problemas de suministro. Finalmente,
en las celdas de membrana de intercambio de protones (de baja temperatura) la
eliminacio´n del agua producto puede traer problemas de pe´rdidas por concentracio´n
(Larminie, 2003a).
Tensio´n de Salida
La tensio´n de salida de la celda dependera´ de la tensio´n de circuito abierto,
la sobretensio´n de activacio´n, la pe´rdida o´hmica y la tensio´n de la pe´rdida por
concentracio´n. Por lo tanto, la tensio´n real esta´ dada por la Ecuacio´n 3.27.
Vsalida = U − (vact,anodo − vact,catodo)− vohm − (vconc,anodo − vconc,catodo) (3.27)
De esta manera, para una pila de combustible de Nc celdas, la tensio´n de salida se
puede expresar segu´n la Ecuacio´n 3.28 como la tensio´n de vac´ıo menos las pe´rdidas por
activacio´n, o´hmicas y por concentracio´n.
Vsalida = Nc · [U − vact − vohm − vconc] (3.28)
Reemplazando las Ecuaciones 3.18, 3.22, 3.24 y 3.26 en la expresio´n anterior, la
tensio´n de salida se puede escribir como:











− iFC · rFC −m · expn·iFC
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(3.29)













· (ln(iFC)− ln(i0)) (3.30)
Y teniendo en cuenta que el segundo te´rmino de la ecuacio´n de la derecha es una
constante, se puede definir una tensio´n de circuito abierto E0 como:
E0 = U + ln(i0)) (3.31)
Recordando que U es corresponde a la tensio´n reversible teo´rica (expresio´n de
Nernst), dada por la Ecuacio´n 3.18. No´tese que E0 sera´ siempre levemente inferior
a U debido a que i0 sera´ pequen˜a, haciendo ln(i0) negativo. Sustituyendo la expresio´n
anterior en la Ecuacio´n 3.29, se obtiene:








− iFC · rFC −m · expn·iFC
]
(3.32)
Esta expresio´n es simple, pra´ctica y se obtienen excelentes resultados cuando se
desea reproducir la curva caracter´ıstica Vsalida = f(iFC) para una Pila de Combustible
real.
3.3.4. Tipos de Pilas de Combustible
Las pilas de combustible se clasifican normalmente segu´n el tipo de electrolito que
utilicen. En esta seccio´n se resumen los diferentes tipos de pilas de combustible y
describen sus caracter´ısticas principales.
Pilas de Combustible de Membrana Polime´rica (PEM)
La Pilas de Combustible de Membrana Polime´rica (en ingle´s: Proton Exchange
Membrane Fuel Cell o “PEMFC”) utilizan una membrana hidratada polime´rica que
actu´a como conductor de iones. Para este tipo de membranas se utilizan pol´ımeros
fluorocarbonados similares al teflo´n, los cuales se combinan con algu´n tipo de a´cido
sulfo´nico. Las mole´culas a´cidas se fijan en el pol´ımero y no pueden separarse, pero
los protones de e´stos grupos a´cidos pueden migrar a trave´s de la membrana. El
material preferido es Nafionr, una membrana ampliamente utilizada, fabricada por
DuPontr. La utilizacio´n de un pol´ımero so´lido como electrolito elimina la corrosio´n y
los problemas de seguridad asociados a electrolitos l´ıquidos, que pueden derramarse
y afectar la vida u´til de la FC. Los electrodos son electrodos porosos de carbono
combinados con un catalizador de platino. El combustible ma´s comu´n utilizado es
H2 puro y el oxidante ma´s comu´n es aire. El hidro´geno ingresa en el a´nodo, donde
es ionizado con la ayuda del catalizador de platino. Los a´tomos de hidro´geno son
conducidos a trave´s de la membrana mientras que los electrones libres se llevan hacia
un el ca´todo, a trave´s de un circuito ele´ctrico externo, donde se encuentran con los iones
de hidro´geno y el aire para formar agua como producto. El platino es muy sensible al
mono´xido de carbono, por lo que resulta dif´ıcil y costoso el uso de combustibles que no
seanH2 puro. El uso de platino como catalizador hace que este tipo de FC sean costosas,
por lo que se intenta reducir la cantidad de platino utilizado para reducir su precio.
Su temperatura de funcionamiento es baja, lo que permite arranques instanta´neos
(la potencia ma´xima se puede obtener despue´s de aproximadamente 3 minutos de
operacio´n) y no requiere de aislaciones te´rmicas.
La gestio´n del agua en este tipo de FC es un tema cr´ıtico. La falta de agua reduce la
vida de las celdas que las conforman y la conductividad io´nica del electrolito, mientras
que el exceso de agua reduce la potencia de salida. Con el fin de mantener la hidratacio´n
adecuada de la membrana y maximizar la potencia, la temperatura de funcionamiento
de la PEMFC se debe mantener alrededor de los 80◦C.
Adema´s, la temperatura y la presio´n tambie´n juegan un papel importante para
establecer el rendimiento de las PEMFC. El aumento de la temperatura de trabajo es
ventajoso debido a que se reduce la resistencia o´hmica del electrolito y se reducen
tambie´n las limitaciones de transferencia de masa. Otra variable importante es la
presio´n. Una presio´n de ox´ıgeno ma´s alta reduce la pe´rdida de activacio´n en el ca´todo,
mejorando la eficiencia de la PEMFC. Adema´s, otra ventaja es que el aumento de
la presio´n disminuye la deshidratacio´n de la membrana a una temperatura dada, de
manera que es posible trabajar a temperaturas superiores. Presiones de trabajo de 2 a
4 atmo´sferas conducen a un equilibrio o´ptimo entre costo y rendimiento. Sin embargo,
presiones superiores a las 5 atm empiezan a ser dan˜inas para el sistema.
Las prestaciones de las PEM han mejorado mucho en los u´ltimos an˜os. Se consiguen
densidades de corriente cercanas a los 900 mA/cm2 a una tensio´n de 0,7 V por celda
con hidro´geno y ox´ıgeno a unas 4 atm de presio´n. Si, por el contrario, el hidro´geno
y el ox´ıgeno se introducen a presio´n ambiente, se pueden alcanzar densidades de 530
mA/cm2.
En un stack de 5 kW , la compan˜´ıa Ballardr ha alcanzado a 0,7 V/celda densidades
de corriente de 0,68 A/cm2. Las dimensiones del stack son de 250 · 250 · 425 mm, por
lo que se obtienen rendimientos aproximados de 200 kW/m3.
Pilas de Combustible de A´cido Fosfo´rico (PAFC)
En este tipo de pilas se utiliza A´cido Fosfo´rico en estado l´ıquido como electrolito.
El mismo esta´ contenido en una matriz de silicona y teflo´n de estructura porosa que
evita fugas del electrolito por efecto capilar. Sin embargo, algo de a´cido puede perderse
a trave´s del contacto con los flujos de combustible y oxidante, por lo que tras unas
horas de operacio´n debe an˜adirse algo de a´cido para compensar e´sta pe´rdida. En este
caso, al igual que en las PEMFC los catalizadores son de platino y los electrodos de
carbono poroso.
El subproducto del proceso es agua, la cua´l se elimina con el oxidante en el
ca´todo (aire u ox´ıgeno). El procedimiento de eliminacio´n de este agua requiere que
el sistema opere a temperaturas cercanas a los 200◦C. A temperaturas menores, el
agua se disolver´ıa en el electrolito y no podr´ıa ser eliminada. A temperaturas mayores,
el a´cido fosfo´rico se descompondr´ıa.
El exceso de calor se extrae con intercambiadores situados en las placas de carbo´n
para cada celda. El refrigerante utilizado puede ser l´ıquido o gaseoso aunque por lo
general se utiliza agua.
En el a´nodo, el hidro´geno se separa en dos protones H+, los cuales atraviesan el
electrolito hasta el ca´todo. Los dos electrones pasan por un circuito externo hacia el
ca´todo. Como pasa en las PEMFC, en el ca´todo se unen los electrones, con los protones
de hidro´geno y los a´tomos de ox´ıgeno para producir agua.
Las PAFC pueden operar con una variada combinacio´n de rangos de temperaturas,
presiones, tasas de utilizacio´n de gases y densidades de corriente. El beneficio de
encontrar las condiciones de operacio´n ma´s eficaces debe contrastarse con la energ´ıa
requerida para lograr estas condiciones en un ambiente dado, as´ı como el efecto sobre la
vida u´til del sistema. Un aumento en la temperatura de operacio´n aumenta la tensio´n
de la PAFC, pero este aumento se debe limitar para evitar el desgaste del catalizador
y otros componentes. El aprovechamiento de un mayor porcentaje del combustible
es deseable desde un punto de vista de costos, pero resulta en presiones parciales
menores, conduciendo a mayores pe´rdidas de concentracio´n de polarizacio´n. Por u´ltimo,
la tensio´n de la PAFC y por lo tanto su eficiencia disminuyen con el aumento de la
densidad de corriente.
Las plantas de generacio´n basadas en esta tecnolog´ıa ofrecen eficiencias de entre el
36% y el 42%. Valores mayores se pueden obtener con flujos de combustible y oxidante
presurizados, lo que conlleva un mayor costo en los elementos del sistema. La densidad
de potencia en este tipo de FC es de alrededor de 0,18 W/cm2
Pilas de Combustible de Carbonato Fundido (MCFC)
La Pila de Combustible de Carbonatos Fundidos (MCFC) utiliza una sal de
carbonato fundido como electrolito. Normalmente se utiliza carbonato de litio o
carbonato de potasio. Su temperatura de operacio´n esta´ en torno a los 650◦C, a la
cual esta sal es l´ıquida y se comporta como un buen conductor io´nico. El electrolito
esta´ contenido en una matriz cera´mica porosa e inerte, normalmente de LiAlO2.
La reaccio´n ano´dica ocurre entre el hidro´geno y los iones de carbonato (CO3) del
electrolito, lo que da como subproductos CO2 y agua, adema´s de liberar electrones. La
reaccio´n cato´dica combina el ox´ıgeno, el CO2 y los electrones que han circulado por el
circuito externo, produciendo otra vez iones de carbonato que se unen al electrolito.
Existe entonces una necesidad de CO2 en el oxidante, por lo que hay que dotar estas
FC con un sistema de captacio´n de CO2 para su funcionamiento.
A medida que la temperatura de operacio´n de la MCFC aumenta, la tensio´n teo´rica
de salida disminuye, al igual que su eficiencia. Por otro lado, tambie´n aumenta la
velocidad de la reaccio´n electroqu´ımica y entonces la corriente entregada para una
tensio´n fija. En comparacio´n con otro tipo de tecnolog´ıas, como por ejemplo las
PAFC, una MCFC puede operar a tensiones mas elevadas para una misma densidad
de corriente. Es por esto que, teo´ricamente, una MCFC deber´ıa ser para la misma
potencia, menos voluminosa y costosa que una PAFC de caracter´ısticas equivalentes.
La MCFC produce tambie´n energ´ıa te´rmica en el proceso, que puede ser
aprovechada en una turbina de gas para cogenerar. En un ciclo combinado de ambas
tecnolog´ıas, se ha estimado que la MCFC puede alcanzar eficiencias del orden del 60%.
La temperatura de operacio´n se encuentra en el rango de los 600-650◦C, a la cual
se alcanza la conductividad io´nica deseable del electrolito. A estas temperaturas no se
precisan catalizadores de metales nobles. El a´nodo esta´ compuesto por polvo de n´ıquel
sinterizado, siendo altamente poroso. El ca´todo esta´ compuesto por o´xido de n´ıquel
con algo de litio. Adema´s, debido a los valores elevados de temperatura es necesario
contar con un mecanismo para evacuar el calor del ca´todo, utiliza´ndose por lo general
grandes volu´menes de aire por conveccio´n forzada (Singhal, Oxford 2004).
Es importante considerar en las MCFC que la corrosio´n del ca´todo reduce la vida
u´til de la MCFC considerablemente. Otro factor importante es la temperatura de
operacio´n, que debe mantenerse constante, ya que una ca´ıda de 30◦C reduce la tensio´n
de salida en un 15% aproximadamente, dado al incremento de la resistencia io´nica y
ele´ctrica de los electrodos.
Pilas de Combustible de O´xidos So´lidos (SOFC)
Las Pilas de Combustible tipo SOFC (en ingle´s: Solid Oxide Fuel Cell) utilizan un
electrolito so´lido cera´mico que reduce la corrosio´n y elimina los problemas asociados
al uso de electrolitos l´ıquidos. El material preferido que se utiliza es el zirconio
estabilizado con ytrio, un excelente conductor, a altas temperaturas, de iones de ox´ıgeno
cargados negativamente. Las te´cnicas de fabricacio´n incorporan proceso similares a
aquellos empleados en semiconductores. Para que una cera´mica pueda alcanzar una
conductividad io´nica aceptable, se necesitan temperaturas cercanas a los 1000◦C
(Singhal, Oxford 2004). A estas temperaturas, el reformado interno de hidro´geno
tambie´n es posible, adema´s de poder utilizar el calor residual para cogeneracio´n y
as´ı aumentar la eficiencia global del sistema en un ciclo combinado.
Respecto de los electrodos, el a´nodo es de zirconio/n´ıquel poroso, mientras que el
ca´todo es un manganato de lantanio dopado con magnesio. Las celdas se construyen
con contactos ele´ctricos semiconductores de alta temperatura.
En operacio´n, el hidro´geno o el mono´xido de carbono CO del combustible reacciona
con los iones de ox´ıgeno O= del electrolito para producir agua o CO2 y depositar
electrones en el a´nodo. Los electrones circulan por un circuito externo y regresan al
ca´todo do´nde reaccionan con los de ox´ıgeno del aire y forman nuevamente los iones O=
que se incorporan al electrolito. Es importante destacar que las SOFC pueden utilizar
CO o hidro´geno como combustibles.
Las pilas tipo SOFC pueden alcanzar, en pequen˜os stacks, tensiones de 0,6
V/celda y densidades de corriente del orden de 0,25 A/cm2. Su vida u´til es
cercana a las 30000 horas y pueden soportar una considerable cantidad de ciclos de
calentamiento/enfriamiento. En la actualidad, SOFC alimentadas con gases a presio´n
ambiente alcanzan eficiencias del 45%, aunque con gases presurizados pueden llegar al
60%. Si adema´s, el calor residual se aprovecha en un ciclo combinado para cogeneracio´n
la eficiencia sube considerablemente.
A diferencia de otras tecnolog´ıas y al igual que en las MCFC, el CO no actu´a como
veneno, sino que por el contrario, puede utilizarse como combustible. Adema´s, estas
FC tienen la ventaja de ser ma´s resistentes al azufre contenido en la mayor´ıa de los
combustibles. De hecho, varias de las unidades desarrolladas, funcionan con metano,
propano, butano, biomasa gasificada y vapores de pinturas.
Debido a la alta temperatura de operacio´n, el tiempo de arranque es considerable
y las prestaciones de las celdas son muy sensibles a variaciones de e´sta temperatura.
Una ca´ıda del 10% en la temperatura puede suponer una ca´ıda del 12% de la eficiencia
del sistema, debido al aumento de la resistencia interna en la conductividad de iones
ox´ıgeno del electrolito cera´mico (Singhal, Oxford 2004). Las altas temperaturas que
se alcanzan tambie´n obligan a la utilizacio´n de aislantes te´rmicos sofisticados para
proteger el ambiente circundante y mantener el calor.
Por todo lo expuesto, este tipo de FC son ideales para aplicaciones estacionarias,
pero no para aquellas de caracter´ısticas mo´viles, como el sector del transporte.
3.3.5. Estructura Gene´rica de un Sistema de Generacio´n
Basado en Pilas de Combustible
Para poder producir energ´ıa es necesario integrar el ”stack” de la FC con otros
componentes para as´ı formar un Sistema de Generacio´n de Potencia. En la Figura
3.5 se presenta un esquema gene´rico para una pila tipo PEM do´nde se muestran los
elementos necesarios para conformar un sistema de generacio´n ele´ctrico a partir de una






























Figura 3.5: Sistema de Generacio´n de Potencia basado en una Pila de Combustible.
Estos componentes se pueden clasificar dentro de cuatro subsistemas que se
describen a continuacio´n.
Subsistema de Suministro de Reactantes
Este subsistema consiste en los circuitos de suministro de hidro´geno y aire. El
objetivo es suministrar el flujo adecuado de ellos para asegurar una respuesta transitoria
ra´pida del sistema. El circuito de alimentacio´n de hidro´geno esta´ compuesto por lo
general de un tanque presurizado de H2 puro conectado al a´nodo a trave´s de una
va´lvula reductora de presio´n y una va´lvula controlada de presio´n, mientras que el
circuito de aire se compone de un compresor de aire que alimenta el ca´todo, a partir
de aire comprimido captado de la atmo´sfera. Una va´lvula de purga en el a´nodo se abre
perio´dicamente para eliminar el agua acumulada.
Subsistema de Control de Temperatura
En este caso se considera el sistema de enfriamiento de la PEMFC y el de
calentamiento de los reactantes. El control te´rmico de la FC es cr´ıtico ya que
el buen desempen˜o de e´sta depende fuertemente de la temperatura, tal como se
explico´ oportunamente en cada tecnolog´ıa. Para ello se utiliza aire forzado o un circuito
de refrigeracio´n por circulacio´n de agua.
Subsistema de Gestio´n de Agua
Para las PEMFC, el objetivo de este subsistema es mantener una hidratacio´n
adecuada de la membrana polime´rica (electrolito) y un adecuado balance de agua,
debido a que su rendimiento tambie´n depende fuertemente de la hidratacio´n del
electrolito. Ambos reactantes, el hidro´geno y el aire, son generalmente humidificados
antes de inyectarse a la FC utilizando humidificadores en ambos circuitos. El agua que
se produce en el ca´todo puede ser capturada en un separador de agua y re-inyectada
en los humidificadores mediante una pequen˜a bomba.
Subsistema de Acondicionamiento de Potencia
La FC produce una tensio´n de salida continua no regulada. De acuerdo a la curva
de polarizacio´n presentada en la Figura 3.4, esta tensio´n cae con el aumento de la
corriente ele´ctrica. A excepcio´n de unas pocas aplicaciones do´nde esto no representa
un inconveniente, en general, se utiliza un sistema de acondicionamiento de potencia,
que permite adecuar la caracter´ıstica de la FC para la aplicacio´n particular, regulando
por ejemplo la tensio´n de salida en un valor fijo determinado.
3.3.6. Ventajas y Desventajas de las Pilas de Combustible
Las pilas de combustible son dispositivos eficientes. Convierten directamente la
energ´ıa qu´ımica en ele´ctrica de manera silenciosa y sin utilizar mecanismos mo´viles.
Adema´s, al no tratarse de un ciclo termodina´mico, su eficiencia no se ve afectada por
las limitaciones del ciclo de Carnot.
Dadas sus caracter´ısticas de operacio´n, permiten localizar la generacio´n de energ´ıa
en el punto de consumo. Adema´s, si son FC de alta temperatura, es posible utilizar
el calor residual generado para aumentar la eficiencia total del sistema en ciclos
te´rmicos combinados. Luego, combinadas con energ´ıa eo´lica o fotovoltaica, permiten
complementar la demanda de energ´ıa de la red independientemente de las condiciones
meteorolo´gicas y la hora del d´ıa.
Desde el punto de vista medioambiental, una FC en general utiliza hidro´geno y
aire como reactantes, produciendo u´nicamente agua y calor como subproducto. En
las de alta temperatura, la utilizacio´n del calor residual para calefaccio´n de recintos
o calentamiento de agua permite reducir la emisio´n de gases de efecto invernadero.
Finalmente, un nivel de ruido ambiental bajo es otra ventaja. Un sistema de FC emite,
por lo general, menos de una cuarta parte del ruido producido por un generador diesel
o de gas ana´logo.
Los sistemas basados en FC ofrecen adema´s una gran flexibilidad desde el punto de
vista de los combustibles que pueden utilizarse. Pra´cticamente cualquier combustible
hidrocarburo l´ıquido o gas puede ser utilizado, a trave´s de un proceso adecuado,
como fuente de a´tomos de hidro´geno (propano, gas natural, metanol, etanol, gasoil
y naftas). Por u´ltimo, cabe destacar que el mantenimiento de los sistemas de FC es
relativamente sencillo al no poseer partes mo´viles. Solamente requieren una simple
inspeccio´n perio´dica de los sistemas auxiliares y estado general del stack.
Por otra parte, considerando las desventajas de estos dispositivos, la principal
de ellas es la necesidad de H2 para que puedan funcionar. Si bien es cierto que
pueden utilizar como combustible una gran variedad de hidrocarburos, e´stos deben
ser convertidos en hidro´geno mediante un proceso llamado “reformado por vapor de
agua”. Si se hace as´ı, hay que considerar el rendimiento del reformado y el de la FC
en forma conjunta, para obtener un rendimiento global. Adema´s, el reformado produce
CO2 y aunque las concentraciones son mucho menores que aquellas producidas por
la utilizacio´n directa de los combustibles de origen fo´sil, contribuyen igualmente al
calentamiento global.
Por otra parte, si la utilizacio´n va a ser en aplicaciones mo´viles, entonces no se
podra´ aprovechar el calor generado debido a que en estos casos suelen emplearse
FC de baja temperatura (PEMFC). Si por el contrario, su uso va a ser residencial,
podra´ aprovecharse este calor, en algunas ocasiones, por lo que habra´ que especificar
el rendimiento global con o sin reformado y con aprovechamiento del calor o sin e´l.
3.4. Resumen del Cap´ıtulo
En este cap´ıtulo se presentaron las principales caracter´ısticas que involucran la
produccio´n, almacenamiento y transporte de hidro´geno. Se hizo una revisio´n de las
tecnolog´ıas actuales y perspectivas de futuro en estas tema´ticas que constituyen un
gran desaf´ıo en la actualidad dadas las grandes propiedades de este vector energe´tico
sustentable y no contaminante.
Es importante destacar de lo expuesto que, mediante recursos renovables, es posible
generar energ´ıa ele´ctrica no solamente para abastecer una demanda sino que, adema´s,
se puede aprovechar parte de la electricidad producida, agua como “combustible” y
un electrolizador para “fabricar” hidro´geno en forma “limpia” y luego almacenarlo
o transportarlo para alimentar una Pila de Combustible. De esta manera, es posible
abastecer la demanda en forma continua, au´n cuando, debido fundamentalmente a las
condiciones clima´ticas, no haya disponibilidad de los recursos renovables.
A continuacio´n, nos centraremos espec´ıficamente en los Sistemas H´ıbridos que
utilizan Pilas de Combustible como fuente principal de generacio´n de electricidad.
Espec´ıficamente, son de intere´s aquellos sistemas de generacio´n que utilizan PEMFC,
una tecnolog´ıa en constante evolucio´n que tiene la versatilidad de poder ser empleada
tanto en aplicaciones estacionarias como mo´viles.

Cap´ıtulo 4
Sistemas H´ıbridos basados en PEMFC
4.1. Introduccio´n
De acuerdo a lo expuesto en el cap´ıtulo previo, el intere´s particular en las PEMFC se
debe a que, en comparacio´n con otras tecnolog´ıas comerciales de FC, e´stas representan
actualmente una de las ma´s desarrolladas y, dadas sus principales caracter´ısticas,
pueden utilizarse en mu´ltiples aplicaciones, ya sean estacionarias o mo´viles.
En este contexto, persiguiendo los objetivos del Cap´ıtulo 1, se describen a
continuacio´n los aspectos fundamentales de la utilizacio´n de PEMFC como fuente
principal de generacio´n de electricidad, introduciendo la necesidad de combinarlas con
alguna fuente adicional de energ´ıa, de alta densidad de potencia, a los efectos de mejorar
su desempen˜o y eficiencia. De esta combinacio´n surgen diferentes configuraciones
que conforman Sistemas H´ıbridos basados en PEMFC, resultando de intere´s aquellos
que emplean Sistemas de Almacenamiento de Energ´ıa (ESS) como fuente adicional
asociada. El ana´lisis previo, permitira´ al final del cap´ıtulo justificar la configuracio´n
elegida para el SH desarrollado, de manera de lograr los objetivos buscados.
4.2. Aspectos generales de la utilizacio´n de PEMFC
Como se destaco´ en el cap´ıtulo previo, una de las tecnolog´ıas mas prometedoras
de fuentes de energ´ıa alternativas para la produccio´n de energ´ıa ele´ctrica “limpia” son
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las Pilas de Combustible. De los diferentes tipos de Pilas de Combustible comerciales,
descriptas oportunamente, las PEMFC han encontrado un amplio campo de aplicacio´n,
especialmente en transporte, sistemas de generacio´n distribuida (GD) y equipamiento
electro´nico porta´til. E´stas presentan algunas ventajas interesantes, tales como:
• Pueden operar a temperaturas relativamente bajas.
• Pueden utilizar aire atmosfe´rico como reactante para funcionar (toleran CO2).
• Poseen densidades de potencia elevadas.
• Trabajan a presiones bajas (1 a 2 atm), lo que las hace ma´s seguras.
• Toleran mayor diferencia de presio´n entre los gases reactantes.
• Su disen˜o es simple y se construyen a partir de materiales resistentes.
• Son compactas y robustas.
Por otra parte tambie´n poseen algunas desventajas, algunas de las cuales se listan
a continuacio´n, pero que en principio no representan una dificultad para su utilizacio´n
en las diversas aplicaciones posibles y, de hecho, las soluciones tecnolo´gicas actuales
permiten minimizar su impacto.
• Son sensibles a impurezas en el hidro´geno.
• Necesitan unidades para humidificar los gases reactantes.
• Utilizan materiales costosos para el catalizador (platino) y la membrana (pol´ımero
so´lido).
La tecnolog´ıa PEM esta´ au´n bajo investigacio´n para su uso en sistemas de gran
potencia. Por otra parte, su uso como fuente de energ´ıa u´nica, en aplicaciones do´nde hay
cambios abruptos en la demanda de potencia, tales como residenciales o en veh´ıculos
ele´ctricos, no es adecuada. Esto se debe fundamentalmente a la lenta dina´mica que
caracteriza a este tipo de FC, siendo incapaces de seguir variaciones ra´pidas en la
demanda de energ´ıa. Estas condiciones de operacio´n, de corta duracio´n, causan grandes
ca´ıdas de tensio´n de salida en el dispositivo, feno´meno conocido como “de inanicio´n o
insuficiencia” (en ingle´s: “starvation”). Este sucede cuando, ante un incremento abrupto
en la demanda de corriente, existe un deficit del hidro´geno u ox´ıgeno necesario (debido
a la lenta dina´mica , propia del sistema de alimentacio´n de la PEMFC) para poder
entregarla y, como consecuencia, su tensio´n de salida cae abruptamente. Esta situacio´n
puede dar como resultado la produccio´n de hidro´geno y ox´ıgeno en el ca´todo y el a´nodo
respectivamente. Por ejemplo, en el caso de inanicio´n de hidro´geno, la corriente de la
PEMFC no puede mantenerse causando una peligrosa elevacio´n de tensio´n entre sus
electrodos. Por lo tanto, el agua, producida en el a´nodo, puede dividirse en hidro´geno
y ox´ıgeno nuevamente, produciendo ox´ıgeno en el a´nodo. Del mismo modo, durante la
inanicio´n de ox´ıgeno, la reaccio´n en el ca´todo puede producir hidro´geno. La presencia
de ox´ıgeno en el a´nodo y de hidro´geno en el ca´todo da lugar a una inversio´n de la
tensio´n de la celda, es decir, una diferencia de potencial negativa entre el a´nodo y el
ca´todo. Esto, acelera la corrosio´n de los componentes de carbono en la celda pudiendo
dan˜ar, eventualmente, su estructura (Babir, 2005).
Conociendo la situacio´n anterior, para utilizar una PEMFC en aplicaciones
dina´micas con variaciones naturalmente abruptas de demanda, la tasa de variacio´n
de corriente o de potencia entregada por el dispositivo debe limitarse para evitar el
problema de insuficiencia de combustible. Por lo tanto, se recomienda asociarla con
al menos una fuente de energ´ıa auxiliar de mayor densidad de potencia para lograr,
de esta manera, mejorar el rendimiento dina´mico y la eficiencia global del sistema y
adema´s, evitar provocar dan˜os irreversibles en el stack.
Existen muchos tipos de unidades auxiliares para compensar la lenta respuesta
de las PEMFC. E´stas pueden ser unidades de almacenamiento de energ´ıa, tales como:
bater´ıas, supercapacitores (SC), volantes de inercia (Flywheel); o tambie´n otras fuentes
de energ´ıa como: turbinas eo´licas, sistemas fotovoltaicos, generadores diesel, entre otros.
En particular, en gran parte de las aplicaciones, se prefieren las unidades de
almacenamiento de energ´ıa puesto que no so´lo compensan la lenta dina´mica de la
PEMFC, sino que adema´s permiten recuperar la energ´ıa cine´tica reutilizable, por
ejemplo, en aplicaciones en veh´ıculos ele´ctricos, durante los per´ıodos de frenado
(frenado regenerativo). Como consecuencia, en estos casos, el consumo de hidro´geno
de la FC se puede reducir significativamente.
Las combinacio´n de la PEMFC con fuentes auxiliares de generacio´n y
almacenamiento de energ´ıa conforman Sistemas H´ıbridos de Generacio´n de Energ´ıa
Ele´ctrica (SHGEE). Debido a las caracter´ısticas de las mu´ltiples fuentes, en un Sistema
H´ıbrido basado en una PEMFC, la eficiencia y economı´a de combustible de estas
unidades h´ıbridas dependen principalmente de una arquitectura y estrategia de gestio´n
de energ´ıa adecuadas.
Se pueden encontrar varias contribuciones en la literatura especializada respecto a
la gestio´n de la energ´ıa (More´, 2012) y los problemas asociados a la seleccio´n y disen˜o
de una arquitectura adecuada del sistema. En la siguiente seccio´n, se describen las a´reas
de aplicacio´n, de mayor intere´s, de las PEMFC, que surgieron en los u´ltimos an˜os.
4.2.1. Factores que limitan el uso de las PEMFC
Hay muchos factores que han limitado el desarrollo comercial de las PEMFC. Por un
lado, debido a las caracter´ısticas del hidro´geno, que en el caso particular de las PEMFC
debe tener determinado nivel de pureza y los onerosos costos asociados a su produccio´n,
almacenamiento y distribucio´n. Por otro, tambie´n hay que considerar el alto costo de
fabricacio´n de la PEMFC, causado por factores como: materiales complejos utilizados
para la fabricacio´n de los catalizadores, la membrana y las placas colectoras.
La mayor´ıa de las PEMFC consumen hidro´geno puro o bien utilizan gas rico en
hidro´geno como combustible primario. Hasta ahora, los resultados experimentales con
PEMFC han revelado que funcionan mejor con hidro´geno de alta pureza. Sin embargo,
para muchas aplicaciones, especialmente mo´viles, debido a la falta de disponibilidad de
la infraestructura de reabastecimiento de combustible y las te´cnicas de almacenamiento
existentes, el hidro´geno puro au´n no es una opcio´n viable (Thounthong, 2009b). As´ı,
la produccio´n, distribucio´n y el almacenamiento de hidro´geno pueden ser una cuestio´n
dif´ıcil, especialmente cuando se consideran los altos costos de los equipos necesarios para
estas actividades (Ball, 2009). En resumen a todo lo mencionado, un uso ma´s amplio
de las PEMFC se lograra´ cuando una serie de problemas importantes y complejos se
resuelvan, entre ellos principalmente:
• Mayor vida u´til para los catalizadores y membranas.
• Desarrollo de catalizadores sin platino, con el uso de estructuras alternativas,
tales como nanotubos de carbono y membranas ma´s baratas.
• Construccio´n de nuevas plantas para la produccio´n de hidro´geno de alta pureza
que admitan una amplia gama de combustibles primarios como fuente.
• Construccio´n de numerosas estaciones de reabastecimiento de hidro´geno,
especialmente para aplicaciones de transporte.
4.3. Aplicacio´n de las PEMFC en Sistemas Hı´bri-
dos
4.3.1. Aplicacio´n en Sistemas de Transporte
En la actualidad, los veh´ıculos ele´ctricos con bater´ıas son los ma´s conocidos y
comu´nmente comercializados. En general, los veh´ıculos ele´ctricos son utilizados donde el
ruido o la contaminacio´n de los motores de combustio´n interna proh´ıbe su aplicacio´n,
como por ejemplo, en el caso de utilitarios de la industria minera o en sistemas de
transporte subterra´neo. Tambie´n son u´tiles en sitios con ausencia de aire como en el
caso de los veh´ıculos submarinos o de aplicacio´n espacial. Las principales deficiencias
de esta alternativa se atribuyen al almacenamiento de la energ´ıa ele´ctrica en bater´ıas
convencionales, debido a su baja capacidad, costo elevado, tiempo prolongado de
carga, rango de temperatura de funcionamiento acotado y baja estabilidad del ciclo de
operacio´n. Estas propiedades han impedido su uso ma´s amplio para la propulsio´n de
veh´ıculos de pasajeros (Larminie, 2003b). Las PEMFC ofrecen muchas ventajas sobre
las bater´ıas para aplicaciones en veh´ıculos, ya que, a diferencia de e´stas u´ltimas, pueden
producir energ´ıa ele´ctrica en forma continua mientras se les provea del combustible
necesario. Adema´s, son eficientes, limpias y flexibles. Tienen el potencial de alcanzar
hasta un 60% de eficiencia a temperaturas de funcionamiento inferiores a otras
tecnolog´ıas. A bordo del veh´ıculo, la conversio´n de hidro´geno a energ´ıa de traccio´n
produce so´lo agua y calor. Tal como se expuso en el capitulo anterior, el hidro´geno
puede ser producido a partir de una variedad de fuentes: combustibles fo´siles, como
por ejemplo, el gas natural; energ´ıas renovables (solar y eo´lica son grandes candidatos)
o bien, biomasa y energ´ıa nuclear.
Automo´viles, autobuses, motos, coches de golf, veh´ıculos de servicio (tales como
gru´as elevadoras y veh´ıculos aeroportuarios), locomotoras, tranv´ıas, barcos, aviones y
veh´ıculos submarinos son algunas de las tantas aplicaciones de los sistemas basados en
pilas tipo PEM en el a´rea de transporte. Especialmente en la industria automotriz, casi
todos los grandes fabricantes de automo´viles han construido prototipos de veh´ıculos
basados en PEMFC y asimismo anunciado sus planes futuros, para su produccio´n y
comercializacio´n en los pro´ximos an˜os (Ball, 2009).
4.3.2. Aplicacio´n en Generacio´n Distribuida (GD)
El te´rmino GD se refiere a cualquier unidad de generacio´n de pequen˜a escala
ubicada cerca del punto de suministro, en lugar de ubicaciones remotas o en grandes
centrales. Los sistemas de generacio´n alternativos, como las turbinas eo´licas, los
sistemas fotovoltaicos y las pilas de combustible desempen˜an un papel importante
para satisfacer la demanda de los consumidores, utilizando los conceptos de Generacio´n
Distribuida (GD). Las principales ventajas de los sistemas de GD esta´n en que permiten
reducir las pe´rdidas en las largas l´ıneas de transmisio´n y distribucio´n, bajando el costo
de instalacio´n, mejorando la regulacio´n de tensio´n local y con la posibilidad de an˜adir
fa´cilmente una pequen˜a unidad de generacio´n adicional durante las condiciones de
ma´xima demanda (Wang, 2008).
Actualmente sistemas basados en PEMFC se utilizan en configuraciones de GD en
aplicaciones tales como hospitales, hoteles, oficinas, escuelas y como prueba en algunos
hogares en algunos pa´ıses de Europa Occidental. En estos casos, el sistema PEMFC
esta´ conectado a la red ele´ctrica para proporcionar energ´ıa adicional a la planta o,
como un sistema independiente de la red para generar electricidad en zonas remotas
o aisladas (conocidos como sistemas “auto´nomos” o en ingle´s: “stand-alone”). El uso
de PEMFC en aplicaciones de GD, puede ser como fuente de alimentacio´n principal o
como unidad de respaldo (“Backup”) tal como se describen a continuacio´n.
• Uso de las PEMFC como fuente principal de energ´ıa
El uso de PEMFC como fuente principal de energ´ıa en los sistemas de GD es
una solucio´n que ha producido un gran intere´s en los u´ltimos an˜os. Hay dos formas,
investigadas actualmente, de emplear esta tecnolog´ıa: se pueden combinar con una
unidad de almacenamiento de energ´ıa, t´ıpicamente bater´ıas, supercapacitores y flywheel
(Thounthong, 2007) o bien con una unidad secundaria de alimentacio´n principal como
micro-turbinas, generadores diesel u otras (Uzunoglu, 2007). El hidro´geno necesario
para el funcionamiento de tales sistemas se suministra generalmente a trave´s de una
unidad de reforma, con gas natural como combustible de entrada. Un esquema general
para tales sistemas puede verse en la Figura 4.1.
Figura 4.1: Esquema de un Sistema Hı´brido que utiliza la PEMFC como fuente principal.
En sistemas como el de la figura anterior la PEMFC se utiliza para abastecer la
energ´ıa demandada por la carga hasta alcanzar su valor nominal. Cuando e´sta no puede
cumplir con lo pedido, la unidad secundaria de alimentacio´n se encarga de suministrar
la diferencia. La razo´n por la cual se emplea la FC como fuente principal se debe por
un lado a las baja contaminacio´n producto de su operacio´n y por otro, a los costos ma´s
elevados que podr´ıan darse al generar energ´ıa con la unidad secundaria. En particular,
en el caso do´nde la unidad secundaria se corresponde con un sistema de almacenamiento
como los ya mencionados, estos u´ltimos sirven para suplementar la lenta respuesta de
la PEMFC durante cambios abruptos en la demanda de la carga, mejorando as´ı la
calidad de suministro del sistema.
• Uso de las PEMFC como unidad de respaldo
Se define como “Fuente de Energ´ıa de Respaldo” o en ingle´s de “Backup” a cualquier
dispositivo que proporciona energ´ıa instanta´nea, sin interrupcio´n, cuando las fuentes de
energ´ıa principales no esta´n disponibles o no pueden satisfacer la demanda de energ´ıa.
El uso de las PEMFC en sistemas de GD como unidad respaldo toma relevancia en
una configuracio´n en la que fuentes renovables, como turbinas eo´licas y/o sistemas
fotovoltaicos son las de generacio´n principales y la PEMFC se alimenta a trave´s de
un electrolizador asociado al sistema. En la Figura 4.2 se presenta un esquema de
una topolog´ıa h´ıbrida de estas caracter´ısticas. En estos sistemas, la generacio´n de
energ´ıa por parte de las fuentes principales depende fuertemente de las condiciones
meteorolo´gicas. Si hay un exceso de energ´ıa generada, e´sta se utiliza para generar
hidro´geno mediante el electrolizador y almacenarlo en tanques, para uso futuro en
el sistema de FC. Por otra parte, la PEMFC produce energ´ıa ele´ctrica cuando la
generada por las fuentes principales no es suficiente para abastecer la demanda. En
estos sistemas, una alternativa como unidad de respaldo es el uso de unidades de bater´ıa
convencionales; sin embargo, es una opcio´n que corre con desventaja si se tienen en
cuenta factores como contaminacio´n ambiental, economı´a y fiabilidad (Wang, 2008).
De ser necesario, en los sistemas con PEMFC tambie´n es posible introducir una unidad
de almacenamiento adicional como las antes citadas para, al igual que en el caso previo,
mejorar la velocidad de respuesta del SH ante cambios en la demanda.
Figura 4.2: Esquema de un Sistema Hı´brido que utiliza la pila PEM como unidad de
respaldo.
4.3.3. Aplicacio´n en Sistemas Porta´tiles
Las PEMFC pueden proporcionar energ´ıa ele´ctrica en lugares donde no es posible
una conexio´n a red, utiliza´ndose como unidades de potencia porta´tiles. Por ejemplo,
en un lugar al aire libre el uso de una FC para generar energ´ıa ele´ctrica en lugar del
uso de un generador diesel evita emisiones nocivas y no causa problemas de ruido en el
entorno. Adema´s, las FC se utilizan como unidades de apoyo cuando se producen cortes
de energ´ıa y en aplicaciones militares. En este u´ltimo caso, son mucho ma´s livianas y
con mayor vida u´til que las bater´ıas, dos caracter´ısticas particularmente importantes
para los soldados durante los per´ıodos de maniobras militares. Algunas a´reas de
aplicacio´n actuales de las PEMFC en sistemas militares porta´tiles incluyen: cargadores
de bater´ıas de equipos, sistemas de navegacio´n, sistemas de comunicaciones y sensores.
Adema´s, se recomienda u´ltimamente el uso de PEMFC en computadoras porta´tiles y
tele´fonos mo´viles, idea que ha logrado una amplia atencio´n de diversos fabricantes. Las
investigaciones de importantes empresas como Motorola, Toshiba, Samsung, Panasonic
y Sony han demostrado que un tele´fono mo´vil puede funcionar el doble de tiempo en
comparacio´n con el que utiliza una bater´ıa de litio con un taman˜o equivalente y so´lo
necesita 10 min para recargarse. En cuanto a las computadoras porta´tiles se refiere,
se ha demostrado que aquellas que utilizan PEMFC pueden funcionar hasta 5 horas
o ma´s (Andujar, 2009). Estos tipos de PEMFC utilizadas en dispositivos mo´viles se
llaman “microFCs”.
4.4. Arquitecturas de Sistemas Hı´bridos basados en
PEMFC
Las estructuras de Sistemas H´ıbridos de Generacio´n de Energ´ıa Ele´ctrica (SHGEE)
se pueden clasificar, en una primera instancia como: de acoplamiento en corriente
alterna, en corriente continua o mixtos.
En el primer caso, todas las fuentes que intervienen se hayan conectadas a un
Bus de Corriente Alterna (Bus de CA) principal formando una “micro-red”, antes de
conectarse (o no hacerlo, en caso de sistemas auto´nomos) a la red. Las fuentes pueden
ser naturalmente de corriente alterna o bien de continua con un inversor asociado
y estar localizadas en diferentes puntos, incluso separadas distancias considerables.
Estos presentan como desventajas que la tensio´n y la frecuencia del Bus de CA deben
ser adecuadamente controladas para asegurar estabilidad del sistema de generacio´n
y compatibilidad con la red, si es que existe conexio´n y en ocasiones la cantidad de
convertidores electro´nicos asociados puede incrementar las costos y la complejidad y
reducir la eficiencia del sistema.
En Sistemas H´ıbridos acoplados en corriente continua todas las fuentes de energ´ıa
se hayan conectadas a un Bus de Corriente Continua (Bus de CC) comu´n a trave´s de
convertidores electro´nicos adecuados (o no, segu´n las caracter´ısticas de cada fuente en
particular). En caso de tener conexio´n a red, e´sta se hace a trave´s de un u´nico inversor.
En este u´ltimo caso, la tensio´n y la frecuencia de la red son independientes de aquellas
de cada fuente utilizada; sin embargo, el uso de un u´nico inversor implica que el mismo
debera´ ser capaz de manejar la suma total de las potencias de las fuentes intervinientes.
Esta tesis se centra espec´ıficamente en un Sistema H´ıbrido de acoplamiento en
CC y es por ello que a continuacio´n nos vamos a centrar en el ana´lisis de diferentes
configuraciones basadas en un Bus de CC principal que vincula las distintas fuentes de
energ´ıa y cargas. Este tipo de estructuras son flexibles, escalables y las ma´s utilizadas
en Sistemas H´ıbridos de baja y media potencia basados en PEMFC. A continuacio´n
se centran los esfuerzos en analizar aquellas configuraciones que resultan de mayor
relevancia para el tipo de acoplamiento seleccionado.
4.4.1. Configuracio´n Paralela de Integracio´n Directa
La configuracio´n h´ıbrida ma´s sencilla esta´ formada por una PEMFC y una Unidad
de Almacenamiento de Energ´ıa (ESS) conectadas directamente al Bus de Corriente
Continua, como se muestra en la Figura 4.3. Sin embargo, e´sta posee varias desventajas
entre las que se destacan dos ampliamente limitantes para su utilizacio´n: En primer
lugar, la tensio´n de la Unidad de Almacenamiento debe coincidir con la nominal de la
Pila de Combustible, con el fin de no sobrecargar a la primera de ellas, lo que limita en
gran medida la flexibilidad del sistema. Adema´s, en este sentido, si se utilizara como
dispositivo de almacenamiento un Supercapacitor, podr´ıa no aprovecharse o´ptimamente
la capacidad de almacenamiento del mismo (recordemos que su energ´ıa depende del
cuadrado de la tensio´n de operacio´n y dado el costo de estos dispositivos, no ser´ıa
algo conveniente utilizarlo con tensiones muy por debajo de su nominal). En segundo
lugar, debido a que la distribucio´n de potencia entre la PEMFC y la Unidad de
Almacenamiento esta´ determinada por las caracter´ısticas de impedancia de cada fuente,
el rendimiento del Sistema H´ıbrido en esta configuracio´n puede ser innecesariamente
limitado por uno de esos dos componentes. Por ejemplo, la capacidad de potencia
pico del conjunto puede ser restringida por la PEMFC, cuando e´sta alcanza su l´ımite
de potencia seguro, mientras que la potencia de salida disponible de la Unidad de
Almacenamiento esta´ todav´ıa muy por debajo de su ma´ximo admisible.
4.4.2. Configuracio´n Paralela Indirecta Simple
Dos estructuras diferentes que utilizan un u´nico convertidor CC/CC se muestran
en las Figuras 4.4 y 4.5. La configuracio´n de la Figura 4.4 regula la potencia de salida
de la FC para abastecer la demanda de la carga hasta alcanzar su capacidad nominal.
Mientras que el resto de la energ´ıa entre la demanda de carga y la potencia de salida de
la FC es, naturalmente, suministrada por la unidad de energ´ıa auxiliar. En este caso,
Figura 4.3: Conexio´n de ambas fuentes en forma directa.
e´sta u´ltima puede ser una Unidad de Almacenamiento, o bien otra fuente de generacio´n
de energ´ıa. Adema´s, dada la lenta dina´mica caracter´ıstica de estas FC, ante cambios
en las condiciones de carga, la energ´ıa puede ser provista inicialmente por la unidad
auxiliar, hasta que la FC alcance el nuevo punto de operacio´n (Fontela, 2007). Por
otra parte, en la configuracio´n de la Figura 4.5 se puede establecer la regulacio´n de la
tensio´n del Bus de CC a trave´s del control de la potencia de salida del sistema auxiliar.
Figura 4.4: Topolog´ıa basada en un u´nico convertidor (Tipo 1).
En esta configuracio´n, si la unidad auxiliar es un sistema de almacenamiento de
energ´ıa, se pueden alcanzar tres modos de operacio´n durante el intercambio de energ´ıa
entre los componentes del sistema (Payman A.; Pierfederici, 2008):
• El modo normal, en el que la potencia de carga es positiva (absorbe) y menor que
la energ´ıa nominal de la fuente principal. En este modo, el control del convertidor
CC/CC se basa en la carga o descarga de la unidad de almacenamiento por encima
o por debajo de su nivel de tensio´n de referencia.
• El modo de sobrecarga, en do´nde la potencia de carga es positiva (absorbe)
y mayor que la que puede entregar la fuente principal. Aqu´ı, la unidad de
almacenamiento garantiza la regulacio´n de tensio´n del Bus de CC, compensando
la diferencia de potencia entre la demandada por la carga y entregada por la fuente
principal. En esta condicio´n, para cumplir con las especificaciones, la unidad de
almacenamiento se descargara´ y esto debera´ ser tenido en cuenta durante su
dimensionamiento.
• El modo de recuperacio´n, en el cual la carga entrega potencia al sistema. En este
modo, el control del convertidor CC/CC se encarga de regular la tensio´n del Bus
de CC de manera que el dispositivo de almacenamiento debera´ absorber potencia,
carga´ndose hasta alcanzar su valor de carga nominal.
Figura 4.5: Topolog´ıa basada en un u´nico convertidor (Tipo 2).
4.4.3. Configuracio´n basada en mu´ltiples convertidores
En la Figura 4.6 se muestra una estructura para Sistemas H´ıbridos que utiliza un
convertidor electro´nico CC/CC por cada fuente de energ´ıa asociada al Bus de CC. En
este tipo de configuracio´n, el convertidor de una de las fuentes de energ´ıa disponibles
se emplea para la regulacio´n de la tensio´n del Bus de CC y el resto de los convertidores
se controlan para hacer un seguimiento de la potencia demandada por la carga. De
esta manera, esta estructura permite abastecer la energ´ıa requerida por la carga desde
las diferentes fuentes de energ´ıa asociadas, mientras mantiene la tensio´n del bus en un
valor constante. De todas las aqu´ı descriptas e´sta resulta la ma´s versa´til y se utiliza en
numerosas aplicaciones, desde transporte (Thounthong, 2009a) hasta sistemas de GD
(Stewart, 2009).
Figura 4.6: Estructura basada en mu´ltiples convertidores.
En esta configuracio´n, al igual que en el caso anterior, si la unidad auxiliar es una
unidad de almacenamiento de energ´ıa, el flujo de potencia puede ir en ambos sentidos
tal como se indica en la figura con una flecha bi-direccional.
4.4.4. Configuracio´n basada en un convertidor de mu´ltiples
entradas
Considerando las caracter´ısticas de la estructura anterior, basada en mu´ltiples
convertidores, algunas aplicaciones utilizan como arquitectura de disen˜o un u´nico
convertidor de mu´ltiples entradas y una u´nica salida como se ve en la Figura 4.7.
E´sta tiene como ventaja principal la reduccio´n en el nu´mero de elementos utilizados en
el disen˜o de la interfaz electro´nica de potencia. Sin embargo, el disen˜o, la construccio´n
y el control de estos sistemas es relativamente ma´s complejo que en el caso de una
arquitectura con mu´ltiples convertidores independientes, siendo como consecuencia
menos versa´tiles y convenientes (Perez, 2009).
Mediante un convertidor de mu´ltiples entradas es posible implementar arquitecturas
conocidas como “multistack”, do´nde se combinan FC en serie y/o paralelo con el
objetivo de alcanzar potencias elevadas con niveles de tensio´n y corriente adecuados, de
intere´s en aplicaciones de gran potencia. Adema´s, esta estructura puede considerarse
como “tolerante a fallas” puesto que si una FC del arreglo sufre un desperfecto, el
sistema puede seguir funcionando con un grado de deterioro relativamente pequen˜o.
Dada esta propiedad, su aplicacio´n resulta de intere´s en Sistemas H´ıbridos empleados
en el a´rea de transporte do´nde puede ser necesario cierto grado de redundancia. Por
otra parte, tal como se menciono´ en el pa´rrafo anterior, el control de este tipo de
estructuras puede resultar algo complejo por lo que no son actualmente consideradas
una opcio´n viable (Davat, 2009) para la mayor´ıa de las aplicaciones.
Figura 4.7: Estructura basada en un convertidor de mu´ltiples entradas.
4.4.5. Estructura para GD, basada en mu´ltiples convertidores
Las arquitecturas descriptas anteriormente se emplean generalmente en aplicaciones
do´nde la PEMFC se utiliza como fuente de energ´ıa principal. Sin embargo, en sistemas
de GD, do´nde fuentes de energ´ıa renovables, como eo´lica y solar, son utilizadas
t´ıpicamente como fuente de energ´ıa principal y la PEMFC como unidad de respaldo se
pueden clasificar en forma espec´ıfica en una estructura particular. En general, se emplea
una arquitectura paralela do´nde cada fuente de energ´ıa del sistema tiene asociado un
convertidor electro´nico CC/CC. Todos ellos se conectan a un Bus de CC comu´n y se
controlan en forma independiente siguiendo diferentes objetivos (Wang, 2008). Esto se
observa en la Figura 4.8.
La principal desventaja de las estructuras paralelas de mu´ltiples convertidores
consiste en la pe´rdida asociada con cada convertidor electro´nico utilizado, que reduce
el rendimiento global del Sistema H´ıbrido. Es por ello que en algunos casos, do´nde
el rendimiento del SH es un factor limitante, resulta de mayor intere´s el uso de
estructuras sencillas de integracio´n directa como las descriptas, do´nde se suprime un
convertidor reduciendo las pe´rdidas asociadas. Este tipo de estructuras pueden resultar
desventajosas si se considera su versatilidad; sin embargo, en muchas aplicaciones esto
puede no significar un problema.
Figura 4.8: Estructura para GD, basada en mu´ltiples convertidores.
4.5. Dispositivos de Almacenamiento en SH basa-
dos en PEMFC
Como se menciono´ al principio del cap´ıtulo, en Sistemas H´ıbridos basados en
PEMFC y, en particular, en aquellos utilizados en aplicaciones do´nde se requieren
altas densidades de energ´ıa y potencia; do´nde, la PEMFC se utiliza como fuente de
alimentacio´n principal, resulta importante contar con una fuente secundaria adicional
de alta densidad de potencia. Es en este contexto, tecnolog´ıas tales como bater´ıas o
supercapacitores, representan una opcio´n que ha tomado importancia en los u´ltimos
an˜os. Estas aplicaciones se caracterizan por presentar perfiles de carga con picos de
demanda ocasionales o perio´dicos de gran potencia. Mientras que una PEMFC de
dimensiones adecuadas puede suministrar la potencia media necesaria, no puede, tal
como se explico´ anteriormente, proporcionar la alta potencia pico intermitentemente
exigida en forma transitoria. Desde otro punto de vista, mientras que los Sistemas de
Almacenamiento de Energ´ıa (ESS) pueden suministrar la potencia pico demandada,
no son capaces por s´ı solos de proporcionar la energ´ıa a largo plazo requerida por la
aplicacio´n. De esta forma el conjunto se complementa para abastecer adecuadamente
el perfil de carga solicitado.
Es importante recordar que demandas elevadas de potencia, repetitivas y
escalonadas, pueden conducir a la degradacio´n de vida u´til de la PEMFC, si e´sta
no es suplementada con una fuente auxiliar de mayor densidad de potencia. Un ESS,
puede suministrar (o absorber) la variacio´n de potencia transitoria y permitir que
la PEMFC alcance ma´s lentamente los nuevos niveles de demanda o bien, que e´sta
funcione en condiciones casi estacionarias. Este u´ltimo beneficio tambie´n conduce a
una mejor calidad de la energ´ıa producida por el sistema, ya que un ra´pido aumento
en la demanda de carga no podr´ıa ser suministrado por la FC dando lugar a una ca´ıda
significativa de la tensio´n de salida, que puede incluso causar una parada indeseada del
sistema o el dan˜o de algu´n dispositivo alimentado por el mismo.
La combinacio´n de la PEMFC con un ESS en un Sistema H´ıbrido permite, por un
lado aumentar la capacidad de suministro de potencia pico del sistema; mientras que
por otro, preserva la alta densidad de energ´ıa para satisfacer las necesidades de estas
aplicaciones. Por otro lado, hay tambie´n muchos otros beneficios de esta hibridizacio´n:
• El ESS puede proporcionar alimentacio´n a los sistemas auxiliares para el arranque
de la PEMFC.
• Se reduce el consumo de hidro´geno y mejora la respuesta dina´mica del SH. Reduce
el tiempo que le demanda al sistema alcanzar la potencia requerida por la carga.
• Reduce el costo y peso global del sistema (el costo por unidad de potencia del
sistema de almacenamiento es considerablemente inferior al de la PEMFC).
• Los componentes se pueden hacer funcionar en la regio´n de mayor eficiencia, para
que ninguno tenga que proporcionar la potencia de plena carga.
• La incorporacio´n de un ESS permite utilizar la PEMFC para proporcionar una
tensio´n estable en la carga, suministrando la potencia media demandada.
• El ESS, al ser utilizado para suministrar los picos de demanda de potencia
transitorios o durante condiciones de “sobrecarga”, mejora en gran medida la
dina´mica del sistema.
• Aumenta la versatilidad del sistema permitiendo recuperar energ´ıa desde la carga
(regeneracio´n).
Se sabe que el ESS puede ser implementado utilizando dispositivos tales como
Bater´ıas, Supercapacitores (SC) y Volantes de Inercia (“Flywheel”). Tambie´n existe la
posibilidad de utilizar una combinacio´n de los dos primeros (Henson, 2008). En este
sentido, los Supercapacitores poseen mayor densidad energe´tica que los capacitores
convencionales y mayor densidad de potencia que las Bater´ıas convencionales. La
capacidad de e´stos var´ıa desde algunos hasta unos cientos de Faradios por celda
(Burke, 2000). Por otra parte, los Volantes de Inercia son dispositivos que permiten
almacenar energ´ıa en forma de energ´ıa cine´tica, a partir de la rotacio´n de un volante
con alto momento de inercia. Actualmente estos logran almacenar cantidades de
energ´ıa comparables a la de una bater´ıa, con la ventaja adicional de no contener
materiales peligrosos ni de ser afectados por cambios de temperatura. Son dispositivos
confiables y resultan ideales para complementar o reemplazar los sistemas de bater´ıas
convencionales de plomo-a´cido (Valenciaga, 2001). Adema´s, poseen densidades de
potencia comparables con los Supercapacitores. Sin embargo, a pesar de que las
tecnolog´ıas actuales permiten producir Volantes de Inercia de bajo mantenimiento,
el hecho de que tengan piezas meca´nicas rotantes no los hace adecuados para algunas
aplicaciones (Wildi, 2007), en particular aquellas do´nde las PEMFC son de preferencia.
Existe una gran cantidad de Sistemas H´ıbridos que emplean bater´ıas como
dispositivos de almacenamiento pero en la actualidad hay un gran intere´s en la
utilizacio´n de Supercapacitores. De esta manera, aquellos sistemas basados en SC
poseen como ventaja un mayor ancho de banda que las tecnolog´ıas de bater´ıas
convencionales, lo que se traduce en una respuesta dina´mica ma´s ra´pida. Adema´s,
los SC presentan un elevado nu´mero de ciclos de carga-descarga. Estos factores son
determinantes para la viabilidad de su uso en una aplicacio´n particular.
Se destaca que, en la actualidad, existe un profundo intere´s en la investigacio´n y
desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento, puesto que resulta un a´rea cr´ıtica
en los sistemas h´ıbridos de generacio´n de energ´ıa ele´ctrica. En este sentido, hoy en d´ıa
han surgido dos nuevas tecnolog´ıas muy prometedoras e interesantes en este campo,
tales como bater´ıas de litio y las flowbatteries. Sin embargo, e´stas son au´n objeto
de numerosas investigaciones y su aplicacio´n comercial o masiva en el corto plazo en
sistemas de media y alta potencia no esta´ prevista.
Independientemente de la tecnolog´ıa utilizada, existen dos para´metros importantes
que definen un Sistema H´ıbrido que combina PEMFC con algu´n Sistema de
Almacenamiento de Energ´ıa y que permite comparar diferentes sistemas que combinan
estas fuentes. E´stos se introducen a continuacio´n:
Grado de Hibridizacio´n
El Grado de Hibridizacio´n (HD) se define como la relacio´n entre la ma´xima potencia
del Sistema de Almacenamiento de Energ´ıa y la Potencia Total disponible del sistema





Do´nde, PESS−max es la ma´xima potencia que puede entregar el dispositivo de
almacenamiento y PFC−max la ma´xima potencia disponible de la FC. Con esta
definicio´n, un Grado de Hibridizacio´n del 100% se refiere a un sistema que no posee
una FC asociada. Por el contrario, un HD del 0% implica que el sistema no posee un
ESS.
Relacio´n Potencia/Energ´ıa de almacenamiento
La relacio´n Potencia/Energ´ıa del sistema se define como la relacio´n entre
la Densidad de Potencia (PD) y la Densidad de Energ´ıa (ED) del Sistema de






En la Tabla 4.1 se presentan algunos valores t´ıpicos de Densidad de Potencia y
Energ´ıa para los ESS mas relevantes (Pede, 2004).
ESS P/E PD ED
Tecnolog´ıa W ·Wh−1 W · kg−1 Wh · kg−1
Bater´ıas de Plomo A´cido 10 300 30
Bater´ıas de Ni-MH 10 4-500 50-70
Supercapacitores > 100 1000 5
Tabla 4.1: Caracter´ısticas de Potencia y Energ´ıa de los ESS ma´s utilizados.
Estos valores crecen constantemente con el desarrollo de la tecnolog´ıa. En particular,
algunos SC con tecnolog´ıa de doble capa asime´trica poseen densidades de energ´ıa muy
superiores a la cifra presentada en la tabla, alcanzando los [40Whkg−1] (Arbizzani,
2008).
Por ejemplo, a partir de la informacio´n presentada en la tabla, se observa que los SC
t´ıpicamente tienen una relacio´n P/E 10 veces superior o ma´s que las bater´ıas cla´sicas.
No obstante las bater´ıas poseen densidades de energ´ıa mucho ma´s elevadas que los SC.
Por otra parte, como ventaja adicional, los SC admiten entre 500.000 y 1.000.000
de ciclos de carga/descarga profunda con solamente pequen˜os cambios en sus
caracter´ısticas (pueden sufrir entre un 10% y un 20% de degradacio´n en su capacidad
y resistencia), presentando una alta eficiencia de carga/descarga (Burke, 2000).
Dadas sus caracter´ısticas, y la informacio´n presentada, se puede observar que en
algunas aplicaciones, como por ejemplo, en veh´ıculos ele´ctricos basados en bater´ıas,
estas u´ltimas y los SC no necesariamente compiten entre s´ı, sino que se complementan
(Feroldi, 2009).
4.6. Supercapacitores como ESS
Tal como fue mencionado en la seccio´n anterior, los Supercapacitores (SC) son
una de las novedades ma´s interesantes en el campo del almacenamiento de energ´ıa de
los u´ltimos diez an˜os. Entre las potenciales aplicaciones se destacan aquellas do´nde
se necesita una gran cantidad de energ´ıa en un tiempo relativamente corto, tales
como fuentes de alimentacio´n ininterrumpida en combinacio´n con bater´ıas y fuentes
h´ıbridas de potencia en combinacio´n con alguna fuente de generacio´n alternativa como
las PEMFC. Son dispositivos atractivos dadas su alta densidad de energ´ıa y potencia en
comparacio´n con otros, su larga vida u´til y su gran cantidad de ciclos de carga/descarga
permitidos.
La celda de un SC se compone ba´sicamente de dos electrodos, un separador y un
electrolito, tal como se aprecia en la Figura 4.9. Los electrodos esta´n constituidos de
un colector meta´lico de alta conductividad ele´ctrica y de un material activo de gran
superficie, construido a partir de un material de superficie altamente irregular a los
efectos de obtener mayor a´rea efectiva y como consecuencia mayor capacidad. Ambos
electrodos esta´n separados por una membrana (separador) muy delgada (del orden de
unas decenas de nm), que permite la movilidad de los iones cargados, pero evita el
intercambio de cargas entre ambos. Este compuesto es posteriormente enrollado en
forma cil´ındrica o rectangular y colocado dentro de un recipiente contenedor. Todo
el conjunto esta´ impregnado con un electrolito, el cua´l puede ser de estado so´lido, de
tipo orga´nico o acuoso, dependiendo de los requisitos de potencia de la aplicacio´n. La
tensio´n de trabajo del supercapacitor esta´ principalmente limitada por la tensio´n de
descomposicio´n del electrolito y e´ste valor depende fuertemente de la temperatura
ambiente y la intensidad de corriente. Actualmente la tecnolog´ıa permite obtener,
dado el delgado espesor del separador, tensiones por celda del orden de 2V a 4V ,
con densidades de energ´ıa aproximadas en el rango de 0,3 a 5 Wh/kg. La capacidad
de un SC puede ser muy alta, de hasta varios miles de faradios.
4.6.1. Caracter´ısticas ele´ctricas de un SC.
A continuacio´n, se describen brevemente las caracter´ısticas ma´s relevantes de un
SC, a considerar para su dimensionamiento en una aplicacio´n particular.
Capacidad.
Corresponde a su capacidad nominal CSC . Conocida tambie´n como “capacidad de
CC” y especificada en faradios [F]. Luego su “capacidad real” es la capacidad dentro
de los l´ımites de tolerancia especificados por el fabricante.
Tensio´n de operacio´n.
Figura 4.9: Estructura interna de un SC.
Los SCs son componentes de baja tensio´n y para su funcionamiento seguro es
necesario que la misma se mantenga dentro de los l´ımites especificados. Su valor nominal
es la tensio´n de CC ma´xima o de pico que puede ser aplicada continuamente dentro de
un rango de temperatura de operacio´n definido. Este l´ımite esta´ dado por la tensio´n de
ruptura del electrolito, que tiene un valor t´ıpico del orden de 2,4V para una celda simple.
Dado que este valor es menor que la requerida generalmente por cualquier aplicacio´n
particular, para alcazar valores superiores es necesario conectar varias celdas en serie.
Adema´s, en esta situacio´n, como cada celda puede tener una ligera diferencia en el valor
de su capacidad y su resistencia equivalente serie, es necesario “balancear” pasivamente
o activamente las mismas. El balanceo pasivo emplea resistencias en paralelo con cada
celda y estabiliza la tensio´n. El balanceo activo puede incluir un sistema de gestio´n
electro´nico de tensio´n para balancear cada celda del conjunto.
Resistencia interna.
Durante la carga o descarga de un SC se produce un movimiento de los portadores de
carga en el electrolito a trave´s del separador hacia los poros del electrodo. Durante este
movimiento ocurren pe´rdidas que pueden atribuirse a la existencia de una resistencia
interna en la celda. Esta resistencia interna Ri se define como resistencia equivalente
serie de continua RESR−CC y puede calcularse a partir de la expresio´n de la Ecuacio´n
4.3, do´nde se considera una variacio´n de tensio´n del SC ∆VSC debida a una corriente
de descarga constante ISC−desc.




El valor de RESR−CC es provisto por el fabricante y los valores de ∆VSC e ISC−desc
se especifican segu´n la norma IEC 62391-1. Esta resistencia limita las corrientes
pico de carga/descarga y, junto con CSC, establecen la constante de tiempo τSC =
RESR−CC · CSC. La RESR−CC no debe confundirse con la resistencia interna de CA
definida como resistencia equivalente serie de CA (RESR−CA) que normalmente se
especifica para los capacitores convencionales. Se mide a una frecuencia de 1 kHz y
en comparacio´n con la resistencia de CC, e´sta es ma´s pequen˜a.
L´ımite en la corriente de carga y descarga.
En el almacenamiento de energ´ıa ele´ctrica en SC la corriente no esta´ limitada por
reacciones qu´ımicas como sucede en las bater´ıas. Las corrientes so´lo esta´n limitadas por
la RESR−CC, que es claramente inferior a la de estas u´ltimas. Esta resistencia produce
pe´rdidas internas (Pperd = I
2
SC · RESR−CC) que generan calor, que debe ser liberado al
ambiente para mantener una temperatura de funcionamiento estable por debajo de la
temperatura ma´xima admisible.
Los para´metros ma´ximos especificados por el fabricante para la cantidad de ciclos
de carga/descarga incluyen las corrientes de carga y descarga y la duracio´n y frecuencia
de los picos de corriente que puede manejar el dispositivo. Se especifican dentro del
rango de temperatura y para el rango completo de tensio´n de operacio´n, para un tiempo
de vida u´til definido.
Densidad de energ´ıa y de potencia




· CSC · V 2SC−w (4.4)
.
Esta cantidad representa la energ´ıa efectiva que un SC puede entregar, do´nde,
VSC−w es su tensio´n de operacio´n. Sin embargo, en la pra´ctica solo una fraccio´n de esta
energ´ıa se encuentra disponible. La ca´ıda de tensio´n y la constante de tiempo debida
a la resistencia interna, reducen la energ´ıa disponible que puede extraerse durante un
intervalo finito de tiempo y esto debe considerarse en el dimensionamiento del SC.
Luego, si durante la descarga se permite una disminucio´n de la tensio´n desde VSC−w a




· CSC(V 2SC−w − V 2SC−min) (4.5)
.
Asimismo, la potencia pico ma´xima PSC−max que puede extraerse a una tensio´n en










La PSC−max corresponde a la potencia entregada por un u´nico pulso (de determinada
amplitud) rectangular de corriente pico para una tensio´n y duracio´n especificadas.
En la pra´ctica, este pulso de corriente no es rectangular, debido a las constantes de
tiempo inherentes al SC y adema´s la tensio´n es menor, causada por la ca´ıda interna
en RESR−CC . Por consiguiente, la norma IEC 62391-2 propone una expresio´n para
calcular una potencia pico ma´xima mas “real” en aplicaciones de potencia, conocida










4.6.2. Consideraciones de operacio´n del SC.
Para preservar la vida u´til de estos dispositivos es recomendable jama´s superar
su tensio´n nominal de trabajo ni permitir sobre-elevaciones de temperatura de
almacenamiento y funcionamiento por encima de los valores recomendados por su
fabricante. Por ejemplo, a modo de referencia, la vida u´til de una celda se reduce
a la mitad por cada 100 mV o 10 ◦C de operacio´n, por encima de sus valores de tensio´n
y/o temperatura nominales.
Respecto al envejecimiento del SC, e´ste se debe fundamentalmente al deterioro del
electrolito que ocurre debido a impurezas generadas a partir de reacciones internas de
reduccio´n u oxidacio´n. Esto conlleva a un incremento gradual de la resistencia interna
(RESR−CC) del SC, una reduccio´n de su capacidad y a un aumento de su tasa de auto-
descarga. Este proceso de envejecimiento es sensiblemente afectado con el incremento
en la tensio´n de operacio´n por encima de su valor nominal, por lo que es recomendable
que esta u´ltima sea monitoreada. Asimismo, un incremento en la RESR−CC produce a
elevadas corrientes un aumento indeseado de la temperatura interna del SC, algo que
debe considerarse en aplicaciones de gran potencia.
4.7. Unidades de Acondicionamiento de Potencia
para SHGEE basados en PEMFC/ESS
Los sistemas de acondicionamiento de potencia, se utilizan para transformar un
suministro ele´ctrico de corriente alterna a continua, viceversa o en el mismo tipo,
pero de caracter´ısticas diferentes (otros niveles de tensio´n, corriente o frecuencia si
corresponde). En el caso particular de las PEMFC y dispositivos de almacenamiento
tales como Bater´ıas y SC, la energ´ıa de salida es naturalmente de corriente continua.
As´ı, de acuerdo a la estructura de SH utilizada puede ser necesario transformarla en
alterna o en una continua de diferentes niveles de tensio´n o corriente.
Para las estructuras de corriente continua aqu´ı estudiadas el uso de un convertidor
electro´nico de potencia como interfaz entre la PEMFC o el ESS y el Bus de CC
tendra´ como objetivo principal, dependiendo de la aplicacio´n y las magnitudes ele´ctricas
en juego, producir una tensio´n de salida continua regulada o ajustar la potencia
inyectada desde la fuente hacia la carga. En general, se desea que e´stas unidades de
conversio´n sean pequen˜as, livianas, robustas y por sobre todo, eficientes.
En aplicaciones de generacio´n de energ´ıa ele´ctrica, do´nde el rendimiento de
conversio´n es un factor importante se utilizan Convertidores Electro´nicos CC/CC
conmutados (“convertidores CC/CC” como se hara´ referencia a ellos de aqu´ı en
adelante). Estos basan su funcionamiento en el control del estado Encendido
(ON) y Apagado (OFF) de llaves de potencia, implementadas con dispositivos
semiconductores. Debido a la baja pe´rdida de potencia en ambos estados puede lograrse
alta eficiencia de conversio´n, minimizando las pe´rdidas. La frecuencia de conmutacio´n
es elevada, t´ıpicamente del orden de unas decenas de kHz, dependiendo de la potencia.
De esta manera, dada la capacidad de los convertidores electro´nicos de funcionar a
alta frecuencia, en caso de requerirse aislacio´n ele´ctrica entre la entrada y salida del
convertidor y/o la adaptacio´n de niveles tensio´n (relaciones de conversio´n) elevadas, se
puede incorporar un transformador de alta frecuencia cuyo taman˜o y peso es pequen˜o,
en comparacio´n con los pesados transformadores empleados en los cla´sicos reguladores
lineales (Mohan, 1989).
Respecto a la PEMFC, es importante considerar el rizado en la corriente que e´sta
entrega, si se conecta al sistema a trave´s de un convertidor CC/CC. Afortunadamente,
un estudio realizado sugiere que corrientes con contenido armo´nico superior a 400Hz
tienen un impacto menor sobre el funcionamiento de la FC (Gemmen, 2002). En caso
de utilizar convertidores CC/CC, que trabajan a frecuencias medias y altas (del orden
de decenas de kHz), el proceso electroqu´ımico puede ser completamente desacoplado
y como consecuencia no verse afectado por estas variaciones ra´pidas de la corriente.
Sin embargo, estos estudios so´lo consideran que un factor de rizado menor al 4% en
la corriente de salida de la FC tendra´ un impacto insignificante sobre la membrana
de difusio´n y no afectara´ su vida u´til, pero no dicen nada respecto a amplitudes de
rizado mayores, incluso del orden de la corriente media de salida. En este sentido, es
importante considerar que no es sencillo obtener un rizado de baja amplitud cuando las
potencias y, en particular, las corrientes involucradas son elevadas (del orden de unas
decenas de ampere). Conseguir este tipo de amplitudes en el rizado implica que pueda
incrementarse indeseablemente el costo y peso relativo del sistema. Por esta razo´n, para
obtener un rizado de corriente compatible con la PEMFC sin aumentar demasiado la
complejidad y costo del sistema, puede resultar conveniente agregar un filtro adecuado
entre la PEMFC y el convertidor electro´nico, como se vera´ mas adelante.
En cuanto a la ESS, es necesario tener en cuenta que en caso de conectarse al Bus
de CC a trave´s de un convertidor electro´nico, e´ste u´ltimo debe tener la capacidad de
transportar el flujo de potencia en ambos sentidos (bidireccional). Esto permitira´ al
ESS entregar/absorber energ´ıa hacia/desde el Bus de CC, permitiendo un o´ptimo
aprovechamiento del dispositivo.
4.8. Eleccio´n de la arquitectura del SHGEE desa-
rrollado
De acuerdo a lo expuesto en las secciones anteriores se eligio´ como estructura
para el SH desarrollado en esta tesis la paralela de mu´ltiples convertidores basada en
PEMFC/ESS, con Bus de CC comu´n. El motivo de esta eleccio´n es principalmente
su gran versatilidad, ya que por un lado, es posible an˜adir fuentes de generacio´n
y/o almacenamiento adicionales sin realizar grandes cambios en el sistema y por otro
controlar ambos canales (a trave´s de los convertidores) segu´n los objetivos buscados.
Como dispositivo de ESS se opto´ por un SC, dadas las ventajas mencionadas que estos
proveen cuando se combinan con PEMFC. En la Figura 4.10 se presenta la estructura
general del SH desarrollado.
De esta manera, las caracter´ısticas adoptadas permiten producir energ´ıa ele´ctrica
limpia en forma continua logrando una muy buena respuesta dina´mica ante variaciones
abruptas de la potencia demandada, hacie´ndola particularmente interesante en sistemas
de Transporte y Generacio´n Distribuida, dos aplicaciones de importante relevancia para
el reemplazo de fuentes de origen fo´sil en el camino hacia la descarbonizacio´n.
4.8.1. Seleccio´n de la topolog´ıa del convertidor CC/CC
asociado a la PEMFC
La mayor´ıa de las PEMFC comerciales producen una tensio´n de salida comprendida
entre 24 − 150VCC . Entre los distintos fabricantes no se ha establecido au´n un rango
esta´ndar de valores de tensio´n de salida. Un convertidor CC/CC adecuado debe
permitir compatibilizar la tensio´n de salida de la FC con los requerimientos del SH del
Figura 4.10: Estructura elegida para el SH desarrollado en esta tesis.
cual forma parte, operar en forma eficiente bajo todas las condiciones de funcionamiento
y an˜adir poco costo relativo al conjunto.
De todas las topolog´ıas de convertidores CC/CC existentes y ampliamente
estudiadas en la bibliograf´ıa especializada, la que resulta de mayor intere´s en gran
parte de las aplicaciones y que fue seleccionada en este trabajo, dadas su sencillez,
alto rendimiento y versatilidad, es la correspondiente al convertidor CC/CC elevador
(boost) no aislado, unidireccional. Su topolog´ıa se muestra en la Figura 4.11.
Figura 4.11: Convertidor elevador unidireccional no aislado.
Cabe mencionar que existen otras alternativas ventajosas, principalmente desde el
punto de vista del rendimiento de conversio´n; sin embargo, su complejidad constructiva,
cantidad de elementos, costos y complejidad de control, hace que en el caso de los
objetivos que se persiguen en esta tesis, el convertidor electro´nico elegido sea la opcio´n
ma´s adecuada (Liu, 2006).
Este convertidor permite que la corriente fluya solamente desde la FC hacia el Bus
de CC. Es importante considerar que las PEMFC, no admiten corriente inversa. Esta
condicio´n puede traer graves consecuencias internas provocando el dan˜o irreversible de
la membrana (stack). Por lo tanto, para evitar el flujo de corriente hacia la PEMFC, en
caso de utilizar una topolog´ıa de convertidor diferente, que permita el flujo de corriente
en ambos sentidos, un diodo de bloqueo de seguridad se debe insertar en serie con la
salida de la FC para su proteccio´n.
Por otra parte, el convertidor elegido posee una relacio´n de conversio´n limitada
(t´ıpicamente 1:4 con un disen˜o bien logrado) (Mohan, 1989) fundamentalmente por las
pe´rdidas debidas a los componentes reales. Por lo tanto, su disen˜o debe asegurar una
relacio´n de conversio´n tal que para la mı´nima tensio´n de salida de la PEMFC se pueda
alcanzar la tensio´n de salida deseada. Esto implica que antes de disen˜ar la etapa de
potencia es necesario conocer las caracter´ısticas ele´ctricas de la PEMFC a utilizar.
4.8.2. Seleccio´n de la topolog´ıa del convertidor CC/CC
asociado al SC
De forma similar a lo que ocurre con la PEMFC, existen un gran nu´mero
de topolog´ıas para vincular el SC al Bus de CC del SH (Kirubakaran, 2009b).
Considerando criterios similares de seleccio´n a lo utilizados anteriormente, se eligio´ para
el SC la topolog´ıa elevadora no aislada, pero en este caso, bidireccional. En la Figura
4.12 se muestra el circuito correspondiente.
Figura 4.12: Convertidor elevador bidireccional no aislado.
E´sta, al igual que la utilizada en la PEMFC, posee varias ventajas atractivas, tales
como baja complejidad constructiva, pocos componentes, bajo costo relativo, muy buen
rendimiento y es simple de controlar (Kirubakaran, 2009a), logrando que, para los
objetivos que esta tesis persigue, sea la opcio´n que mejor se adapta.
4.9. Resumen del Cap´ıtulo
Considerando las PEMFC como una alternativa de importante proyeccio´n para
la generacio´n de electricidad en forma sustentable, en este cap´ıtulo se describieron
sus aspectos fundamentales y a´reas de aplicacio´n inmediatas. Se analizaron las
configuraciones ma´s relevantes de Sistemas H´ıbridos (SH) basados en estos dispositivos
y presentaron las ventajas de aquellos que utilizan ESS como fuente de energ´ıa auxiliar.
En este contexto, se demostraron las excelentes prestaciones de los Supercapacitores
como dispositivos para el almacenamiento de energ´ıa y su potencial utilizacio´n en
combinacio´n con PEMFC para la conformacio´n de SH de excelente desempen˜o.
Finalmente, de acuerdo al estudio anterior realizado, se presento´ la estructura
elegida para el Sistema H´ıbrido desarrollado en esta tesis. En este sentido, se opto´ por
una configuracio´n paralela de mu´ltiples convertidores basada en PEMFC/SC. El
principal motivo de esta eleccio´n se debe a su gran versatilidad y utilizacio´n en mu´ltiples
aplicaciones, ya sean en transporte como en GD, do´nde es importante una alimentacio´n
continua con buena respuesta dina´mica. Asimismo, se eligio´ como topolog´ıa para los
convertidores electro´nicos asociados a ambas fuentes, la elevadora no aislada en sus dos
versiones: unidireccional y bidireccional. Estos resultan una excelente alternativa, dada
su poca cantidad de componentes, simplicidad de control y muy buen rendimiento de
conversio´n.
A continuacio´n, en los pro´ximos dos cap´ıtulos se realizara´ primero un ana´lisis de la
topolog´ıa elegida para los convertidores y luego, en el Cap´ıtulo 6 se presentara´ el disen˜o
e implementacio´n de todos los mo´dulos que componen el Sistema H´ıbrido desarrollado.
Cap´ıtulo 5
Ana´lisis de Funcionamiento del
Convertidor CC/CC Elevador No
Aislado
5.1. Introduccio´n
En este cap´ıtulo se estudian los convertidores electro´nicos CC/CC utilizados como
interfaces de acondicionamiento de potencia en el SH desarrollado en esta tesis,
presentado en el cap´ıtulo previo.
A los efectos de comprender su principio de funcionamiento y disponer de las
ecuaciones necesarias para su disen˜o, se realiza a continuacio´n un ana´lisis de sus modos
de operacio´n y los aspectos principales a considerar para su implementacio´n, en lo que
se refiere al desempen˜o de estos equipos con componentes reales.
5.2. Ana´lisis de Funcionamiento
Tal como fue expuesto, la topolog´ıa elegida para los convertidores CC/CC es la
elevadora de tensio´n (boost) no aislada. Este convertidor CC/CC se presenta en dos
versiones: unidireccional y bidireccional. La primera, solo permite flujo de potencia
desde la fuente hacia la carga; en cambio, la segunda permite que la potencia fluya en
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ambos sentidos, desde la fuente hacia la carga y viceversa.
A continuacio´n, en una primera parte, se revisa el funcionamiento del convertidor
en su versio´n unidireccional. En la Figura 5.1 se presenta su circuito ele´ctrico.
Figura 5.1: Circuito del convertidor elevador.
El convertidor consiste en un inductor L, una llave controlada S, un diodo D y un
capacitor de salida C. Se considera que el mismo es alimentado por un generador ideal
de tensio´n Vs y la carga equivalente de salida se representa por una resistencia Ro.
La llave (S) permanece cerrada un tiempo ton. Durante este intervalo de tiempo,
el diodo (D) esta´ polarizado en inversa, aislando la salida de la entrada. As´ı, la fuente
de entrada Vs provee energ´ıa al inductor, mientras el capacitor de salida se descarga
a trave´s de la resistencia de carga, manteniendo Vo ≃ cte. La corriente a trave´s del
inductor crece linealmente hasta que la llave se “abre”. En este instante, la corriente
a trave´s del inductor produce la conmutacio´n del diodo al estado de conduccio´n,
proporcionando la Io y reponiendo carga a C. De esta manera, ahora la corriente a
trave´s del inductor decrece linealmente hasta un valor mı´nimo, cuando se produce una
nueva conmutacio´n de la llave y se reinicia el per´ıodo Ts. El diodo conduce durante un
intervalo de tiempo toff . Si al final de cada per´ıodo de conmutacio´n, cuando la llave es
“encendida” nuevamente, la corriente a trave´s del inductor no se ha hecho cero, se dice
que el convertidor funciona en Modo de Conduccio´n Continua (MCC) y el diodo se
comporta como una llave, que conmuta en forma complementaria a S. En la Figura 5.2
se presentan los circuitos equivalentes del convertidor para cada posicio´n de la llave, en
MCC. Por otro lado, si la corriente a trave´s del inductor alcanza el valor cero antes del
comienzo del nuevo ciclo de conmutacio´n, entonces el convertidor funciona en Modo de
Conduccio´n Discontinua (MCD).
Este convertidor se puede controlar de dos formas diferentes. La primera,
considerando un tiempo de conduccio´n de la llave ton constante y el per´ıodo de
conmutacio´n Ts variable, es decir variando la frecuencia de conmutacio´n. Y la segunda,
operando a Ts constante y variando el tiempo de conduccio´n ton, conocida como
modulacio´n de ancho de pulso (PWM). En este caso, se opta por la segunda puesto que
la primera presenta el inconveniente de que, dada la variacio´n de frecuencia el rizado
Figura 5.2: Circuitos equivalentes del convertidor para MCC.
a la salida es variable, resultando ma´s dificultoso el disen˜o del convertidor y complejo
su control.
De esta manera, en el esquema de modulacio´n PWM, Ts = ton + toff es constante
y se define D = ton/Ts, te´rmino conocido como “ciclo de trabajo”.
5.2.1. Ana´lisis del convertidor operando en MCC.
Para el ana´lisis de funcionamiento y obtencio´n de las ecuaciones de estado
estacionario para el convertidor funcionando en MCC es necesario considerar las
hipo´tesis que se enumeran a continuacio´n:
1. Las formas de onda de tensio´n y corriente son perio´dicas, por lo tanto las tensiones
y corrientes involucradas admiten representacio´n en serie de Fourier.
2. Se puede aplicar el principio de superposicio´n componente a componente de
frecuencia.
3. El valor medio de tensio´n en el inductor y valor medio de corriente en el capacitor
son cero.
4. Se opera a frecuencia de conmutacio´n constante fs, siendo Ts = 1/fs = cte,
el interruptor esta´ cerrado un tiempo D · Ts y esta´ abierto el resto del tiempo
(1−D) · Ts.
5. La constante de tiempo τo = Ro · C >> Ts, por lo tanto, la tensio´n de salida se
mantiene aproximadamente constante en un valor Vo.
6. Los componentes del circuito son ideales. Es decir, los tiempos de conmutacio´n
de S y D se consideran nulos y no se tienen en cuenta las ca´ıdas de tensio´n en
los mismos en estado de conduccio´n. Los elementos pasivos L y C no presentan
pe´rdidas.
En la Figura 5.3 se muestran la tensio´n (vL) y la corriente (iL) en el inductor. Como
en un per´ıodo de conmutacio´n (Ts) la tensio´n media sobre el inductor debe ser cero, las
a´reas A1 y A2 deben ser iguales. Esto se expresa en la Ecuacio´n 5.1, lo que se conoce
como balance “volts-segundo”.
Figura 5.3: Tensio´n y corriente en el inductor en MCC.
Vs · ton + (Vs − Vo) · toff = 0 (5.1)
Sabiendo que Ts = ton + toff y dividiendo ambos miembros de la Ecuacio´n 5.1 por
este, se obtiene la relacio´n entre la tensio´n de entrada Vs y la tensio´n media de salida













Como se consideran elementos ideales, sin pe´rdidas, se tiene que Ps = Po. A partir
de esta igualdad, se puede deducir fa´cilmente la relacio´n entre las corrientes medias de





Io = Valor medio de la corriente de salida
Is = Valor medio de la corriente de entrada
As´ı, dado que IL es igual Is, a partir de la Ecuacio´n 5.3, se obtiene:
IL = Is =
Io
1−D (5.4)
Luego, planteando la igualdad entre la potencia de entrada y de salida, es posible
afirmar que Vs · IL = Vo · Io = V 2o /Ro, siendo Ro = Vo/Io la resistencia equivalente de
carga. Teniendo en cuenta la Ecuacio´n 5.4, se obtiene la Ecuacio´n 5.5 para la corriente





Asimismo, el rizado pico a pico de corriente en el inductor esta´ dado por la Ecuacio´n
5.6.
∆iL =
Vs ·D · Ts
L
(5.6)
Para obtener la expresio´n del rizado de tensio´n de salida del convertidor debemos
previamente conocer la corriente en el capacitor. Recordemos que una de las hipo´tesis
del ana´lisis es que la constante de tiempo τo ≫ Ts. Esto significa que la reactancia
del capacitor a la frecuencia de conmutacio´n es mucho menor que la resistencia de
carga. Esto nos permite considerar, con una buena aproximacio´n, que la corriente del
capacitor sera´:
iC = iD − Io (5.7)
Esta corriente se ilustra en la Figura 5.4.
Figura 5.4: Corriente en el diodo y corriente y tensio´n en el capacitor.













·D · Ts (5.8)





Ro · C fs
(5.9)
En la Figura 5.4 se muestra la tensio´n de salida instanta´nea del convertidor, do´nde
se aprecia el rizado de tensio´n analizado previamente.
5.2.2. Efecto de los elementos para´sitos sobre el desempen˜o
del convertidor en MCC.
En esta seccio´n se analizara´ el efecto que tiene sobre la relacio´n de conversio´n y el
rendimiento del convertidor las ca´ıdas de tensio´n en la llave y el diodo y las resistencias
para´sitas en el capacitor e inductor.
1. Ca´ıda de tensio´n en la llave y el diodo. En la pra´ctica las ca´ıdas de tensio´n
en la llave y el diodo, durante la conduccio´n, pueden afectar significativamente
el funcionamiento del convertidor.
La tensio´n en el inductor con la llave cerrada resulta como en la Ecuacio´n 5.10.
vL = Vs − VQ−on (5.10)
Do´nde, VQ−on es la ca´ıda de tensio´n de la llave, en conduccio´n. Con la llave
abierta, siendo la tensio´n en directa del diodo es VD−on, la tensio´n en el inductor
vale:
vL = Vs − (Vo + VD−on) (5.11)
Planteando el balance ”volts-segundo”, se obtiene la Ecuacio´n 5.12.
Vo =
Vs
(1−D) − VD−on −
VQ−on ·D
(1−D) (5.12)
Se puede observar que considerando la llave y el diodo como dispositivos reales, la
tensio´n de salida Vo es menor que en el caso ideal (Ecuacio´n 5.2). Esta situacio´n,
adema´s de provocar una reduccio´n en la tensio´n de salida, afecta indeseablemente
la eficiencia del convertidor. Por lo tanto, en particular, cuando las tensiones de
operacio´n son bajas, es necesario seleccionar adecuadamente los dispositivos, de
manera de evitar que esta condicio´n afecte el desempen˜o del conjunto.
2. Resistencia del Capacitor: Efecto sobre el rizado en Vo.
Un capacitor real posee elementos para´sitos tales como una resistencia equivalente
serie (ESR), una paralelo (EPR) y una inductancia equivalente serie (ESL). Esta
u´ltima junto con la capacidad, define la frecuencia de autoresonancia del capacitor
fo = 1/(2π
√
LC), de manera que si fs ≪ fo, entonces la ESL puede despreciarse.
La EPR, en general, tiene un valor elevado, y no tiene un peso significativo en el
desempen˜o del CC/CC, por lo que sera´ ignorado. Por u´ltimo, la ESR afecta al
rizado de la tensio´n de salida, situacio´n que analizaremos a continuacio´n.
La componente del rizado debido a la resistencia equivalente serie rc puede
estimarse considerando el circuito de la Figura 5.5.
Figura 5.5: Modelo utilizado para el ca´lculo de rizado debido a rc.
La corriente a trave´s de rc es la que se mostro´ en la Figura 5.4. A partir de la
misma se puede encontrar la Ecuacio´n 5.13, que da la amplitud de la componente
del rizado en la tensio´n de salida debido a rc.












Esta componente del rizado se sumara´ a la producida por la capacidad, calculada
previamente a partir de la Ecuacio´n 5.9, quedando la Ecuacio´n 5.15 para el ca´lculo
del rizado en la tensio´n Vo.
(∆Vo)total = ∆Vo + (∆Vo)ESR = (5.14)
=
Vo ·D













El efecto de rc puede ser apreciable, produciendo en algunos casos un rizado en la
tensio´n de salida no admisible. As´ı, es importante utilizar capacitores disen˜ados
espec´ıficamente para estas aplicaciones con baja ESR. Dado que la ESR suele
incrementarse con el aumento del valor de capacidad, para reducir su efecto suele
formarse la capacidad total C necesaria combinando varios capacitores en paralelo
de menor valor. En la Figura 5.6 se muestra la tensio´n de salida Vo considerando
el efecto de rc.
Figura 5.6: Tensio´n de salida considerando el efecto de rc.
3. Resistencia equivalente serie del inductor.
Este para´metro es el que ma´s afecta al rendimiento del convertidor y limita
la relacio´n de conversio´n ma´xima. Para investigar el efecto de la resistencia de
inductor en la tensio´n de salida se supone que la corriente IL es aproximadamente
constante. Asimismo, para simplificar el ana´lisis, se desprecian las dema´s
pe´rdidas, tal cual se expresa en la Ecuacio´n 5.16.
Ps = Vs · Is = Po + PrL = Vo · Io + I2L · rL (5.16)
Teniendo en cuenta la Ecuacio´n 5.4 y como ID = Io, reemplazando en la Ecuacio´n
5.16 se obtiene:
Vs = Vo · (1−D) + IL · rL (5.17)
Y despejando finalmente la relacio´n de conversio´n Vo/Vs, se obtiene la expresio´n













La relacio´n de conversio´n ahora incluye un factor adicional que tiene en cuenta
el efecto de rL. En la Figura 5.7 se muestra como var´ıa la relacio´n de conversio´n
en funcio´n de D, con rL como para´metro.
Del ana´lisis de la Figura 5.7 surge que la rL debe ser pequen˜a comparativamente
a Ro, de lo contrario se limita seriamente la ma´xima relacio´n de conversio´n que
se puede obtener.
Por otra parte, como se menciono´ en un principio, la resistencia del inductor
tambie´n afecta al rendimiento energe´tico del convertidor. El rendimiento,
considerando el efecto de rL, esta´ dado por la expresio´n de la Ecuacio´n 5.19.











Por u´ltimo, analizando la expresio´n anterior, se puede observar que cuando
aumenta D, disminuye el rendimiento, como se indica en la Figura 5.8.
Figura 5.8: Rendimiento del Convertidor considerando el efecto de rL.
5.2.3. Ana´lisis del convertidor operando en MCD.
De acuerdo a lo dicho anteriormente, si durante el per´ıodo en que la llave S se
encuentra abierta, la corriente instanta´nea iL llega a cero antes del inicio del pro´ximo
ciclo de conmutacio´n, entonces se dice que el convertidor opera en MCD (Mohan, 1989).
En la Figura 5.9 los circuitos ele´ctricos equivalentes para este modo de operacio´n.
Figura 5.9: Circuitos equivalentes del convertidor para MCD.
Luego, para el ana´lisis de funcionamiento y obtencio´n de las ecuaciones de
estado estacionario para el convertidor en MCD es necesario considerar las mismas
suposiciones enunciadas para el ana´lisis realizado en MCC. En la Figura 5.10 se
presentan las formas de onda de tensio´n y corriente de estado estacionario para el
inductor en MCD.
Figura 5.10: Tensio´n y corriente en el inductor en MCD.
Planteando el balance volts-segundo en un per´ıodo de conmutacio´n, obtenemos la
Ecuacio´n 5.20.
Vs ·D · Ts + (Vs − Vo) ·D1 · Ts = 0 (5.20)
Do´nde, ahora D1 · Ts es el tiempo que conduce el diodo. Con esta expresio´n se
puede deducir la Ecuacio´n 5.21 para la relacio´n de conversio´n y adema´s, considerando
Ps = Po, se obtiene fa´cilmente la Ecuacio´n 5.22 que relaciona los valores medios de













A partir de la forma de onda de corriente de la Figura 5.10, se puede obtener la
Ecuacio´n 5.23 para la corriente media en el inductor.
Is = IL =
Vs
2L
·D · Ts · (D +D1) (5.23)
Combinando las Ecuaciones 5.22 y 5.23, se obtiene la expresio´n de la Ecuacio´n 5.24























Do´nde, Io−max es la ma´xima corriente media en el l´ımite de MCC y se puede calcular




·D · (1−D)2 (5.26)
Considerando que la corriente media de salida es ma´xima cuando D = 1/3 (Mohan,







Luego, reemplazando las Ecuaciones 5.26 y 5.27 en 5.25, se puede obtener la relacio´n











D2 ·Ro · Ts
2L
(5.28)
Resulta importante destacar que, segu´n la expresio´n anterior y a diferencia de lo que
ocurre en MCC, la relacio´n de conversio´n no depende u´nicamente de D, sino tambie´n






Que es un para´metro adimensional que da una medida de la tendencia del




K < Kcritico → MCD
K > Kcritico →MCC
(5.30)
Para este convertidor el valor de Kcritico vale (Erickson, 1999):
Kcritico(D) = D · (1−D)2 (5.31)
Para un ciclo de trabajo D = 1/3, se obtiene el ma´ximo valor de Kcritico y vale
Kcritico(1/3) = 4/27. De esta manera, es posible expresar la relacio´n de conversio´n














En la Figura 5.11 se grafica la ecuacio´n anterior, incluye´ndose tambie´n a modo de
comparacio´n, la relacio´n de conversio´n para MCC. Se observa que para valores de D
medios y altos, cuando el convertidor es operado en MCD la relacio´n de conversio´n es
aproximadamente lineal con una pendiente de 1/
√
K.
Como se observa en la Ecuacio´n 5.29, K depende de Ro, por lo que la corriente
de salida del convertidor determinara´ el modo de funcionamiento. Es entonces posible








Si la corriente Io es menor que el valor cr´ıtico el convertidor operara´ en MCD. Esto
se muestra en la Figura 5.12.























Figura 5.11: Relacio´n Vo/Vs en MCD para diferentes valores de K.
Figura 5.12: L´ımite MCC-MCD para diferentes valores de Io.
Para el disen˜o del convertidor resulta muy u´til definir la inductancia cr´ıtica como el
valor de inductancia, para una dada condicio´n de carga y ciclo de trabajo, por debajo
del cual el convertidor operara´ en MCD. Para el convertidor elevador, la inductancia








Consideraciones generales para los modos de operacio´n MCC y MCD de
un convertidor elevador.
Para finalizar, se enumeran a continuacio´n ventajas y desventajas comparativas
entre un modo de operacio´n y otro suponiendo iguales tensiones de entrada/salida y
un convertidor de la misma potencia.
1. En MCC el valor del inductor es mayor, resultando un convertidor ma´s costoso,
pesado y voluminoso.
2. La amplitud del rizado de corriente en el inductor (corriente de entrada al
convertidor) en MCD es mayor, requiriendo dispositivos con mayores valores
ma´ximos admisibles.
3. En MCD la transferencia no presenta cero de no minima fase, simplificando el
disen˜o del controlador.
5.3. Convertidor CC/CC Elevador No Aislado
Bidireccional
Como se puede observar en la Figura 6.16, esta topolog´ıa es similar a la
unidireccional, pero se ha reemplazado el diodo por una llave bidireccional en corriente,
formada por un transistor y un diodo en antiparalelo. Esto habilita al convertidor a
manejar el flujo de potencia en ambos sentidos (Mohan, 1989), de la fuente hacia la
carga (operando como un convertidor elevador) y de la carga hacia la fuente (operando
como un convertidor reductor).
El hecho de eliminar el diodo hace que el convertidor bidireccional no presente MCD.
Por lo tanto, el ana´lisis realizado en la Seccio´n 5.2 para el convertidor unidireccional
en MCC, es va´lido en este caso (Mohan, 1989).
Figura 5.13: Convertidor elevador no aislado bidireccional.
5.4. Resumen del Cap´ıtulo
En este cap´ıtulo se analizo´ el funcionamiento del convertidor CC/CC elevador no
aislado, que fue seleccionado para implementar las interfaces de acondicionamiento de
potencia para el Sistema H´ıbrido desarrollado. As´ı, se analizaron en detalles sus modos
de operacio´n (MCC y MCD) y los factores que afectan la relacio´n de conversio´n e
intervienen negativamente en el rendimiento de estos dispositivos.
Las ecuaciones obtenidas y el conocimiento de los factores que afectan el
funcionamiento de estos equipos permitira´n, en el pro´ximo cap´ıtulo, dimensionar las
interfaces que intervienen en la conexio´n entre ambas fuentes del SH, de manera de
lograr un desempen˜o, de acuerdo a los objetivos que se persiguen.

Cap´ıtulo 6
Disen˜o e Implementacio´n del SHGEE
basado en PEMFC/SC
6.1. Introduccio´n
En este cap´ıtulo se aborda el desarrollo de un SHGEE versa´til, basado en
PEMFC/SC. Se pretende que esta estructura pueda ser utilizada como fuente de
alimentacio´n en aplicaciones auto´nomas como sistemas de generacio´n distribuida en
zonas aisladas, o bien, como una potente herramienta para la evaluacio´n de avanzadas
estrategias de gestio´n de energ´ıa.
Tal como se expuso en el Cap´ıtulo 4, las PEMFC y los SC permiten obtener, en
forma conjunta, un excelente desempen˜o combinando alta densidad de energ´ıa y de
potencia respectivamente. De esta manera, es posible asegurar que el SH entregue en
forma continua la potencia demandada por la carga en cada instante, con una respuesta
dina´mica adecuada.
A continuacio´n se detalla el disen˜o e implementacio´n de Hardware del SH,
incluyendo el dimensionamiento de los componentes de ambos convertidores
electro´nicos de potencia involucrados y la electro´nica de adquisicio´n, control y
supervisio´n, necesaria para la operacio´n del conjunto.
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6.2. Descripcio´n del Sistema Hı´brido desarrollado
El diagrama en bloques del SHGEE basado en PEMFC/SC disen˜ado e
implementado en esta tesis se muestra en la Figura 6.1.
Figura 6.1: Estructura del Sistema Hı´brido Desarrollado.
Tal como se discutio´ en el cap´ıtulo previo, el tipo de estructura elegida corresponde
a una paralela de mu´ltiples convertidores, construida alrededor de un Bus de CC. Para
el Bus de CC se establecio´ una tensio´n nominal de 75V. Este valor resulto´ adecuado
para los objetivos propuestos y compatible con parte del equipamiento que incorpora
el SH, permitiendo simplificar el disen˜o del sistema.
Adema´s, el SH es alimentado por una PEMFC comercial que, como se sabe, se
encuentra conectada al Bus de CC a trave´s de un convertidor electro´nico elevador
unidireccional. La unidad de almacenamiento emplea un Supercapacitor (SC) y, como
tambie´n fue expuesto, un convertidor elevador bidireccional actu´a como interfaz entre
el mismo y el Bus de CC. Ambos convertidores de potencia son controlados a trave´s
de un procesador digital de sen˜ales (DSP) dedicado a tal fin. Luego, todo el sistema es
monitoreado por un control supervisor, que utiliza una PC de tiempo real, encargada
de establecer el estado de operacio´n de cada uno de los mo´dulos.
Como se puede observar, a partir de la figura anterior, el SH asimismo incorpora un
canal de generacio´n auxiliar basado en una fuente electro´nica programable comercial
conectada directamente al Bus de CC. E´sta fuente permitir´ıa emular, si fuese necesario,
por ejemplo: una turbina eo´lica, un sistema fotovoltaico o cualquier otra fuente de
generacio´n adicional, de intere´s a incorporar, para aumentar la versatilidad del SH. Sin
embargo, dado que constituye un canal adicional y esta´ basado en un equipo comercial,
su dimensionamiento no sera´ tratado en esta tesis y simplemente se presentara´n sus
caracter´ısticas principales. Por otra parte, el SH incorpora como carga una del tipo
electro´nica programable, que permite al usuario, a trave´s de su programacio´n, producir
perfiles con diferentes caracter´ısticas de intere´s para evaluar el funcionamiento del SH.
Para finalizar, cabe mencionar que el SH fue construido, durante un per´ıodo de
tres meses, en el a´rea de Automa´tica y Control del Instituto de Robo´tica e Informa´tica
Industrial (IRII) de la Universidad Polite´cnica de Catalun˜a (UPC), Barcelona, Espan˜a.
El instituto posee un laboratorio experimental de pilas de combustible con instalaciones
adecuadamente acondicionadas, incorporando los sistemas de seguridad requeridos para
operar con hidro´geno en ambientes cerrados en forma segura.
6.3. Canal de Generacio´n - Pila de Combustible
PEM
En la Figura 6.2 se presenta un esquema en bloques del canal de generacio´n basado
en la PEMFC.
Figura 6.2: Canal de Generacio´n basado en la PEMFC.
La Unidad de Adquisicio´n y Control presente en el esquema, fue disen˜ada
espec´ıficamente para generar las sen˜ales de control para el convertidor electro´nico
asociado. La misma utiliza un DSP programable comercial, altamente versa´til y
sera´ descripta con mayor profundidad ma´s adelante en el desarrollo de este cap´ıtulo.
6.3.1. Descripcio´n y Caracter´ısticas de la PEMFC
La PEMFC utilizada es el modelo comercial Nexar de la compan˜´ıa Ballardr. En
la Figura 6.3 se muestra una fotograf´ıa de la misma. Se eligio´ este modelo en particular
por razones de disponibilidad y resultar principalmente un producto probado que ha
demostrado excelentes prestaciones.
Figura 6.3: Pila de Combustible Nexar (Ballard, 2003).
El mo´dulo de potencia Nexar es un sistema completamente integrado que contiene
un stack PEM, as´ı como todo el equipo auxiliar necesario para su funcionamiento
en forma segura y monitoreada. Requiere de bajo mantenimiento y esta´ totalmente
automatizado, disen˜ado para ser fa´cilmente integrado en aplicaciones porta´tiles o
estacionarias como fuente de generacio´n de energ´ıa. Con el suministro externo
de hidro´geno, la operacio´n de la FC es continua, limitada so´lo por la cantidad
de combustible disponible. Adema´s, es extremadamente silenciosa y produce cero
emisiones contaminantes, permitiendo su operacio´n segura en interiores (Ballard, 2003).
La Nexar, para su funcionamiento, incorpora varios subsistemas auxiliares: el
subsistema de control de flujo de hidro´geno, el de suministro de aire oxidante y el
de suministro de aire de refrigeracio´n. Posee sensores a bordo para la supervisio´n del
rendimiento del sistema y proteccio´n, a trave´s de una placa de control basada en
un microprocesador y que permite automatizar completamente su puesta en marcha y
operacio´n. A la unidad se le debe suministrar el Hidro´geno Combustible, Aire Oxidante
y el Aire de Refrigeracio´n. Adema´s, incorpora en su salida un diodo y un rele´ de
potencia. El primero con el objetivo de proteger el stack y evitar que pueda pueda
circular corriente hacia el mismo y el segundo, para desconectar la salida en situaciones
de sobrecarga. Para su puesta en marcha la placa de control debe alimentarse a trave´s
de una pequen˜a bater´ıa de 24Vcc. Por u´ltimo, cabe destacar que se puede conectar a
una PC a trave´s de una interfaz de comunicacio´n serie (RS-232) para, a trave´s de un
software propietario provisto por Ballardr, proporcionarle las sen˜ales de inicio/parada
y visualizar sus variables monitoreadas.
Especificaciones Te´cnicas de la Nexar
A continuacio´n, en las Tabla 6.1 se presentan las principales caracter´ısticas de salida
de la Nexar.
Para´metro de Salida Definicio´n Valor Unidad
Tensio´n de Salida (VoFC) Rango de tensio´n de salida 26-46 V
Potencia Nominal (PFCn) Potencia nominal 1200 W
Tensio´n Nominal (VFCn) Tensio´n de salida a PFCn 26 V
Corriente Nominal (IFCn) Corriente de salida a PFCn 46 A
Rizado de Corriente Ma´ximo rizado impuesto 24,7 %(rms)
Tabla 6.1: Especificaciones de salida de la Nexar.
Respecto al rizado en la corriente de salida (impuesto por la carga), a partir de la
Tabla 6.1 puede verse que el valor pico ma´ximo no debe ser mayor a un 24,7% del
valor medio de corriente en todo el rango de operacio´n, para una frecuencia de 120 Hz.
Luego, en la Figura 6.4 se presentan las curvas caracter´ısticas ele´ctricas de la Nexar,
provistas por su fabricante.
Para que la Nexar funcione, el stack provee adicionalmente energ´ıa al compresor
de aire, el ventilador de refrigeracio´n, la placa de control y a los sensores y actuadores
abordo. As´ı, la potencia necesaria para alimentar el equipamiento auxiliar asciende a
unos 35[W ] cuando la FC opera en vac´ıo y se incrementa hasta unos 150[W ] al operar
la FC a carga nominal, debido principalmente al incremento de consumo del compresor
de aire y del ventilador de refrigeracio´n. Respecto al rendimiento del mo´dulo, a partir
de las curvas experimentales de la Figura 6.5 se puede observar que var´ıa, entre un
50% para una potencia de salida de uno 300[W ] aproximadamente y un 40% a carga
nominal.
Figura 6.4: Curvas de Polarizacio´n y Potencia de la PEMFC Nexa (Ballard, 2003).
Respuesta transitoria de la Nexar
Segu´n ensayos realizados por el fabricante, en la Figura 6.6 se muestran curvas de
respuesta transitoria de la Nexar, ante un escalo´n de cambio en la carga.
A partir de la figura, se puede observar (en t = 2s) que la dina´mica ele´ctrica
se encuentra limitada principalmente por la velocidad de respuesta del compresor
encargado de controlar el flujo de aire (ox´ıgeno). Esta caracter´ıstica debera´ tenerse
en cuenta para evitar exigir a la Nexar y producir indeseablemente una reduccio´n de
su vida u´til o un dan˜o permanente del stack.
6.3.2. Disen˜o del Convertidor CC/CC asociado a la PEMFC
Como se sabe del Cap´ıtulo 4, la topolog´ıa para el convertidor CC/CC elegida es la
elevadora “boost” unidireccional, no aislada. E´ste convertidor se utiliza como interfaz
para adaptar la tensio´n de salida no regulada de la FC a la tensio´n regulada del Bus
de CC del SH en el punto de conexio´n, tal como se observa en la Figura 6.2.
Teniendo en cuenta las caracter´ısticas de salida de la PEMFC de la Tabla 6.1 y la
tensio´n establecida para el Bus de CC, se pueden determinar las especificaciones para
Figura 6.5: Curvas de Rendimiento del Mo´dulo PEM Nexar (Ballard, 2003).
el convertidor que se presentan en la Tabla 6.2.
Potencia nominal Pn 1200 [W]
Rango de tensiones de entrada Vs 26 - 46 [V]
Corriente de entrada nominal Isn (@26V ) 46 [A]
Tensio´n de salida nominal Von 75 [V]
Corriente de salida nominal Ion 16 [A]
Tabla 6.2: Especificaciones para el convertidor elevador de la PEMFC.
Teniendo en cuenta el peor de los casos, el convertidor debe ser capaz de elevar la
tensio´n de salida de 26V hasta 75V de corriente continua y por lo tanto se requiere una
relacio´n de conversio´n mı´nima de 3.
En el Cap´ıtulo 5 se presentaron para este convertidor las ecuaciones que describen
su funcionamiento en estado estacionario, para sus dos modos de operacio´n (MCD y
MCC). A continuacio´n, se detalla el dimensionamiento y seleccio´n de cada uno de sus
elementos. En la pra´ctica, tal como se vera´ a lo largo de esta seccio´n, los componentes
se deben dimensionar considerando ma´rgenes de seguridad adecuados para obtener un
sistema robusto que no se dan˜e ante condiciones de funcionamiento transitorias no
Figura 6.6: Respuesta Transitoria del Mo´dulo PEM Nexar (Ballard, 2003).
deseadas. Obviamente, el sistema debera´ funcionar evitando, en lo posible, superar los
l´ımites ma´ximos absolutos admisibles por todos sus elementos.
Como fuera analizado en el Cap´ıtulo 5, el convertidor operara´ en MCD o MCC de
acuerdo a la carga solicitada. Un buen punto de partida para el disen˜o es determinar
para que rango de corrientes de entrada es deseable que el convertidor opere en MCC.
Recordemos que para un mismo valor medio de corriente de entrada, la amplitud
del rizado es mayor en MCD que en MCC. En este sentido, algunos trabajos han
demostrado que un rizado de alta frecuencia y amplitud moderada no produce efectos
indeseados en el funcionamiento ni problemas perjudiciales en la membrana del stack
(W. Choi, June 2004). Sin embargo, se desconoce au´n que sucede cuando e´ste es de gran
amplitud y las corrientes de entrada ma´ximas son importantes, como ocurre cuando el
convertidor opera en MCD y la potencia solicitada es elevada.
Considerando esta situacio´n, se opto´ por disen˜ar el CC/CC para operar en MCC
dentro de una porcio´n de la zona lineal de la caracter´ıstica de estado estacionario de la
PEMFC. Como se observa en la Figura 6.4, esta zona de operacio´n esta´ comprendida
en el rango de corrientes de 10 − 46[A]. De esta manera, se selecciono´ una corriente
de 15A como valor l´ımite entre ambos modos de operacio´n. De acuerdo a las curvas
caracter´ısticas de la Nexar, este punto corresponde a una potencia de unos 500W , es
decir aproximadamente 1/3 de la potencia nominal que puede entregar. Por lo tanto,
el convertidor debera´ operar en MCC en las 2/3 partes del rango de operacio´n nominal
de la PEMFC.
A continuacio´n se presenta como se determinaron los valores de los elementos del
convertidor, de manera que este opere en MCC dentro del rango propuesto para las
corrientes y tensiones especificadas.
1. Frecuencia de conmutacio´n.
Para la seleccio´n de la frecuencia de conmutacio´n del convertidor se debe
considerar que:
• Una frecuencia de conmutacio´n elevada permite mejorar la “eficiencia
volume´trica” del convertidor, definida como el cociente Potencia Nomi-
nal/Volumen del mismo (Mohan, 1989), ya que disminuye el taman˜o de
los elementos reactivos (L y C).
• Valores muy altos de frecuencia de conmutacio´n reducen la “eficiencia
energe´tica” del convertidor, definida como Psalida/Pentrada, ya que aumentan
las pe´rdidas por conmutacio´n en los dispositivos semiconductores utilizados
como llaves de potencia y aumentan las pe´rdidas en los elementos reactivos,
particularmente en el nu´cleo del inductor (Pressman, 1998).
• Una frecuencia de conmutacio´n baja, que caiga dentro del rango audible,
produce vibraciones y como consecuencia contaminacio´n sonora y molestias.
De acuerdo a lo expuesto, la frecuencia de conmutacio´n fs se fijo´ en 20kHz como
un buen compromiso entre los factores anteriormente mencionados. Adema´s,
como el valor fijado no resulta muy elevado, el mismo no restringe la eleccio´n
de los dispositivos electro´nicos de conmutacio´n.
2. Ciclo de Trabajo “D”.
Como punto de partida, para simplificar el disen˜o y seleccionar ma´s fa´cilmente
los elementos reactivos del convertidor, es recomendable determinar primero el
rango de valores de ciclo de trabajo D dentro del cual se desea que el convertidor
opere en MCC. As´ı, de acuerdo a la Ecuacio´n 5.2, despreciando las pe´rdidas en
los elementos del circuito, en MCC el D queda determinado segu´n la Ecuacio´n
6.1.
Como se definio´, se desea que el convertidor opere en MCC para una corriente
de entrada Is ≥ 15A. A partir de la caracter´ıstica V − I de la Nexar, esto
corresponde a una tensio´n de entrada de Vs ≃ 34V . En este punto de operacio´n,
a partir de la Ecuacio´n 6.1 y considerando que la tensio´n del Bus de CC es fija e







Por otra parte, el ciclo de trabajo correspondiente al punto de operacio´n nominal,
do´nde Vsn = 26V e Isn ≃ 46A, mediante la Ecuacio´n 6.1 resulta Dn ≃ 0, 666.
De acuerdo a los ca´lculos realizados, el rango de ciclos de trabajo para el
convertidor operando en MCC queda determinado como 0, 546 < D < 0, 653.
Si la potencia solicitada es baja, de modo que la corriente de entrada es inferior
a 15A, el convertidor entrara´ a operar en MCD.
3. Seleccio´n del Inductor.
El valor de L debe garantizar, primero, el funcionamiento del convertidor en MCC
en el rango de intere´s propuesto. Esto significa que la inductancia necesaria debe
ser superior al valor cr´ıtico dado por la Ecuacio´n 5.34. Combinando esta u´ltima




· D · (1−D)
2 · fs
(6.2)
Teniendo en cuenta esta u´ltima y recordando que el punto de operacio´n l´ımite
MCC-MCD corresponde a 34V − 15A, con D = Dmcc, resulta un valor de
inductancia cr´ıtica de 31µH .
Por otro lado, debemos evaluar la amplitud del rizado de la corriente de entrada,








La amplitud de rizado ma´xima se da para D = 1/2. Sin embargo, en nuestro caso
el valor ma´ximo se da para D = Dmcc, resultando ∆iL ≃ 30A. Por otro lado, el
rizado correspondiente al punto nominal es de ∆iL ≃ 27, 4A.
En ambos casos, el rizado de la corriente de entrada resulta elevado. Si se deseara
disminuirlo habr´ıa que aumentar el valor de inductancia, pero dada la elevada
intensidad de corriente que debe manejar el inductor, se decidio´ mantener el
valor previamente calculado e incluir un filtro pasa-bajos entre el convertidor y
la PEMFC, para evitar que esta u´ltima sea sometida a picos de corriente muy
elevados que pudieran afectar su funcionamiento.
Adema´s, para el disen˜o del inductor es importante determinar cual es la corriente
ma´xima que debera´ soportar, dada por la Ecuacio´n 6.4.




Vo ·D · (1−D)
2 · L · fs
(6.4)
Evaluando la expresio´n anterior en el punto de operacio´n nominal, do´nde Isn =
46A y D = 0, 653, se obtiene IL−max =≃ 60A. Finalmente, las caracter´ısticas del
inductor adquirido se presentan en la Tabla 6.3.
En la Figura 6.7 se muestra una fotograf´ıa del inductor adquirido, do´nde se
aprecia su gran taman˜o.
Valor de inductancia L 35,1 [µH ]@10kHz
Corriente pico nominal ˆILn 100 [A]
Tensio´n de aislacio´n Vins 500 [V]
Resistencia Equivalente Serie rL 32 [mΩ]
Tabla 6.3: Especificaciones del inductor L adquirido.
Figura 6.7: Inductor adquirido para el convertidor asociado a la FC.
Luego, la potencia disipada en el inductor, esta´ dada por la Ecuacio´n 6.5.
PrL = i
2
Lef · rL (6.5)
Siendo iLef el valor eficaz de la corriente por el inductor, que se puede determinar






Para punto de operacio´n nominal se encontro´ que iLef ≃ 50A, resultando
PrL ≃ 80W . Esta potencia representa un pequen˜o porcentaje de la potencia
nominal (≃ 7%), por lo que el rendimiento energe´tico del convertidor no se
vera´ sensiblemente afectado.
4. Seleccio´n del Capacitor.
Para calcular el valor de capacidad necesario para el convertidor se desprecia, en
una primera instancia, el efecto que tiene rC sobre el rizado. De esta manera,
despejando C de la Ecuacio´n 5.9, se obtiene:
Cmin =
D · Io





Para evaluar la expresio´n anterior, se considero´ ∆Vo/Vo = 1% y la peor condicio´n,
que ocurre cuando el punto de operacio´n es el nominal (D = Dn = 0, 653,
Vo = 75V e Io = Ion = 16A). Reemplazando, el valor de capacidad mı´nimo
necesario es de Co−min = 693µF .
La Ecuacio´n 6.8 permite calcular en forma aproximada el valor eficaz de la
corriente a trave´s del capacitor (Mohan, 1989).




En nuestro caso, la corriente que debe soportar el capacitor de salida para la peor
condicio´n (Io = Ion = 16A y D = 0, 653), resulta IC−rms ≃ 22A
Respecto a la tensio´n ma´xima que el capacitor debe soportar, como el rizado en
la tensio´n de salida es muy pequen˜o, la misma esta´ dada por la Ecuacio´n 6.9.




Sin embargo, debe considerarse una tensio´n ma´xima admisible considerablemente
mayor para este componente puesto que pueden aparecer picos de tensio´n
transitorios elevados debidos fundamentalmente a inductancias para´sitas.
De acuerdo a los ca´lculos realizados, en la Tabla 6.4 se resumen las especificaciones
para el capacitor C.
Valor de capacidad mı´nima Cmin 693 [µF ]
Corriente eficaz ICo−rms 22 [A]
Tensio´n ma´xima VC−max ≫ 75 [V ]
Tabla 6.4: Especificaciones para el capacitor de salida del convertidor.
Finalmente, para cumplir con estas especificaciones, se empleo´ una combinacio´n
de 4 capacitores EPCOS B43303A0347 en paralelo, cuyas caracter´ısticas se
resumen en la Tabla 6.5.
La capacidad total equivalente es de 1360µF , la corriente eficaz ma´xima 32A y la
ESR equivalente ≃ 12, 5mΩ. La frecuencia de autoresonancia de estos capacitores
es de 44 kHz, baja considerando la fs elegida. As´ı, a los efectos de disminuir la
Valor de capacidad C 340 (±10%) [µF ]
Corriente eficaz nominal IC−rms 8 [A]
Tensio´n nominal VCn 1200 [V ]
Resistencia Equivalente serie ESR 0,05 [Ω]
Inductancia Equivalente serie ESR 40 [nH ]
Temperatura ma´xima de trabajo Tmax 60 [
◦C]
Tabla 6.5: Especificaciones del capacitor EPCOS B43303A0347.
impedancia equivalente del banco de capacitores y mejorar su desempen˜o, se
an˜adio´ un capacitor de pel´ıcula EPCOS B25832F4105K001, en paralelo con el
banco, de 1 µF - 640 V - 10 Arms y una ESR de 0,025 Ω.
Con el banco de capacitores construido se obtuvo una ESR equivalente del orden
de 8mΩ. El rizado en Vo sin tener en cuenta el efecto de rC , calculado a partir
de la Ecuacio´n 5.9, es ≃ 386mV − pp (0, 5%). Considerando el efecto de rC ,
Ecuacio´n 5.15, el rizado total resulta ≃ 660mV − pp (1%).
5. Seleccio´n de los dispositivos de conmutacio´n.
Para la seleccio´n de los dispositivos de conmutacio´n se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
• Los valores ma´ximos admisibles de un dispositivo, deben ser mayores a la
tensio´n y corriente ma´xima que sera´n sometidos. En este sentido, la tensio´n
ma´xima aplicada a la llave esta´ dada por la Ecuacio´n 6.10.
VQ−off = Vo + VD−on (6.10)
Do´nde, VD−on es la ca´ıda de tensio´n en directa en el diodo D y su
valor esta´ comprendido en el rango de 0, 7 − 2V . As´ı, de acuerdo a las
especificaciones de disen˜o de la Tabla 6.2, para Vo−max y considerando un
diodo de 2V de ca´ıda (peor condicio´n), la tensio´n ma´xima sobre la llave
VQ−max para su seleccio´n es de aproximadamente 77V .
Por otro lado, la corriente ma´xima por la llave es IQ−max = IL−max,
do´nde este u´ltimo te´rmino corresponde a la corriente pico por el inductor
para la peor condicio´n. As´ı, IQ−max sera´ igual a IL−max = 60A, segu´n se
determino´ cuando fue dimensionado el inductor.
En cuanto al diodo D, la tensio´n inversa entre sus terminales VD−off es la
de salida Vo. Al igual que para el transistor, la ma´xima corriente que debe
conducir es IL−max = 60A, cuando la tensio´n de entrada y la corriente de
salida son nominales.
• Los tiempos de conmutacio´n tcon (encendido y apagado) del transistor deben
ser pequen˜os comparados con el per´ıodo de conmutacio´n Ts. Asimismo, para
el diodo el tiempo de recuperacio´n inversa trr es un para´metro importante
y debera´ ser (≪ Ts).
• Las ca´ıdas de tensio´n, durante la conduccio´n, en ambos dispositivos deben
ser pequen˜as respecto a las tensio´n de entrada del convertidor.
Como regla general, para el disen˜o de convertidores electro´nicos de potencia,
se recomienda utilizar ma´rgenes de seguridad muy amplios, es decir, sobredi-
mensionar los dispositivos de conmutacio´n en la medida que el disen˜o no resulte
excesivamente costoso. Una vez definidas las exigencias sobre la llave, es necesario
seleccionar el tipo de transistor y diodo ma´s adecuados para esta aplicacio´n.
Los tipos de transistores actualmente disponibles para la implementacio´n de
la llave son los transistores de efecto de campo (MOSFET) de potencia
o´ los bipolares de compuerta aislada (IGBT). En la Tabla 6.6 se realiza una
comparacio´n entre ambas tecnolog´ıas.
Tecnolog´ıa MOSFET IGBT
Vmax 500 - 1000V 1200 - 2000V
Imax 20 - 100A 400 - 500A
fs−max 300 - 400 kHz 75 kHz
Von iQ · Ron 1,5V
Tabla 6.6: Comparacio´n entre las tecnolog´ıas de transistores MOSFET e IGBT.
Como la ca´ıda de tensio´n en el MOSFET depende de la corriente, para
intensidades elevadas se suelen utilizar arreglos de transistores en paralelo.
Teniendo en cuenta que la frecuencia de operacio´n elegida (20 kHz) no es
muy elevada y que actualmente hay disponibles en el mercado mo´dulos de
potencia integrados que contienen tanto las llaves como los diodos, minimizando
los problemas asociados a las inductancias para´sitas del conexionado, se
decidio´ emplear el pack comercial de Semikronr, modelo SKS−75F −B6CI−
40− V 12. Su esquema ele´ctrico interno se muestra en la Figura 6.8.
Se observa que este mo´dulo esta´ formado por 3 columnas con dos IGBT en totem
en cada una de ellas, en la que cada transistor incorpora un diodo de silicio en
antiparalelo, formando una llave bidireccional. En la en la Tabla 6.7 se resumen
sus principales caracter´ısticas.
Este mo´dulo satisface ampliamente los requerimientos de tensio´n y corriente del
convertidor. La u´nica desventaja que presenta en esta aplicacio´n es que la ca´ıda
de tensio´n en conduccio´n es algo superior a la que se podr´ıa obtener, utilizando
MOSFET.
Figura 6.8: BC6I Semikron IGBT Pack.
Tensio´n Colector-Emisor ma´xima Vmax 1200 V
Corriente de colector nominal Ic−nom 75 A
Frecuencia de conmutacio´n ma´xima fs−max 20 kHz
Tensio´n Colector-Emisor de saturacio´n Vce−sat 1,6 V
Tensio´n Gate-Emisor ma´xima Vge−max 20 V
Tabla 6.7: Caracter´ısticas principales del pack IGBT Semikronr BC6I 75F-V12.
A partir del circuito presentado en la Figura 6.8, se puede observar que
cada columna del pack permite implementar un convertidor elevador. De esta
manera, se utilizara´ una columna del pack para implementar el convertidor
unidireccional de la PEMFC y otra columna para la implementacio´n del
convertidor bidireccional del SC, los cuales comparten un mismo Bus de CC. En
particular, para el convertidor electro´nico asociado a la FC se utilizo´ la columna
“V” del pack de IGBT y para el SC la columna “U”, que se detallara´ mas adelante.
Filtrado de la corriente de entrada del convertidor de la PEMFC.
Como se menciono´ anteriormente, de acuerdo a algunos autores (Gemmen, 2002;
W. Choi, June 2004), el efecto de rizado de corriente de amplitud moderada y alta
frecuencia no produce inconvenientes en el stack de la PEMFC. Sin embargo, en nuestro
caso, el rizado presenta una amplitud considerable, por lo que no es posible determinar
si el mismo puede producir un mal funcionamiento del stack. Se decidio´ entonces, an˜adir
un filtro en la entrada del convertidor, para suavizar la corriente de la PEMFC. Como
se muestra en la Figura 6.9 se empleo´ un filtro pasa-bajos de segundo orden, formado
por Lf y Cf .
Para determinar los valores de los elementos del filtro se utilizo´ el siguiente criterio:
El capacitor del filtro debe asegurar un bajo rizado en la tensio´n de entrada del
Figura 6.9: Topolog´ıa del convertidor y filtro de entrada para la corriente.
convertidor, dado por la Ecuacio´n 6.11 (Mohan, 1989).
∆Vs =
∆IL
8 · fs · Cf
(6.11)
Evaluando la expresio´n anterior para el caso mas desfavorable, que corresponde a la
ma´xima amplitud del rizado (es decir ∆IL = 30A, cuando Ps = 510W ) y estableciendo
un rizado ∆Vs = 0, 25% se obtuvo Cf = 2200µF .
Como a la frecuencia de conmutacio´n XCf ≪ XLf , la atenuacio´n del filtro esta´ dada
en forma aproximada por la Ecuacio´n 6.12.






Adoptando una atenuacio´n AttdB a fs de ≃ 60dB, se obtuvo, a partir de la ecuacio´n
anterior, un valor de inductancia mı´nima necesaria Lf ≃ 30µH . Cabe aclarar que los
requerimientos del inductor del filtro son mucho menos exigentes que los del convertidor,
ya que el mismo opera con un rizado de amplitud muy pequen˜a. En la Tabla 6.8 se
presentan los valores de los componentes utilizados para su implementacio´n.
La frecuencia de corte del filtro esta´ dada por la Ecuacio´n 6.13.
fc =
1
2 · π√Lf · Cf (6.13)
Con los valores empleados, fc resulta ser ≃ 520Hz.
Para´metro Valor
Inductancia del filtro Lf 42 [µH ]
ESR inductor rLf 20 [mΩ]
Capacidad del filtro Cf 2200 [µF ]
ESR capacitor rCf 8 [mΩ]
Tabla 6.8: Para´metros del filtro L-C para la PEMFC.
Verificacio´n del disen˜o del convertidor CC/CC.
Con el objetivo de verificar que el convertidor disen˜ado cumple con las
especificaciones deseadas y los elementos que lo componen trabajan dentro de
sus l´ımites permitidos, se realizo´ una simulacio´n utilizando SimPowerSystemsr de
MATLAB-Simulinkr. El circuito empleado es el de la Figura 6.9, y el valor de los
para´metros del mismo se presentan en la Tabla 6.12
Para´metro del modelo Valor
Frecuencia de conmutacio´n fs = 20kHz
Inductancia L = 35, 1µH
Resistencia equivalente serie de L rL = 32mΩ
Capacidad de salida C = 1360µF
Tensio´n de salida nominal Vo = 75V
Tensio´n colector-emisor de saturacio´n del IGBT VCE−sat = 1, 6V
Tensio´n en directa del diodo VD−on = 2V
Resistencia equivalente serie de C rC = 8mΩ
Tabla 6.9: Para´metros de simulacio´n para ambos modelos.
En la Figura 6.10 se presentan las formas de onda del convertidor en el modo de
conduccio´n cr´ıtica, obtenidas con D ≃ 0, 566 y una resistencia de carga equivalente
Ro = 11, 26Ω (Ps ≃ 510W ).
Respecto a la corriente en el inductor en este punto de operacio´n, se puede
observar que se comporta tal como fue considerado durante la etapa de disen˜o,
presentando una amplitud ma´xima del orden de 30A y un valor medio de 15A.
Luego, la corriente en la PEMFC presenta un rizado con una amplitud pico-pico
inferior a 40mA, correspondiendo a una atenuacio´n ≃ 58dB, au´n cuando el rizado






















































Figura 6.10: Formas de onda del convertidor para Ps ≃ 510W .
Por otro lado, la tensio´n en la entrada del convertidor presenta un rizado pico-pico de
≃ 200mV , valor superior al de disen˜o del filtro. Esto se debe a que en dimensionamiento
no se considero´ el efecto de la ESR de Cf . De cualquier manera, es un valor de
rizado comparativamente bajo frente al valor medio y no afecta al funcionamiento
del convertidor.
Por otro lado, el rizado en la tensio´n de salida resulto´ ≃ 200mV pico-pico.
Finalmente, en este punto el convertidor presenta un rendimiento η% ≃ 95%.
En la Figura 6.11 se muestran las mismas formas de onda que en la figura anterior
pero para D = 0, 677 y una resistencia de carga equivalente Ro = 5, 11Ω. Este punto
corresponde al de operacio´n nominal de la PEMFC (Vs = 26V , Is = 46A, Ps ≃ 1200W ).
Se puede observar que la corriente en el inductor tiene un valor medio de 45A, con
un rizado pico a pico ≃ 30A y el ma´ximo vale 60A. El rizado pico-pico en la tensio´n
de salida es de ≃ 600mV (1%), el ma´ximo para todo el rango de operacio´n.
Las potencias de entrada y salida son 1200W y 1100W respectivamente, lo que da
























































Figura 6.11: Formas de onda del convertidor para Ps ≃ 1200W .
6.4. Canal de Almacenamiento - Supercapacitor
En la siguiente seccio´n se describe el canal de almacenamiento de energ´ıa (ESS),
basado en un SC. En la Figura 6.12 se presenta un esquema del mismo.
Se puede observar que el SC se haya vinculado al Bus de CC a trave´s de un
convertidor CC/CC elevador, no aislado, bidireccional. Asimismo, este canal incorpora
un mo´dulo de proteccio´n para el SC y la Unidad de Acondicionamiento y Control (es la
misma que emplea el canal de la PEMFC) encargada de generar las sen˜ales de control
para el convertidor asociado.
6.4.1. Dimensionamiento y Seleccio´n del SC
Para dimensionar el CSC se utilizo´ como criterio de ca´lculo que el mismo deb´ıa ser
capaz de suministrar la potencia nominal de la PEMFC (1200W ), durante un intervalo
de 60 segundos. Esto corresponde a una energ´ıa almacenada de 20 [W h]. Como se
Figura 6.12: Canal de Almacenamiento (SC).




· CSC(V 2SC−max − V 2SC−min) (6.14)
.
Siendo VSC−max y VSC−min las tensiones correspondientes a su estado de ma´xima
y mı´nima carga respectivamente. Para un correcto funcionamiento del SC y obtener
una vida u´til prolongada, es usual adoptar una tensio´n mı´nima del SC del 50% de su
valor ma´ximo (VSC−min = VSC−max/2), obtenie´ndose una variacio´n de energ´ıa ∆ESC
del 75% de la energ´ıa almacenada ma´xima.
En este sentido, se adopto´ una VSC−max = 45V de, por lo que la VSC−min resulta
de 22, 5V . Recordando que Vbus = 75V , esto significa que el convertidor operara´ con
una relacio´n de conversio´n ma´xima igual a 75/22, 5 = 3, 33, inferior al limite pra´ctico
obtenible que es de 4 veces.
Para el ca´lculo de CSC se siguio´ el procedimiento sugerido por el fabricante Maxwell
Technologiesr (Maxwell, 2009). El primer paso del mismo consiste en evaluar la
variacio´n de tensio´n en el SC considerando su resistencia equivalente serie RESR−CC ,
Ecuacio´n 6.15.
∆VSC = iSC ·
∆t
CSC
+ iSC · RESR−CC (6.15)
Para el ca´lculo, se considera una carga/descarga del SC a corriente iSC de valor
constante y de una duracio´n de ∆t segundos. Teniendo en cuenta que τ = RESR−CC ·CSC




· (∆t+ τ) (6.16)
Para nuestro caso, se obtuvieron los siguientes valores:
• ∆VSC = VSC−max − VSC−min = 22, 5V
• iSC−max = PSC/VSC−min = 54A
• iSC−min = PSC/VSC−max = 27A
• iSC−prom = (iSC−max + iSC−min)/2 = 40, 5A
• ∆tSC = 60s
Considerando una constante de tiempo de 1 segundo, que es un valor t´ıpico para
los SC, se obtuvo:
• CSC = 110F
• RESR−CC = 9mΩ
Consultando cata´logos de fabricantes reconocidos, se eligio´ un SC Maxwellr modelo
BMOD0165-P048, cuyas caracter´ısticas ma´s relevantes se presentan en la Tabla 6.10.
6.4.2. Disen˜o del Convertidor CC/CC asociado al SC
En la Figura 6.16 se muestra el convertidor asociado al SC.
El procedimiento de disen˜o de este convertidor es enteramente similar al del asociado
a la PEMFC. Cabe solo agregar que, como fuera analizado en el Cap´ıtulo 5, el
funcionamiento de e´ste es similar al de la PEMFC, solo que no presenta MCD. Por lo
tanto, en este caso, el taman˜o del inductor se elige para obtener un determinado valor
del rizado de corriente en la entrada.
Debido a que los rangos de tensio´n y corriente del SC son similares a los de la
PEMFC, se decidio´ utilizar el mismo valor de inductancia y capacidad y verificar que
no fueran superados los l´ımites ma´ximos de los dispositivos semiconductores. Adema´s,
al SC no lo afecta el rizado de corriente de alta frecuencia, por lo que en este caso no
fue necesario incluir un filtro de entrada.
Para´metro de Salida Valor Unidad
Capacidad nominal (CSC) 165 F
Tolerancia en la capacidad (∆C/C%) -5/+20 %
Tensio´n nominal (VSC−n) 48,6 V
Tensio´n maxima admisible (VSC−max) 50,2 V
Resistencia equivalente serie de CC (VSC−max) 6,3 mΩ
Corriente maxima continua (ISC−max) 98 A
Corriente maxima durante 1 s (IˆSC∆t=1s) 1970 A
Corriente de cortocircuito (ISC−sc) 7700 A
Rango de temperatura de operacio´n TSC -40/+65
◦C
Energ´ıa ma´xima disponible (@VSC−n). 54 [W h]
Energ´ıa disponible. 34,8 [W h]
Potencia eficaz PSC−eff 45000 [W]
Tabla 6.10: Especificaciones SC Maxwellr modelo BMOD0165-P048.
Figura 6.13: Circuito del convertidor CC/CC para el SC.
6.4.3. Mo´dulo de proteccio´n del SC
Se an˜adio´ un mo´dulo adicional de proteccio´n para el SC. Su objetivo es, en primer
lugar, proteger el SC contra sobretensiones que puedan dan˜arlo; y en segundo lugar,
como el SC almacena una gran cantidad de energ´ıa y puede entregarla en muy corto
tiempo, se deben evitar corrientes de carga/descarga de intensidad muy elevada que
pudiesen comprometer el funcionamiento del SC y el convertidor asociado.
Adema´s, se implemento´ un mecanismo automa´tico, con el fin de descargar el SC
cuando e´ste no esta´ en uso o ha ocurrido alguna falla. En la Figura 6.14 se presenta
un esquema del mo´dulo construido.
Figura 6.14: Esquema del Mo´dulo de Proteccio´n del SC.
El mismo monitorea la tensio´n y corriente en los bornes del SC. Si el SC esta´ en
uso, la tensio´n debe permanecer por debajo de un valor l´ımite establecido en 48V,
correspondiente a la tensio´n nominal de operacio´n dada por el fabricante e inferior a
la ma´xima tensio´n admisible. Si por cualquier motivo la tensio´n excede dicho nivel, el
SC es desconectado del resto del sistema (abre S1) y se inicia el proceso de descarga
a trave´s de “S2” y “RD”, tal como puede observarse en el esquema anterior. Por otra
parte, ante una situacio´n de excesiva corriente, la proteccio´n considera el valor absoluto
de la misma y si su magnitud supera el nivel de seguridad establecido, el SC es tambie´n
desconectado del resto del sistema y comienza nuevamente su proceso de descarga, a
trave´s de “RD”.
Las llaves “S1” y “S2” se implementaron utilizando contactores capaces de manejar
altas intensidades de corriente. Se tuvo especial cuidado en el disen˜o de la electro´nica
de acondicionamiento de las sen˜ales medidas, de forma de lograr un ancho de banda
suficiente para para no afectar la deteccio´n de variaciones ra´pidas de corriente.
Asimismo, el control del mo´dulo de proteccio´n fue implementado utilizando lo´gica
discreta, ya que en este tipo de situaciones no es recomendable depender de un
microprocesador. Ante un fallo, la lo´gica de control “avisa” adema´s a la Unidad
de Adquisicio´n y Control para que e´sta apague el CC/CC asociado. El mo´dulo de
proteccio´n desarrollado permite conocer el origen de la falla (sobre-corriente o sobre-
tensio´n) y solamente puede ser reiniciado por el usuario en forma manual. Se an˜adieron
diodos de enclavamiento para “descargar” el inductor del convertidor.
6.5. Excitacio´n de las llaves de los convertidores
Para excitar los transistores se utilizaron drivers Semikronr modelo SKHI 20-opA,
uno por columna. Las caracter´ısticas principales del mismo se enumeran a continuacio´n
(Semikron, 2011).
• Capacidad para excitar ambos IGBT de una columna en forma independiente.
• Proteccio´n de cortocircuito para ambos transistores, midiendo Vce.
• Lo´gica de control CMOS compatible.
• Tensio´n de columna (Bus de CC) de hasta 1000V.
• Resistencia de amortiguamiento de gate seleccionable.
• Tiempo muerto (“dead-band time”) programable (por defecto tdb = 250ns).
• Aislacio´n o´ptica para la lo´gica de control.
Asimismo, en la Tabla 6.11 se resumen las caracter´ısticas ele´ctricas de los drivers
mencionados.
Tensio´n de alimentacio´n lado lo´gica Vs 15 V
Tensio´n de alimentacio´n lado IGBTs Vss 24 V
Umbral de tensio´n estado alto ViT−on > 11,0 V
Umbral de tensio´n estado bajo ViT−off < 6,8 V
Tensio´n de gate estado encendido Vg−on 15 V
Tensio´n de gate estado apagado Vg−off -8 V
Frecuencia de conmutacio´n ma´xima fsd−max 100 kHz
Tabla 6.11: Caracter´ısticas principales drivers Semikronr SKHI 20-opA.
Para la alimentacio´n de los drivers se emplearon fuentes de tension de 15V para los
circuitos de lo´gica de control y de 24V flotantes para los circuitos de excitacio´n de los
transistores.
En la Figura 6.15 se presenta el circuito del convertidor disen˜ado para la
PEMFC con el circuito de excitacio´n incorporado. Puede observarse que u´nicamente
sera´ excitado el transistor inferior de la columna (QL−IN), quedando permanentemente
bloqueado el IGBT superior (QH−IN = 0).
De las misma forma, en la Figura 6.16 se presenta el circuito del convertidor asociado
al SC. Pero, en este caso, ambas llaves son excitadas a trave´s de QH−IN y QL−IN .
Figura 6.15: Circuito del convertidor CC/CC de la PEMFC con excitacio´n.
Figura 6.16: Circuito del convertidor CC/CC del SC con excitacio´n.
6.5.1. Proteccio´n de las llaves del convertidor
Si las tensiones de control o excitacio´n de alimentacio´n caen por debajo de los valores
mı´nimos necesarios, el driver apaga ambos IGBT. Asimismo monitorea la tensio´n
colector-emisor de estos u´ltimos, para detectar si el dispositivo ha entrado en zona
activa (VCE > VCE−sat), debido a cortocircuitos o sobrecargas.
Por otra parte, estos mo´dulos no incorporan una proteccio´n contra activacio´n
simulta´nea de ambos IGBT. Es decir, si el circuito de control env´ıa la orden de
activar ambas llaves simulta´neamente, esto sucedera´ produciendo como consecuencia
un peligroso cortocircuito en el Bus de CC. Adema´s, los niveles de tensio´n de salida
de los circuitos de generacio´n de las sen˜ales lo´gicas de control de las llaves son TTL-
3,3V o TTL-5V compatibles, resultando incompatibles con los niveles requeridos por
los drivers. Por estas razones se desarrollo´ un circuito de acondicionamiento de nivel de
sen˜al y proteccio´n contra activacio´n simulta´nea de los IGBT de una misma columna.
Un esquema simplificado del mismo se presenta en la Figura 6.17.
Figura 6.17: Esquema del mo´dulo de acondicionamiento y proteccio´n controlador-driver.
Puede observarse que las sen˜ales provenientes del controlador (HCONT , LCONT ) son
procesadas en principio por la lo´gica de deteccio´n de activacio´n de ambos transistores
de una misma columna, evitando que Z1 y Z2 tomen un valor lo´gico alto en forma
simulta´nea.
El mo´dulo tambie´n posee una entrada de habilitacio´n (ENA) que si esta´ inactiva
(estado lo´gico bajo) no permite la activacio´n de sus salidas y una salida adicional de
alarma (ALM) que indica al controlador que un intento de activacio´n simulta´nea se
ha producido. Luego, las sen˜ales Z1 y Z2 son adaptadas a los niveles de tensio´n de
la lo´gica del driver previamente descripto, obtenie´ndose las sen˜ales de salida HOUT y
LOUT . Esto u´ltimo se implemento´ utilizando un buffer TL2446 de Microchip
r.
En la Figura 6.18 se detalla el circuito lo´gico correspondiente a la proteccio´n
contra cortocircuito de columna implementado y en la Tabla 6.12 se presenta su tabla
de verdad correspondiente. Como puede observarse, se utilizo´ lo´gica discreta CMOS
compatible para su implementacio´n.
De acuerdo a la tabla, siempre que la entrada de habilitacio´n (“ENA”) se encuentre
en estado alto, las salidas Z1 y Z2 copiara´n el estado de las entradas A y B
respectivamente, excepto cuando estas dos u´ltimas sean puestas en nivel alto en forma
simulta´nea. En este caso, las salidas sera´n forzadas ambas a cero y la salida de alarma
(“ALM”) permanecera´ a estado alto mientras esto ocurra.
Figura 6.18: Detalle de la lo´gica de proteccio´n sintetizada.
A B ENA Z1 Z2 ALM
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1
Tabla 6.12: Tabla de verdad de la lo´gica de proteccio´n del circuito de acondicionamiento.
6.6. Unidad de Adquisicio´n y Control
Para el control conjunto de los dos canales que forman el SH, se desarrollo´ una
Unidad de Adquisicio´n y Control (UAC). Esta se encarga, por un lado, de medir las
variables ele´ctricas del sistema y, utilizando un sistema de co´mputo de tiempo real,
ejecutar el algoritmo de control para generar las sen˜ales de excitacio´n adecuadas para
ambos convertidores electro´nicos.
Luego de acondicionar las sen˜ales provenientes de los sensores de tensio´n y corriente,
e´stas son adquiridas por un Procesador Digital de Sen˜ales (DSP) de punto flotante de
altas prestaciones, que sera´ descripto ma´s adelante.
En la Figura 6.19 se muestran los puntos de medicio´n de corriente y tension.
Figura 6.19: Puntos de medicio´n de Corrientes y Tensiones del SH.
Como se observa en la figura, se mide la corriente y tensio´n del Bus de CC (IBUS
y VBUS), de la FC (IFC y VFC) y del SC (ISC y VSC)
6.6.1. Medicio´n y acondicionamiento de corrientes y tensiones
Para la medicio´n de corrientes se utilizan sensores de efecto hall, modelo CSNF-161
de HoneyWellr. Permiten medir corrientes de hasta 150A en ambos sentidos con muy
bajo offset (solamente ± 0,2 mA) y tienen un ancho de banda de -3 dB de 150 kHz,
con un tiempo de respuesta tresp < 0, 5µS. Considerando que las corrientes a medir
tienen una forma de onda triangular, no presentando discontinuidades abruptas y una
frecuencia de fs = 20kHz, el ancho de banda de los sensores resulta adecuado para
medir el valor instanta´neo de las corrientes con poca distorsio´n.
La medicio´n de tensio´n se realiza a trave´s de amplificadores de instrumentacio´n
aislados, modelo HCPL-788J de Avagor. Esta´n disen˜ados espec´ıficamente para la
medicio´n de tensiones en aplicaciones de potencia, utilizando un divisor resistivo
externo en su entrada. Poseen una tensio´n de aislacio´n entre la entrada y la salida de
500V cc y un ancho de banda de 30kHz. Dado que las tensiones a medir corresponden
a los capacitores del sistema, las que presentan un rizado de una forma de onda
“suave” y baja amplitud, el ancho de banda de los sensores resulta adecuado. No
obstante, la conmutacio´n de los convertidores puede inducir ruidos en la medicio´n, por
lo que se decidio´ incluir un filtro pasa-bajos de primer orden, previo a la conversio´n
A/D, con una frecuencia de corte de 2kHz. En las Figuras 6.20 y 6.21 se presentan
los diagramas en bloques correspondientes a los canales de medicio´n de corrientes y
tensiones respectivamente.
Figura 6.20: Canal de medicio´n de Corriente.
Figura 6.21: Canal de medicio´n de Tensio´n.
Las corrientes y tensiones medidas por los sensores son posteriormente filtradas y
acondicionadas al rango de tensio´n de entrada admisible por el mo´dulo interno ADC
del DSP. En ambos casos, esta tarea se logra mediante el uso de filtros pasa-bajos
diferenciales analo´gicos, implementados con amplificadores operacionales de bajo ruido
y entrada FET, modelo TLC-2272 de Texas Instrumentsr. El circuito de los filtros pasa-
bajos, utilizados en la placa de medicio´n y acondicionamiento de sen˜ales, se muestra
en la Figura 6.22.
Do´nde, convenientemente R3 = R4. Las Ecuaciones 6.17 y 6.18 corresponden ala









2 · π ·R1 · C1
(6.18)
Figura 6.22: Canal de medicio´n de Corriente.
.
Para obtener buenos resultados se disen˜o´ y construyo´ un circuito impreso que
contiene todos los canales de medicio´n y las fuentes de alimentacio´n de precisio´n. Como
deben medirse diferentes rangos de corrientes y tensiones, cada entrada fue ajustada de
acuerdo a las caracter´ısticas de la sen˜al a medir, de manera de obtener el mejor rango
dina´mico posible. Los rangos de medicio´n y ancho de banda respectivos, se resumen en
la Tabla 6.13.
Sen˜al Rango de medida Ancho de banda
IBUS ± 100A
IFC 60A 150 kHz
ISC ± 80A
VBUS 80V
VFC 50V 2 kHz
VSC 55V
Tabla 6.13: Rangos de medicio´n y ancho de banda de cada canal.
Finalmente, la conexio´n entre los sensores y la placa de acondicionamiento fue
realizada empleando cables tipo “par trenzado” blindados. Las salidas de todos
los circuitos de acondicionamiento son tipo single-ended con una excursio´n ma´xima
compatible con el DSP de 3V (fondo de escala) y fueron concatenadas en un u´nico
conector que debe unirse al mo´dulo de adquisicio´n y control, que sera´ descripto a
continuacio´n.
6.6.2. Mo´dulo de Adquisicio´n y Control
Como ya se ha mencionado, para la adquisicio´n de las sen˜ales medidas y la ejecucio´n
de los algoritmos de control se utilizo´ un Procesador Digital de Sen˜ales.
Se empleo´ un DSC (Digital Signal Controller) de la familia TMS320 de Texas
Instrumentsr. En particular, se utilizo´ el modelo TMS320-F28335, perteneciente
a la familia de procesadores C2000 y disen˜ado para proveer soluciones de alto
rendimiento en aplicaciones de control exigentes. El mismo se compone de un DSP
y mo´dulos perife´ricos integrados en un mismo chip, tales como conversores analo´gico-
digital (ADC), digital-analo´gico (DAC), generacio´n de sen˜ales PWM, entre otros. Sus
caracter´ısticas principales, se resumen a continuacio´n:
• Frecuencia de operacio´n de 150 MHz.
• CPU de 32 bits con punto flotante.
• Controlador DMA de 6 canales para acceso a memoria a alta velocidad.
• Memoria 256KB x 16 Flash, 34KB x 16 SRAM.
• 1KB x 16 OTP (once time programable) ROM.
• Boot ROM (8KB x 16).
• 64 pines I/O digitales (GPIO0 a GPIO63).
• Bloque de expansio´n de interrupciones perife´ricas (PIE).
• Co´digo de seguridad de 128 bits.
• 18 salidas PWM.
• 3 temporizadores de la CPU de 32 bits.
• ADC de 12 bits con 16 canales y tiempo de conversion de 80 ns.
Para simplificar el desarrollo se adquirio´ una tarjeta de evaluacio´n modelo eZdsp
TMS320-F28335 de Spectrum Digitalr. Permite desarrollar y ejecutar aplicaciones en
tiempo real en forma ra´pida ya que es posible implementar los programas de usuario
desde el entorno MATLAB-Simulinkr.
Las ventajas de poder utilizar una aplicacio´n tan completa y difundida en el a´mbito
cient´ıfico y tecnolo´gico para ejecutar, en tiempo real, dentro del DSC los algoritmos de
control, provee al SH una excelente versatilidad. Por el contrario, esto no podr´ıa lograrse
tan sencillamente si se tuviese que utilizar algu´n lenguaje estructurado conocido como
C, C++, entre otros.
Esta razo´n fue la que impulso´ la decisio´n de elegir este mo´dulo de entre otras
opciones comerciales disponibles, con capacidades de co´mputo y desarrollo similares.
Entre las caracter´ısticas mas destacadas de este mo´dulo se encuentran las siguientes:
Hardware:
• CPU DSC TMS320-F28335.
• Zo´calo de presio´n para la conexio´n del DSC (permite reemplazarlo si el DSC se
dan˜a).
• Memoria SRAM externa adicional de 256 KB.
• Interfase RS-232 con drivers de l´ınea incorporados.
• Interfase CAN 2.0 con drivers de l´ınea incorporados.
• Conector de expansion multiple para acceso a los GPIO del DSC.
• Controlador USB JTAG embebido para supervisio´n y depuracio´n en tiempo real.
Software:
• TI F28xxx Code Composer Studio version 3.3 (Generacio´n Co´digo Ma´quina
DSC).
• Soporte F28335 APIs.
• Archivos de encabezamientos y ejemplos de software F28335.
Caracter´ısticas de los perife´ricos del TMS320-F28335
Conversor Analo´gico Digital (ADC).
El DSC cuenta con un ADC de 12 bits y 16 canales. Cada canal dispone de un
Sample and Hold (S/H) y el resultado de conversio´n puede ser le´ıdo individualmente
a trave´s de un u´nico registro por canal.
El ADC admite un rango de tensiones de entrada comprendido entre 0 y 3 V.
Es importante destacar que el mo´dulo ADC necesita una tensio´n de referencia para
realizar la conversio´n de las sen˜ales muestreadas. Esta referencia puede ser provista
desde una fuente interna o externa. En el modo interno, el ADC lee el valor de esta
tensio´n desde un registro de memoria interno; mientras que en modo externo, lo hace
a partir de una entrada al DSC (el mismo admite tres valores de tensio´n externa de
referencia diferentes: 2,048V, 1,5V y 1,024V).
La frecuencia de reloj de conversio´n de este mo´dulo es de 12,5 MHz y puede
ser modificada a partir de la configuracio´n de un registro interno. Existen tres
configuraciones posibles para la adquisicio´n y conversio´n:
• Software: A partir de una instruccio´n se produce una interrupcio´n indica´ndose el
disparo de comienzo de adquisicio´n de las sen˜ales de entrada y conversio´n de las
mismas.
• PWM: Consiste en realizar una interrupcio´n mediante el mo´dulo ePWM.
• Externa: A partir de una sen˜al de interrupcio´n en un pin dedicado del DSC
(XINT2).
Por otro lado la interrupcio´n de fin de conversio´n (EOC) de los canales del mo´dulo
ADC puede realizarse mediante una peticio´n de interrupcio´n en cada conversio´n
finalizada o despue´s de finalizar varias conversiones.
Respecto al modo de operacio´n, existen dos posibilidades. Los 16 canales del ADC
son multiplexados y esta´n divididos en dos grupos de 8. Es posible muestrear en
simulta´neo, uno a uno, cada canal de cada grupo. Esto resulta u´til al medir sen˜ales
diferenciales, pero reduce la cantidad de canales disponibles a 8 en total. O bien,
utilizando los registros de control es posible utilizar los registros “secuenciadores”, que
permiten realizar 16 “autoconversiones” secuenciales en una sola sesio´n (tiempo dado
entre la conversio´n del primer canal y el u´ltimo), do´nde cada conversio´n es guardada
en cualquier registro previamente seleccionado (internamente utiliza las ventajas del
DMA para aumentar la velocidad de conversio´n).
Entradas / Salidas Digitales (GPIOs).
Los pines de entrada-salida de propo´sito general (GPIO) pueden configurarse como
entrada o salida, segu´n sea conveniente. Todos ellos funcionan con lo´gica TTL-3.3V
y algunos poseen una proteccio´n interna por enclavamiento para evitar que, en caso
de utilizarse como entradas, sean dan˜ados si la sen˜al supera los l´ımites de tensio´n
ma´ximos admisibles especificados. Cada vez que el DSC es reiniciado, los pines GPIO se
configuran automa´ticamente como entradas y algunas cuentan con “Schmitt Trigger”.
Las sen˜ales GPIO de entrada tambie´n pueden utilizarse para despertar al DSC de
modos de funcionamiento de bajo consumo de energ´ıa.
Mo´dulo PWM.
El DSC cuenta con seis mo´dulos PWM (denominados “ePWM”), con dos salidas
cada uno: “ePWMAx” y “ePWMBx”. Cada mo´dulo contiene un registro de memoria
para la configuracio´n de la base de tiempo, independiente y con una resolucio´n de 16
bits. Esta base de tiempo puede ser especificada por el usuario en forma absoluta en
segundos o como cantidad de ciclos de reloj. Es posible configurar las dos salidas PWM
de cada mo´dulo como sime´tricas, asime´tricas o independientes.
Programacio´n del TMS320-F28335
Para su programacio´n, se utilizan dos aplicaciones de manera conjunta: MATLABr
y Code Composer Studior (CCS). MATLAB ofrece un entorno de desarrollo
denominado Embedded Coderr que permite la generacio´n de co´digo C y C++ en forma
ra´pida y compacta para la programacio´n de procesadores embebidos. En particular,
ofrece la capacidad de integrarse con el software Code Composer Studior (CCS),
que Texas Instrumentsr ha disen˜ado para la programacio´n del controlador TSM320-
F28335.
Los pasos necesarios para cargar el algoritmo de control en el DSC pueden resumirse
del siguiente modo:
1. Generacio´n del co´digo fuente: Inicialmente se genera el co´digo fuente dentro
del entorno MATLAB-Simulinkr, que permite la programacio´n en forma sencilla
mediante empleando diagramas de bloques. Su utilizacio´n en forma conjunta con
el entorno Embedded Coderr permite seleccionar la tarjeta de prueba eZdsp
F28335 para as´ı poder representar los mo´dulos a utilizar del DSC y configurar su
operacio´n adecuadamente. Una vez terminado el diagrama de bloques, se ordena
a MATLABr la compilacio´n en lenguaje C del programa.
2. Co´digo objeto y ejecutable:Mediante el software CCS se realiza la traduccio´n
del programa en C a lenguaje ensamblador. Luego, se genera el archivo ejecutable
*.out para su posterior carga en memoria.
3. Carga del programa en el DSC: El ejecutable generado es transferido
fa´cilmente a la memoria del DSC mediante las herramientas provistas
por el ambiente de desarrollo CCS. Es importante destacar que desde
MATLABr es posible probar y verificar el algoritmo en ejecucio´n dentro del
controlador, intercambiar informacio´n con e´l en tiempo real, analizar tiempos de
procesamiento del programa y simplificar la optimizacio´n del co´digo entre otras
tareas, gracias a la comunicacio´n continua entre MATLABr, Code Composerr
y el DSC.
6.7. Fuentes Auxiliares del Sistema Hı´brido
Como se describio´ al principio del cap´ıtulo el SH posee adicionalmente una
fuente electro´nica programable y una carga electro´nica programable. Ambos equipos
fueron incorporados con el objetivo de incrementar la versatilidad del SHGEE
desarrollado. La primera, tal como se menciono´ permite emular una fuente de
generacio´n alternativa adicional (eo´lica, solar-fotovoltaica, diesel, entre otras). Por
otra parte, la carga electro´nica programable permite implementar perfiles de carga
de diferentes caracter´ısticas. A continuacio´n se describen ambos mo´dulos. Cabe aclarar
que, como se menciono´ al principio del cap´ıtulo, no se realiza un ana´lisis detallado
puesto que como se destaco´ en varias oportunidades son equipos comerciales.
6.7.1. Canal Auxiliar - Fuente Electro´nica Programable
Este canal constituye una eventual segunda fuente de generacio´n de energ´ıa.
Esta´ basado en una fuente de potencia programable comercial de la compan˜´ıa H&Hr.
Su tensio´n de salida nominal es de 80V y su potencia ma´xima de 5 kW. En la Figura
6.23 se presenta un esquema de este canal.
Figura 6.23: Canal de generacio´n adicional basado en fuente electro´nica programable.
Como se puede observar, la conexio´n de la fuente programable al Bus de CC se hace
en forma directa, sin ningu´n tipo de interfaz electro´nica intermediaria. Esto es posible
ya que la misma es compatible con la tensio´n ma´xima impuesta al Bus de CC (75V).
Se puede programar, mediante una PC a trave´s de una interfaz serie RS-232, un perfil
de inyeccio´n de potencia determinado.
6.7.2. Carga Electro´nica Programable
La carga asociada al Bus de CC del SH es una carga electro´nica programable del
mismo fabricante de la fuente electro´nica descripta en la seccio´n anterior. La misma
fue construida a medida y en la Tabla 6.14 se presentan sus caracter´ısticas te´cnicas
principales. Al igual que la fuente electro´nica programable posee una interfaz serie
RS-232/USB a PC y su programacio´n se hace mediante LabViewr, utilizando unas
librer´ıas provistas por el mismo fabricante.
Para´metro Valor
Tensio´n nominal de entrada VLn 80 [V]
Potencia nominal PLn 4,2 [kW]
Resolucio´n Control ∆x 8 bits (255 pasos)
Tabla 6.14: Caracter´ısticas principales de la Carga Electro´nica Programable.
La tensio´n en bornes y corriente de la carga son medidas por el propio equipo
y enviadas hacia la PC para poder almacenarlas, o bien conocer su valor durante
la operacio´n del sistema. Se pueden programar alarmas e implementar mecanismos de
seguridad que desconecten la carga en caso de que algu´n para´metro supere cierto l´ımite
preestablecido por el usuario, entre otras opciones interesantes.
6.8. Supervisio´n del Sistema Hı´brido
La Unidad de Adquisicio´n y Control incorpora diferentes elementos de monitoreo
para que el usuario de la plataforma pueda conocer el estado general del sistema y
detectar alguna anomal´ıa, sin necesidad de una PC. As´ı, una vista del panel del mo´dulo
mencionado se presenta en la Figura 6.24.
Entre las opciones, la interfaz incorpora principalmente:
• Indicador testigo de encendido (“POWER”), de DSP activo y corriendo
(“STATUS”) y del estado de cada uno de los convertidores: Activado/Desactivado
(“EN 1” y “EN 2”).
• Volt´ımetros digitales para monitorear las tensiones de la FC, el SC y el Bus de
CC.
Figura 6.24: Vista frontal del panel interfaz de usuario de la Unidad de
Acondicionamiento y Control.
• Luces testigo de falla en los convertidores ante intentos de excitacio´n simulta´nea
de ambas llaves o pe´rdida de excitacio´n de las llaves (“FLT 1” y “FLT 2”) y de
falla en la conmutacio´n en los IGBT (“VCERR 1” y “VCERR 2”)..
• Pulsador para generar una interrupcio´n programable (“INTERRUPT”). Por
ejemplo, se puede utilizar para poner en marcha o detener en forma segura el
funcionamiento de los convertidores y el conjunto completo.
• Conexio´n RS-232 a PC o equipo supervisor externo para el intercambio de
informacio´n con el DSP (referencias de los lazos de control, monitoreo de
para´metros y alarmas, entre otras posibilidades).
Por otra parte, todo el conjunto puede ser tambie´n supervisado a trave´s de una
PC. Utilizando una aplicacio´n desarrollada en LabViewr, la PC interactu´a con un
computador de tiempo real de National Instrumentsr, conectado a los diferentes
mo´dulos (UAC, Fuente electro´nica Programable y Carga Electro´nica Programable).
As´ı, adquiere valores de corrientes, tensiones y potencias del sistema y permite
visualizarlas en tiempo real. La aplicacio´n permite graficar y almacenar las sen˜ales,
as´ı como tambie´n establecer alarmas para monitorear l´ımites y detener el sistema
automa´ticamente en caso de que alguna anomal´ıa as´ı lo requiera. En esta tesis no
se detalla el desarrollo de esta aplicacio´n puesto que fue realizada en conjunto con
Te´cnicos del Laboratorio IRII y constituye un elemento adicional. El SH puede operarse
sin necesidad de esta herramienta puesto que el control de los convertidores se realiza
ı´ntegramente desde el DSC. La PC de supervisio´n permite programar el DSC a trave´s de
una conexio´n USB. En la Figura 6.25 se muestra un diagrama en bloques que muestra
de que manera lo diferentes mo´dulos del sistema se vinculan con la PC de supervisio´n.
Finalmente, en las Figuras 6.26, 6.27 y 6.28 se muestran fotograf´ıas del Sistema
Figura 6.25: Diagrama en bloques de comunicacio´n entre mo´dulos del SHr.
H´ıbrido. En cada una de ellas se indican las partes que los constituyen y que fueron
descriptas a lo largo de este cap´ıtulo.
Figura 6.26: Fotograf´ıa del Sistema Hı´brido desarrollado (frente).
Figura 6.27: Detalles del Sistema Hı´brido (conexionado UAC y Bus de CC).
Figura 6.28: Detalles del Sistema Hı´brido (CC/CC, SC).
6.9. Resumen del Cap´ıtulo
Tal como fue presentado en este cap´ıtulo, el SH desarrollado esta´ basado en una
PEMFC comercial de 1,2 kW, modelo Nexar de la compan˜´ıa Ballardr, como fuente de
generacio´n principal y un SC Maxwellr de 165F, como sistema de almacenamiento de
energ´ıa. En este sentido, para la estructura seleccionada, se abordo´ el dimensionamiento
y seleccio´n del SC y el disen˜o e implementacio´n de los convertidores electro´nicos de
potencia y el hardware de adquisicio´n de datos, procesamiento y control asociado.
Durante el desarrollo del convertidor asociado a la PEMFC surgio´ la necesidad de
incluir un filtro L-C para la corriente de la PEMFC cuyo objetivo es evitar que sea
sometida a un rizado de alta frecuencia y gran amplitud. Tambie´n se describio´ el
disen˜o de la proteccio´n asociada al SC y los circuitos de excitacio´n y proteccio´n de los
convertidores CC/CC.
Asimismo, a los efectos de “emular”, si fuese necesario, una turbina eo´lica,
un sistema solar fotovoltaico o cualquier otra fuente de intere´s se incorporo´ un
canal de generacio´n adicional, basado en una fuente electro´nica programable. Por
u´ltimo, como carga, emplea una del tipo electro´nica programable, que ofrece gran
versatilidad permitiendo implementar mu´ltiples perfiles para evaluar el funcionamiento
del conjunto.
En el pro´ximo cap´ıtulo se presentan los resultados obtenidos de las pruebas
realizadas, a los efectos de verificar el correcto funcionamiento del SH desarrollado.
Cap´ıtulo 7
Operacio´n del Sistema H´ıbrido
Desarrollado
7.1. Introduccio´n
Habie´ndose detallado el disen˜o e implementacio´n del Sistema H´ıbrido de Generacio´n
de Energ´ıa Ele´ctrica, basado en tecnolog´ıas PEMFC/SC, en este cap´ıtulo se presenta
su operacio´n y analiza su desempen˜o, a partir de resultados experimentales obtenidos
de pruebas realizadas sobre el sistema.
Para el desarrollo de las pruebas, primero se presentan modelos dina´micos
correspondientes a los mo´dulos y al sistema en su conjunto. Asimismo, se describen
los lazos de control implementados, basados en controladores lineales cla´sicos, con el
objetivo de hacer un seguimiento de un perfil de potencia de carga, preestablecido.
Luego, previo a las pruebas experimentales, el conjunto es simulado a los efectos de
comprobar si el disen˜o cumple las especificaciones deseadas.
Finalmente, se describen algunas caracter´ısticas relativas a la implementacio´n del
control y puesta en marcha del SH y muestran los resultados obtenidos de las pruebas
experimentales realizadas. En este sentido, a los efectos de demostrar el excelente
desempen˜o del conjunto, se evalu´an, primero, los convertidores electro´nicos de potencia
para ambos canales y luego el conjunto completo alimentando una carga de perfil
variable, mientras se regula la tensio´n del Bus de CC en su valor deseado. En particular,
esta u´ltima prueba expone las ventajas del SH desarrollado, para producir energ´ıa
ele´ctrica en forma continua con una adecuada respuesta dina´mica, sin exigir la PEMFC.
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7.2. Modelo dina´mico del Sistema Hı´brido
En esta seccio´n, se presentan los modelos dina´micos empleados para la PEMFC, el
SC y ambos convertidores electro´nicos asociados, necesarios, como paso previo, a las
pruebas experimentales.
7.2.1. Modelo dina´mico de la PEMFC
Como se describio´ en el Cap´ıtulo 6, la Nexar consiste en un stack tipo PEM y
subsistemas auxiliares que incluyen el compresor, los dispositivos de regulacio´n de
hidro´geno, el sistema de refrigeracio´n y el de manejo de agua producto de reaccio´n.
Las caracter´ısticas mencionadas hacen que, para tareas de ana´lisis y disen˜o
espec´ıficas de esta PEMFC y sus subsistemas internos, se requiera de modelos no
lineales considerablemente complejos. Afortunadamente, en esta aplicacio´n, se la puede
considerar como un mo´dulo cerrado, constitutivo de un SHGEE. En este sentido, la
Nexar puede ser modelada en forma relativamente simple, a trave´s de la funcio´n no
lineal que caracteriza su relacio´n tensio´n-corriente de salida. Esta u´ltima, dada por la
expresio´n de la Ecuacio´n 3.51, se reproduce a continuacio´n.
vFC = f(iFC) = NFC · [E0 − A · ln(iFC)− iFC · RFC −m · expn·iFC ] (7.1)
Do´nde, los valores de los para´metros de la expresio´n anterior se presentan en la
Tabla 7.1.
Para´metro Valor Unidad
Cantidad de celdas del stack (NFC) 43 -
Tensio´n de circuito abierto por celda (E0) 1,031 V
Resistencia equivalente “lineal” de la PEMFC (RFC) 2,45 10
−4 Ω
Pendiente de la ecuacio´n de Tafel (A) 0,03 -
Constante de ca´ıda de tensio´n (“m”) 3 10−5 V
Constante de ca´ıda de tensio´n (“n”) 8 10−3 cm2mA−1
Tabla 7.1: Para´metros del modelo de estado estacionario V-I de la Nexar.
Los mismos, fueron obtenidos de diferentes trabajos (Kirubakaran, 2009a; Azib,
2008) y de ensayos experimentales y mediciones sobre la PEMFC, realizados
previamente en el laboratorio de pilas de combustible del IRII, UPC.
7.2.2. Modelo dina´mico del Supercapacitor
Un modelo dina´mico completo para el SC se presenta en la Figura 7.1. En e´ste,
R1 representa la ESR-CC, descripta en el Cap´ıtulo 6, y C1 es la capacidad entre
ambos electrodos y el electrolito (CSC). Luego, el conjunto R1 − C1 constituyen la
rama principal del modelo (conocida tambie´n como “rama ra´pida”), que determina la
evolucio´n de energ´ıa en el SC durante los ciclos de carga y descarga.
Figura 7.1: Modelo ele´ctrico completo de un SC.
Asimismo, el conjunto R2 − C2, que completa el modelo, corresponde a la “rama
lenta” y describe la distribucio´n interior de energ´ıa durante el tramo final de carga (o
descarga). Por otra parte, Rp considera el efecto de “auto-descarga” y so´lo tiene un
impacto considerable en largos per´ıodos de almacenamiento. Adicionalmente, el modelo
incorpora una inductancia serie LSC cuyo efecto puede aparecer en aplicaciones do´nde
el SC deba entregar pulsos muy ra´pidos y de gran energ´ıa.
Considerando estos para´metros, un modelo dina´mico adecuado para describir el
comportamiento del dispositivo en aplicaciones como la desarrollada en esta tesis,
solo debe considerar la rama ra´pida R1 − C1 (Shah, December 2008). Sin embargo,
considerando que la ESR es muy pequen˜a y solo limita, fundamentalmente por razones
te´rmicas, la corriente ma´xima que el mismo puede entregar u absorber, tambie´n puede
ser despreciada. De esta manera, el SC se puede modelar dina´micamente simplemente








Siendo CSC = 165F Esto es va´lido y representa el comportamiento dina´mico del
dispositivo en aplicaciones de potencia do´nde no es “exigido” en te´rminos de corrientes
ma´ximas de carga / descarga y l´ımites de operacio´n, como ocurre en el sistema
aqu´ı tratado. El signo “-” de la expresio´n v˙SC establece que la corriente a trave´s del
dispositivo se considera positiva cuando entrega energ´ıa al sistema (y por lo tanto se
descarga).
7.2.3. Modelo dina´mico de los convertidores CC/CC.
Los convertidores electro´nicos deben ser adecuadamente controlados a los efectos de
suministrar la corriente, tensio´n o potencia de salida deseada, de acuerdo a los objetivos
de control buscados en cada caso.
Con este propo´sito, se puede utilizar el modelo dina´mico parame´trico promediado,
considerando el per´ıodo de conmutacio´n Ts ya establecido (Erickson, 1999). De esta
manera, a continuacio´n, se presentan el conjunto de Ecuaciones 7.3 - 7.4 y 7.6 - 7.7 que
representan el comportamiento dina´mico de cada convertidor CC/CC.



























1−Dfc 2·Lfc·iLfcDfc·Ts·vFC ≥ 1
2·Lfc·iLfc
Dfc·Ts·vFC
−Dfc 2·Lfc·iLfcDfc·Ts·vFC < 1
(7.5)























En las expresiones anteriores, los sufijos “fc” y “sc” denotan los para´metros
conocidos, correspondientes a los convertidores asociados a la PEMFC y al SC,
respectivamente.
El desarrollo de estos modelos puede encontrarse detalladamente en bibliograf´ıa
especializada como (Mohan, 1989) y (Erickson, 1999) y en el trabajo de (Sun,
2001). Como comentario, es importante mencionar que se considera u´nicamente como
para´metro no ideal la resistencia del inductor RL de cada convertidor ya que e´stas
tienen un peso relativo considerable en el desempen˜o dina´mico del conjunto (Erickson,
1999).
7.2.4. Modelo Dina´mico Completo del SH.
En la Figura 7.2 se presenta el esquema del SH con todos sus mo´dulos. El modelo
dina´mico promediado completo, considerando obtenido a partir de los descriptos
anteriormente, se presenta en las Ecuaciones 7.8 a 7.12.
Figura 7.2: Modelo dina´mico completo del SH.
Como se puede observar, a izquierda se encuentra el canal de generacio´n basado en
la PEMFC, a la derecha el canal de almacenamiento que emplea el SC y al centro el Bus
de CC, comu´n a ambos, do´nde se encuentra conectada la carga. El modelo propuesto,
adema´s de los mo´dulos ya descriptos, considera el filtro L-C entre la PEMFC y el














































Siendo, io la corriente equivalente a trave´s de la carga igual a la suma ifcbus + iscbus
y Cbus la capacidad total, suma de Cfc + Csc (capacidades individuales de ambos
convertidores).
7.3. Control del Sistema Hı´brido
En la Figura 7.3 se presenta un esquema del SH experimental implementado,
con el sistema de control utilizado para realizar las pruebas de operacio´n. En este
sentido, el objetivo de control propuesto consiste en asegurar que el SH entregue
eficientemente en cada instante la potencia demandada por la carga asociada,
considerando principalmente las limitaciones dina´micas de la Nexar y manteniendo
constante la tensio´n del Bus de CC.
En el esquema se distinguen: dos lazos de control de corriente, un lazo de control
de tensio´n, y un lazo de control supervisor de potencia. Los dos primeros actu´an
directamente sobre cada interfaz de potencia respectivamente, mientras que los dos
segundos generan las sen˜ales de referencia de control para los dos primeros.
1. Lazo de control de corriente para el convertidor CC/CC de la PEMFC:
Permite controlar la corriente de entrada al convertidor, equivalente a la corriente
de salida de la Nexar. Su disen˜o se basa en un controlador lineal cla´sico tipo
proporcional-integral (PI) y actu´a sobre el ciclo de trabajo del CC/CC (Dfc).
Figura 7.3: SH experimental y Control.
2. Lazo de control de corriente para el convertidor CC/CC del SC: Permite
controlar la corriente a trave´s del SC. Al igual que en el otro lazo, su disen˜o se
basa en un controlador PI y actu´a sobre el ciclo de trabajo del CC/CC (Dsc).
3. Lazo de control de tensio´n del Bus de CC: Este lazo mantiene constante
la tensio´n del Bus de CC (Vbus−ref) del SH actuando sobre la referencia del lazo
de corriente del SC (Isc−ref). De esta manera, la tensio´n de salida del SH (Vbus)
es controlada utilizando el canal de almacenamiento. Ma´s adelante se explicara´n
las ventajas de esta implementacio´n. Al igual que en ambos casos anteriores, este
tambie´n utiliza un controlador tipo PI.
4. Lazo supervisor de control de potencia de salida: Este lazo supervisor de
nivel superior, por un lado, mide la potencia de salida de carga (Pbus) y calcula la
corriente que debe entregar la PEMFC para lograr abastecer la demanda. Actu´a
sobre la sen˜al de referencia de corriente del convertidor electro´nico del canal de
generacio´n (Ifc−ref). Por otro lado, permite que la PEMFC entregue una corriente
adicional para mantener el SC cargado a un valor cercano de referencia (Vsc−ref).
El sistema completo es monitoreado por una PC que se comunica con el controlador
digital de sen˜ales (DSC) y permite establecer un v´ınculo con el usuario, de manera
de que e´ste pueda conocer el estado del SH en todo momento. Adema´s permite
realizar la adquisicio´n de las variables que intervienen en el sistema, para su posterior
procesamiento.
7.3.1. Comentarios relativos al Control del SH
Tal como se ha establecido, el objetivo de esta tesis se centra en el disen˜o e
implementacio´n de un nuevo SHGEE basado en PEMFC/SC, sin pretender adentrarse
en la s´ıntesis de algoritmos de control avanzado y de altas prestaciones. No obstante,
para poder valorar en forma integral el desempen˜o del SH desarrollado, se requirio´ de
la utilizacio´n de una estructura de control sencilla pero suficientemente efectiva,
que permitio´ operar el sistema a lazo cerrado, cumpliendo adecuadamente con las
especificaciones ba´sicas de funcionamiento. Es as´ı que en esta subseccio´n se introducira´n
sucintamente los conceptos esenciales asociados al sistema de control implementado
para tales efectos.
En este contexto, a partir del esquema, se puede observar, que el lazo de control de
potencia incorpora l´ımites en la tasa de variacio´n y rango de valores permitidos de su
salida. El primero, limita la tasa de variacio´n de corriente de la Nexar a 1A/s, teniendo
en cuenta las ya mencionadas limitaciones dina´micas de esta fuente. El segundo, limita
los valores de corriente permitidos entre 0A↔ 45A, siendo e´ste el rango de operacio´n
de la PEMFC, especificado por el fabricante.
Por otro lado, la salida del lazo de control de tensio´n del Bus de CC tambie´n
esta´ limitada. Los valores de corriente del SC deben estar entre −55A↔ +55A, a los
efectos de evitar dan˜os en los componentes del SH. Estos valores l´ımites (extremos) de
corriente corresponden a la ma´xima corriente que debera´ entregar/absorber el SC, de
acuerdo a las especificaciones de disen˜o del Cap´ıtulo 6, para este dispositivo.
En un punto de operacio´n estable, la PEMFC entrega la potencia media que
demanda la carga y el SC permanece en “reposo”, sin entregar energ´ıa. Con el control
implementado, ante un cambio abrupto en la potencia de salida, sera´ el SC quien, en
primera instancia, suministre/absorba la energ´ıa necesaria/excedente, a los efectos de
evitar cambios en la tensio´n del Bus de CC. Luego, la PEMFC alcanzara´ lentamente
el nuevo valor de potencia demandada y el SC volvera´ a su condicio´n de “reposo”.
Por otra parte, si la potencia media de salida supera la nominal de la PEMFC,
el exceso sera´ suministrado temporalmente por el SC a fin de garantizar una tensio´n
constante en el Bus de CC, hasta que la condicio´n de sobrecarga haya desaparecido.
En esta situacio´n, es importante tener en cuenta que, en caso de una sobrecarga
prolongada, el SC puede agotarse alcanzando el valor mı´nimo de carga permitido,
especificado en la etapa de disen˜o (VSC−min). En este punto, para que el SC pueda
continuar suministrando la misma potencia, la corriente deber´ıa aumentar por encima
de los +55A, pero esto no sera´ posible y el sistema sera´ desconectado por la PC de
monitoreo.
Finalmente, los controladores PI de los lazos de control, fueron sintonizados
utilizando te´cnicas tradicionales de la teor´ıa de control lineal. En la Tabla 7.2 se
resumen los valores de los para´metros de cada controlador.
Controlador PI Kp Ki
Corriente en la PEMFC 2, 66 · 10−4 0,16
Corriente en el SC 2, 66 · 10−4 0,13
Tensio´n del Bus de CC 2, 66 · 10−4 0,0013
Tabla 7.2: Para´metros de sinton´ıa de los controladores PI.
Se busco´ obtener una respuesta temporal de lazo cerrado aceptable, de acuerdo con
los objetivos buscados, definida por para´metros t´ıpicos tales como sobrepaso, factor de
amortiguamiento y tiempo de establecimiento.
No´tese que, con un adecuado disen˜o del control, es posible cumplir con los
requerimientos dina´micos de la carga, permitiendo que la PEMFC opere siempre dentro
de sus especificaciones de ancho de banda.
7.3.2. Simulaciones del SH, previas a las pruebas experimen-
tales
En una etapa previa a las pruebas experimentales de funcionamiento, fue necesario
llevar a cabo simulaciones para analizar y evaluar el comportamiento del SH, a
los efectos de ajustar apropiadamente el sistema de control y la sinton´ıa de los
controladores asociados. En este sentido, en esta subseccio´n se presentan algunos
resultados representativos del funcionamiento del SH logrado en esta etapa. Para la
realizacio´n de las simulaciones se utilizo´ el ambiente MATLAB-Simulinkr, dada su
versatilidad para el desarrollo de estas tareas.
Simulacio´n del Control de Corriente de la FC.
En la Figura 7.4 se presentan respuestas de lazo cerrado, para cambios del tipo
escalo´n de referencia del control de corriente de salida de la Nexar. Se considero´ una
tensio´n de salida Vbus constante de 60V, pro´xima al valor nominal de disen˜o (75V ) y
una corriente inicial de estado estacionario ifcref = 20A. De esta manera, se aplicaron
cambios de +20A (izquierda) y de−10A desde el estado inicial y−5 desde una corriente
de 10A (derecha).

















































Figura 7.4: Simulacio´n ∆ifcref de +20A (izquierda) y −10A y −5A (derecha).
La l´ınea negra a trozos muestra la sen˜al de referencia de corriente, mientras que
las l´ıneas azules y rojas muestran las respuestas para cambios en la corriente del SC
positivos y negativos respectivamente. Se puede verificar que en todos los casos se
alcanzara´ error de estado estacionario cero y, tal como fue disen˜ado, la tasa de variacio´n
de corriente de la Nexar estara´ acotada a 1A/s . De esta manera, la corriente que
entregara´ la PEMFC alcanzara´ el valor final deseado sin variaciones abruptas.
Simulacio´n del Control de Corriente del SC.
En las Figuras 7.5, 7.5 y 7.5 se presentan respuestas de lazo cerrado, obtenidas
para cambios tipo escalo´n en iscref . En todos los casos Vbus = 60V , VSC = 22V
(cercana al estado de mı´nima energ´ıa) y la corriente inicial es iscref = 0A. A partir
de las especificaciones del SC (ver Cap´ıtulo 5), para la tensio´n inicial dada, la corriente
media se puede mover en el rango [−55, 55]A. Entonces, con el convertidor funcionando
en estado estacionario se aplicaron de la corriente de referencia iscref de ±10A, ±25A,
±55A.




































Figura 7.5: Simulacio´n ∆iscref de +10A (izquierda) y −10A (derecha).










































Figura 7.6: Simulacio´n ∆iscref de +25A (izquierda) y −25A (derecha).










































Figura 7.7: Simulacio´n ∆iscref de +55A (izquierda) y −55A (derecha).
Al igual que en el caso de la PEMFC, la l´ınea negra a trozos corresponde a iscref ,
mientras que las l´ıneas azules y rojas muestran las respuestas obtenidas en cada caso
respectivamente. Las variaciones de corriente positivas ocurrira´n durante la descarga del
SC (entrega potencia), mientras que las negativas durante su carga (absorbe potencia).
Simulacio´n del Control de Tensio´n del Bus de CC.
En las Figura 7.8 se presenta la respuesta de lazo cerrado al evaluar el control
de tensio´n del Bus de CC, cambiando la referencia de tensio´n Vbus−ref . Considerando
Vsc = 30V (intermedia entre los estados de mı´nima y ma´xima energ´ıa), manteniendo
la carga constante en el Bus de CC y partiendo de un valor Vbus = 30V , se efectuaron
cambios del tipo escalo´n de Vbus−ref . Luego, tal como se observa en la figura, se aplicaron
escalones de cambio de +40V , +20V y +15V , sucesivamente .























Figura 7.8: Simulacio´n de cambio escalonado en Vbus−ref .
La l´ınea negra a trozos representa el cambio en Vbus−ref y la azul el cambio
en Vbus, obtenido como respuesta. De acuerdo a estos resultados, la tensio´n
cambiara´ ra´pidamente (testablecimiento ≃ 200ms), alcanzando el valor final sin
oscilaciones o sobrepaso importante ni error de estado estacionario. El controlador
lineal fue disen˜ado en un punto de operacio´n cercano a la Vbus nominal de disen˜o del
SH, por esta razo´n puede aparecer un pequen˜o sobrepaso para valores de tensio´n mucho
ma´s bajos.
Por otra parte, en la Figura 7.9 se presenta la respuesta obtenida de evaluar el
mismo lazo de control, pero ahora, manteniendo constante Vbus en 60V y cambiando la
corriente Ibus. Entonces, partiendo de una corriente de salida inicial de 1A, se efectuaron
variaciones tipo escalo´n secuenciales a 3A, 8A, 16A y 5A. De esta forma, se buscaba
analizar como dichas perturbaciones afectara´n a la tensio´n Vbus y a la corriente en
el SC. Se considero´ una tensio´n inicial para el SC del mismo valor que el utilizado
anteriormente.
Figura 7.9: Simulacio´n de cambio escalonado en Ibus.
En la figura se muestran dos resultados: el primero corresponde a las perturbaciones
en Vbus y el segundo al cambio en las corrientes ISC e Ibus. Como era de esperarse
un cambio en Ibus producira´ una perturbacio´n en Vbus cuya amplitud depende de la
magnitud del cambio efectuado. En este sentido, en la simulacio´n, la peor condicio´n
ocurre al saltar de 16A a 5A (∆V = 11A), do´nde la tensio´n del Bus de CC sufre una
perturbacio´n de unos 10V , cifra que representa aproximadamente una variacio´n relativa
del 17% de su valor de estado estacionario. Si bien es un porcentaje elevado, tambie´n
ocurre que el cambio de potencia fue considerable (∆Pbus = 660W ). Por otra parte,
se observa que, el control eliminara´ la perturbacio´n en aproximadamente un segundo,
tiempo que resulta aceptable, considerando la magnitud del cambio que dio su origen.
En la Figura 7.10 se presenta un acercamiento de la Figura 7.9 en t = s6 y t = 9s,
do´nde ocurren los cambios de mayor magnitud y con objeto de observar el transitorio
en Isc.
Se aprecia un sobrepaso y oscilacio´n en ibus. Sin embargo, su amplitud porcentual
sera´ baja y se extinguira´ ra´pidamente, no representando un problema para el desempen˜o
del sistema.
Simulacio´n del SH completo.
El SH completo fue simulado con el objetivo de evaluar la respuesta dina´mica de
ambos canales, ante cambios de potencia de carga. Con esto, se buscaba saber si,
con el control empleado, el SH entregara´ en cada instante la potencia demandada por
la carga, cumpliendo con las especificaciones deseadas. Se establecio´ Vbus = 60V y las
Figura 7.10: Acercamiento de Ibus en t = 6s y t = 9s.
siguientes condiciones iniciales: Tensio´n inicial para el SC y regulada en 30V y corriente
Ibus = 10A (Pbus = 600W ).
Entonces, se realizaron cambios en la potencia demandada por la carga,
estableciendo Ibus en diferentes valores. En una primera parte y para observar la
respuesta dina´mica de ambas fuentes y algunas variables se realizaron dos cambios:
Uno desde el valor inicial a una corriente de 15A (aumentando la potencia demandada
en un 50%) y otro desde este u´ltimo a 5A (reducie´ndola ahora a un tercio). En la
Figura 7.11 se presentan los resultados obtenidos.











































































Figura 7.11: Resultados de simulacio´n del SH ante cambios en Ibus.
En el primer gra´fico, se presentan resultados correspondientes a Vbus, Vfc y Vsc.
En ellos se puede observar, como cambios en la potencia de salida producira´n
perturbaciones en Vbus, tal como suced´ıa cuando se simulo´ el control de tensio´n
anteriormente. Sin embargo, estas sera´n eliminadas y la tensio´n regresara´ ra´pidamente
a su valor nominal de 60V. De acuerdo a las condiciones impuestas, Vfc
cambiara´ lentamente y su relacio´n con la corriente que esta´ entregando en cada instante
estara´ dada por la caracter´ıstica V-I de la Nexar. De las curvas de simulacio´n se puede
observar que la tensio´n Vsc sufre una variacio´n mı´nima, decreciendo a partir del escalo´n
de potencia positivo (t = 15s) y aumentando nuevamente durante el negativo (t = 15s).
En el segundo gra´fico se muestran las corrientes del Bus de CC, la PEMFC y el
SC. Se observa que ante una perturbacio´n en la carga, isc reaccionara´ inmediatamente
para entregar ra´pidamente la potencia requerida, mientras ifc variara´ de acuerdo a las
condiciones que le permite el control (∆ifc = 1A/s), hasta alcanzar la nueva potencia
media exigida. Por u´ltimo, el tercer gra´fico, corresponde a la potencia de salida Pbus. Se
puede observar una adecuada respuesta dina´mica del SH, gracias a las “propiedades”
de ambos canales.
En la Figura 7.12 se muestran resultados del SH bajo una condicio´n de sobrecarga,
es decir, la potencia demandada supera a la ma´xima que puede entregar la Nexar,
requiriendo del “apoyo” del SC.






























































Figura 7.12: Resultados de simulacio´n del SH con sobrecarga.
Se observa como la PEMFC alcanzara´ su potencia nominal y el SC entregara´ la
corriente necesaria para suministrar la potencia de salida requerida. Esta condicio´n no
puede perdurar en el tiempo indefinidamente puesto que produce la descarga del SC
hasta alcanzar la mı´nima tensio´n (energ´ıa) permitida.
Por u´ltimo, el SH fue simulado para pequen˜as perturbaciones en la potencia de
salida. Los para´metros de simulacio´n corresponden a los mismos del caso anterior. Se
produjeron saltos escalonados de la corriente de salida de 1A, 2A y 3A hacia arriba
y hacia abajo respecto al valor inicial de estado estacionario. En la Figura 7.13 se
presentan los resultados.

































































Figura 7.13: Resultados de simulacio´n del SH completo para pequen˜as perturbaciones.
En este caso se puede observar que pequen˜as perturbaciones en Ibus no producira´n
perturbaciones significativas en Vbus.
7.4. Implementacio´n y Pruebas Experimentales
Para demostrar el correcto desempen˜o del Sistema H´ıbrido desarrollado, el
mismo fue probado experimentalmente. A continuacio´n, se describen primero, algunas
consideraciones generales que se tuvieron en cuenta respecto a la implementacio´n del
mismo y puesta en marcha.
7.4.1. Detalles de implementacio´n de hardware y software
En este sistema, los convertidores de potencia operan aplicando PWM en las
llaves controladas. El PWM para cada convertidor es generado por un mo´dulo
espec´ıfico interno del DSC (TMS320F28335), basado en un esquema de modulacio´n
complementario. El per´ıodo de actualizacio´n (sincronizacio´n) del ciclo de trabajo puede
ser de un mu´ltiplo entero del ciclo de conmutacio´n (k ·Ts) o a partir de una interrupcio´n
interna de software. La frecuencia de conmutacio´n utilizada es de fs = 20kHz, tal
como especifico´ durante el disen˜o de hardware. Las salidas PWM, se env´ıan al mo´dulo
de excitacio´n y proteccio´n que, tal como se explico´ en el Cap´ıtulo 6, se encarga de
acondicionar los niveles lo´gicos de sen˜al a los del driver y evitar la excitacio´n simulta´nea
de ambas llaves. En la Figura 7.14 se presenta el esquema de modulacio´n utilizado. Se
puede observar que se ha incluido un tiempo muerto que permite evitar conduccio´n
simulta´nea de ambas llaves, debida a la conmutacio´n no instanta´nea (real) de las
mismas.
Figura 7.14: Esquema PWM utilizado.
El algoritmo de control completo del sistema fue programado utilizando MATLAB-
Simulinkr a trave´s de bloques interconectados. El MATLABr incluye una librer´ıa que
contiene los mo´dulos internos del DSC facilitando el desarrollo de aplicaciones. Luego,
con el CODE COMPOSER Studior se genera el co´digo de ma´quina correspondiente y
realiza su descarga en el DSC.
Para medir las tensiones y corrientes externas, se eligio´ una frecuencia de muestreo
de 5µs, es decir, 10 veces menor que Ts. El ADC interno del DSC se utilizo´ en
modo de adquisicio´n simulta´nea, do´nde las sen˜ales son muestreadas de a pares, por
per´ıodo de adquisicio´n, permitiendo optimizar el tiempo de ejecucio´n del co´digo y
disponer de todas ellas en 15µs (tres pares). El mo´dulo PWM se configuro´ para que
su sincronizacio´n sea realizada al inicio de cada per´ıodo de conmutacio´n (k · Ts) y que
a su vez en dicho instante se dispare una nueva adquisicio´n del ADC. Las tensiones
y corrientes son adquiridas, el co´digo es ejecutado y finalmente se generan los nuevos
valores de ciclo de trabajo D para el PWM de cada llave de los CC/CC. De esta
manera, para un o´ptimo desempen˜o, es importante disponer del nuevo valor de D
antes del nuevo per´ıodo de conmutacio´n ((k + 1) · Ts).
Respecto al tiempo de ejecucio´n del co´digo, esto no representa un problema puesto
que, como se sabe, el DSC tiene una frecuencia de reloj de 150 MHz y dispone de
unidades de punto flotante y mo´dulos de hardware para multiplicacio´n y divisio´n que
permiten realizar las operaciones necesarias muy ra´pidamente. En la Figura se describe
la secuencia de ejecucio´n del programa.
Figura 7.15: Adquisicio´n, procesamiento y sincronizacio´n del PWM.
7.4.2. Algunas consideraciones necesarias para la puesta en
marcha
Para la puesta en marcha del SH, evitando provocar dan˜os en sus mo´dulos,
es necesario considerar una secuencia de inicio adecuada, estableciendo algunas
condiciones. Los puntos principales a considerar se enumeran a continuacio´n:
1. Posicio´n inicial de las llaves de los convertidores.
2. Tensiones iniciales y niveles de corriente de la Nexar, el SC y el Bus de CC.
3. La secuencia y orden apropiados en la que los convertidores son inicializados.
4. Los valores iniciales para las referencias de los lazos de control.
La primera que puede tenerse en cuenta es el orden en el cual los convertidores
electro´nicos son “encendidos”. En este sentido, primero la tensio´n de operacio´n del
Bus de CC Vbus debe alcanzar un valor de estado estacionario inicial antes que el resto
de los mo´dulos comiencen a funcionar. Para esto, puede utilizarse como primera opcio´n
la Fuente Electro´nica Programable, descripta en el Cap´ıtulo 6, de manera de utilizarla
para cargar los capacitores del Bus de CC a un valor de tensio´n deseado y luego,
desconectarla; o bien, utilizar la PEMFC a trave´s del diodo del convertidor CC/CC tal
como se muestra en la Figura 7.16.
Con ambos convertidores electro´nicos “apagados”, si se enciende la PEMFC los
capacitores del Bus de CC se cargara´n al valor de la tensio´n de vac´ıo de la misma. El
diodo del CC/CC impide, adema´s, que la corriente solo fluya desde la Nexar hacia el
Bus de CC.
Figura 7.16: Circuito de inicializacio´n de la tensio´n del Bus de CC.
Por otra parte, es necesario que el SC este´ cargado a un valor de tensio´n seguro,
menor o igual al del Bus de CC. Para cargarlo inicialmente, se puede utilizar
nuevamente la Fuente Electro´nica Programable y el circuito de la Figura 7.17 cerrando
manualmente “S2”, o incorporando un algoritmo de pre-carga en el software del DSC
que utilice el CC/CC del canal. Por razones de seguridad e integridad, condicio´n
necesaria para trabajar con este dispositivo que el Mo´dulo de Proteccio´n este´ encendido.
Figura 7.17: Circuito de inicializacio´n de la tensio´n del SC.
Otros dos factores importantes son la posicio´n inicial de las llaves de los
convertidores y el valor inicial del ciclo de trabajo del PWM al momento en el
que los mismos comenzara´n a funcionar. En el arranque, la llave inferior de ambos
convertidores debe estar abierta. Esta condicio´n puede lograrse fa´cilmente ajustando
la configuracio´n del mo´dulo PWM del DSC. Asimismo, este u´ltimo debe comenzar a
funcionar solamente despue´s que el algoritmo de control provea una salida va´lida y
segura. Para el convertidor bidireccional, asociado al SC, es importante que la llave
superior de la columna se encuentre inicialmente abierta (antes de energizar el sistema
o con el mismo en reposo), puesto que de lo contrario podr´ıa producirse un cortocircuito
entre el SC y el Bus de CC.
Finalmente, inicialmente para el “arranque”, despue´s que la Nexar se ha encendido
y se encuentra en estado estable con todos sus circuitos funcionando correctamente y
el SC se ha pre-cargado a un valor de tensio´n inicial, es necesario llevar la tensio´n del
Bus de CC lentamente desde el valor inicial a la tensio´n deseada en el Bus de CC. Esto
u´ltimo, activando primero el control de corriente de los convertidores CC/CC. y luego,
el control de tensio´n que actu´a sobre el canal del SC. Una vez que se ha alcanzado este
estado, se puede iniciar, el lazo de control de potencia y conectar carga al SH.
Al detener el sistema, es importante llevarlo a un valor seguro. Esto es,
principalmente que ambos convertidores se encuentren apagados (todas sus llaves
abiertas) y el SC sea descargado completamente.
7.4.3. Pruebas experimentales y Resultados
Para un clara presentacio´n de los resultados, los mismos fueron organizados en dos
grupos. En el primero se realizaron pruebas sobre los canales en forma independiente,
para verificar el funcionamiento de los convertidores electro´nicos de potencia. El
segundo grupo, el SH completo fue probado, siguiendo los objetivos de control de
la Seccio´n 7.3, a los efectos de demostrar que el conjunto funciona satisfactoriamente.
Prueba de funcionamiento de los convertidores electro´nicos del SH.
Para ambos CC/CC, utilizando un osciloscopio digital Tektronikr con capacidad
de almacenamiento, se observaron, para diferentes puntos de operacio´n de estado
estacionario y a lazo abierto: la tensio´n de entrada, de salida y la corriente de
entrada en cada uno de ellos. Se buscaba verificar si cumpl´ıan, en dichos puntos,
especificaciones de rizado de corriente y relacio´n de conversio´n. Para el ana´lisis, las
pruebas fueron recreadas en simulacio´n, en condiciones de operacio´n equivalentes
utilizando los modelos y para´metros de disen˜o desarrollados en el cap´ıtulo anterior,
a los efectos de sacar conclusiones por comparacio´n.
En las Figuras 7.18, 7.19, 7.20 y 7.21 se muestran capturas de osciloscopio, obtenidas
para diferentes puntos de operacio´n del convertidor electro´nico del canal de la PEMFC.
En estas curvas se muestran la corriente de entrada al convertidor y las tensiones
en la Nexar y en el Bus de CC, para diferentes valores de corriente de salida Io y
de D. A la izquierda, se encuentran los resultados de simulacio´n y a la derecha los
experimentales. Se puede observar que en todas ellas el rizado en iL−FC posee una




























































Figura 7.18: iL−FC , vFC y vbus para Io = 5A y D = 0,05.








































































Figura 7.19: iL−FC , vFC y vbus para Io = 5A y D = 0,15.




































































Figura 7.20: iL−FC , vFC y vbus para Io = 5A y D = 0,35.
per´ıodo de Ts = 1/fs = 50µs tal como era de esperarse. Como primera conclusio´n, el
lector puede encontrar que en todos los casos las curvas de simulacio´n y experimentales,
para condiciones equivalentes, presentan un alto grado de coincidencia, verificando que
el comportamiento real es el esperado para los valores de disen˜o especificados.








































































Figura 7.21: iL−FC , vFC y vbus para Io = 4A y D = 0,45.
Comparando las Figuras 7.18, 7.19 y 7.20, do´nde Io es la misma y solo se ha
incrementado el D, se puede apreciar como el rizado ha aumentado en cada caso,
tal como se esperar´ıa, considerando la Ecuacio´n 5.38. Asimismo, al aumentar D, para
una corriente de salida constante, debe aumentar necesariamente la tensio´n de salida
vbus y el valor medio de la corriente de entrada iL−FC , tal como sucedio´.
Por u´ltimo, en la Figura 7.21 se ha reducido Io y aumentado D permitiendo que el
convertidor opere en modo de conduccio´n discontinua. Para el disen˜o implementado y
este punto de operacio´n, de acuerdo a la Ecuacio´n 5.34, esta condicio´n deber´ıa ocurrir
para corrientes de salida menores a Ioc = 6A, como es este caso, verifica´ndose el
resultado obtenido.
En la Figura 7.22 se muestran curvas experimentales de corriente de entrada al
convertidor iL−FC y de salida de la Nexa
r, Inexa, con el filtro L-C, presentado en el
Cap´ıtulo 5, conectado entre ambos. Las figuras corresponden a resultados de simulacio´n
para valores medios de iL−FC de 10A y 20A. Tal como suced´ıa en las simulaciones
realizadas en este cap´ıtulo previo, el rizado en la corriente de la PEMFC se ha reducido
a un valor despreciable evitando as´ı que la misma sea sometida a un rizado de alta
frecuencia y gran amplitud pero sin afectar su desempen˜o.
A continuacio´n, en las Figuras 7.23, 7.24 y 7.25 se presentan los resultados
de pruebas similares realizadas para diferentes puntos de operacio´n del convertidor
electro´nico del canal del SC. Debe recordarse que el mismo, a pesar de tener valores
de disen˜o similares al de la PEMFC, es bidireccional en corriente, operando siempre en
MCC y permitiendo que pueda extraerse/inyectarse energ´ıa desde/hacia el SC.
Al igual que en los primeros resultados, las curvas de la izquierda corresponden a
simulaciones realizadas en condiciones de operacio´n ide´nticas a las de las pruebas reales
(derecha).
En la primera figura se observa que el valor medio de la corriente a trave´s del SC iSC
es cero, con valores instanta´neos positivos y negativos, tal como era de esperarse para



















































Figura 7.22: Efecto del filtro L-C en la corriente de la Nexar.






































Figura 7.23: iL−FC para ISC = 0A.




































Figura 7.24: iSC para condicio´n de descarga del SC a ISC = 5A.
dicha condicio´n de operacio´n. En este punto el SC no esta´ entregando ni absorbiendo
energ´ıa, se encuentra cargado con una tensio´n vSC = 20V , la tensio´n de salida
Vbus = 60V y el D ≃ 0, 66. Adema´s, se puede observar que el rizado en iSC es de
unos 20A pico a pico, tal como podr´ıa verificarse a partir de la Ecuacio´n 5.38. Para el



































Figura 7.25: iSC para condicio´n de carga del SC a ISC = 5A.
SC, el rizado en la corriente no representa un problema ya que dadas sus caracter´ısticas
es capaz de funcionar perfectamente bajo su efecto sin sufrir un dan˜o o pe´rdida de vida
u´til. En las Figuras 7.24 y 7.25 se presentan otras dos posibles condiciones de operacio´n:
la primera, do´nde el SC entrega energ´ıa hacia el Bus de CC (descarga) y la segunda
cuando recibe energ´ıa desde este u´ltimo (carga). En ambos casos, el valor medio de
la corriente es de 5A y Vbus = 60V , pero para la condicio´n de descarga vSC = 33V
mientras que para la de carga vSC = 10V . Respecto al rizado en la iSC en cada caso, es
de aproximadamente 20A pico-pico para el caso de descarga y la mitad para el de carga.
Estos valores pueden verificarse de la misma forma que en el primer caso analizado,
considerando que e´ste sera´ mayor para un producto D · VSC ma´s grande.
Como suced´ıa en el caso del canal de la PEMFC, aqu´ı tambie´n puede verse como los
resultados de simulacio´n obtenidos utilizando los para´metros de disen˜o son ide´nticos
en las tres situaciones a los resultados experimentales, permitiendo concluir que en este
caso el sistema funciona de acuerdo a las especificaciones de disen˜o.
Por u´ltimo, se presentan algunas pruebas a lazo abierto aplicando escalones en el
ciclo de trabajo D y observando el transitorio en la corriente de entrada al CC/CC.
Las mismas fueron realizadas por razones de facilidad sobre el CC/CC asociado a la
Nexar y los resultados se presentan en las Figuras 7.26 y 7.27.
Se puede observar que, en ambos casos, el comportamiento real observado es similar
al obtenido por simulacio´n, desafectando en este u´ltimo caso el rizado de alta frecuencia,
que no ha sido tenido en cuenta. El tipo de respuesta de segundo orden obtenida se
debe fundamentalmente a la presencia de un par de polos complejos conjugados en la
dina´mica del sistema linealizado (Erickson, 1999). Obse´rvese que en ambos casos el
sobrepaso y amortiguamiento son similares tanto en simulacio´n como en las pruebas
reales.
























Figura 7.26: iL−SC para escalo´n D = 0,15→ 0,25.


































Figura 7.27: iL−SC para escalo´n D = 0,35→ 0,45.
Prueba del Sistema Hı´brido completo.
En esta prueba se ha evaluado el Sistema H´ıbrido desarrollado en esta tesis,
funcionando con ambos canales en forma simulta´nea y de acuerdo a los objetivos
planteados en la Seccio´n 7.3. En este contexto, la prueba demuestra el correcto
desempen˜o del conjunto, manteniendo una tensio´n regulada en el Bus de CC y
entregando instanta´neamente la potencia demandada por la carga en forma eficiente,
aprovechando las ventajas de cada una de las fuentes que lo componen.
Se establecio´ una tensio´n del Bus de CC regulada en 60V y se evaluo´ el
funcionamiento del sistema utilizando un perfil de corriente de carga variable. Al igual
que en las oportunidades anteriores, los resultados experimentales fueron contrastados
con resultados de simulacio´n en condiciones de operacio´n ide´nticas para comprobar por
comparacio´n el desempen˜o de la implementacio´n. En la Figura 7.28 se presenta el perfil
de carga utilizado y en las Figuras 7.29 a 7.33 los resultados obtenidos.
En todas las figuras se presentan a la derecha, en color rojo, las respuestas obtenidas
del ensayo experimental y, a la izquierda, en azul, las correspondientes a simulacio´n.

























Figura 7.28: Perfil de carga utilizado para la prueba del SH completo.


































Figura 7.29: Corriente entregada por la Nexar.


























Figura 7.30: Corriente a trave´s del SC.
Dadas las caracter´ısticas del sistema de adquisicio´n disponible, el muestreo de las
sen˜ales durante la prueba fue realizado en intervalos de 1s, por lo que no sera´ posible
visualizar resultados en cuanto a dina´mica se refiere. Sin embargo, en esta instancia,
es de intere´s mostrar que la potencia demandada por la carga es entregada por las
fuentes, respetando los objetivos especificados en cada caso.




































Figura 7.31: Tensio´n en la Nexar.




























Figura 7.32: Tensio´n en el SC.






































Figura 7.33: Tensio´n en el Bus de CC.
En la Figura 7.29 se presenta la corriente que entrega la PEMFC en cada instante.
En la misma, no se observan picos abruptos en ifc durante las transiciones, demostrando
una caracter´ıstica “lenta” como era de esperarse, de acuerdo al disen˜o realizado.
Ante un cambio de demanda, la potencia es instanta´neamente entregada por el SC,
tal como puede observarse en la Figura 7.30, a partir de los picos de corriente en los
instantes de tiempo do´nde ocurren dichas perturbaciones.
En las Figuras 7.31 y 7.32 se presentan las tensiones para la PEMFC y el SC
respectivamente. No´tese como la tensio´n en la Nexar var´ıa, de acuerdo al punto de
operacio´n, segu´n su caracter´ıstica de estado estacionario. Como contraparte, tal como
era de esperarse, la tensio´n en el SC no var´ıa sustancialmente puesto que su alta
densidad de energ´ıa le permite entregar los picos de corriente en las transiciones sin
sufrir consecuentes variaciones de carga apreciables.
Finalmente, la Figura 7.33 muestra la tensio´n del Bus de CC. Se puede observar
que la perturbacio´n en cada transicio´n desaparece, regresando ra´pidamente al valor de
referencia y mantenie´ndose en dicho punto.
Los resultados de las pruebas realizadas demuestran como el SH desarrollado, en
su conjunto, responde satisfactoriamente a los cambios en las condiciones de carga,
asegurando la potencia demandada en cada momento y manteniendo regulada la
tensio´n del Bus de CC, respetando las limitaciones de la PEMFC. De esta manera,
el sistema cumple con las especificaciones, demostrando una excelente performance,
considerando los objetivos buscados.
7.5. Resumen del Cap´ıtulo
En el presente cap´ıtulo se presentaron los resultados experimentales obtenidos de las
pruebas realizadas sobre el nuevo Sistema H´ıbrido basado en tecnolog´ıas PEMFC/SC
desarrollado en esta tesis. Cabe destacar, que la arquitectura y fuentes elegidas para
el sistema se consideran de relevancia y en los u´ltimos an˜os, gracias a sus excelentes
caracter´ısticas individuales y combinadas, han despertado gran intere´s en el a´mbito
especializado.
Para la realizacio´n de las pruebas, se utilizaron lazos de control disen˜ados de acuerdo
a las especificaciones de las fuentes intervinientes, pero intentando obtener una muy
buena performance del sistema en su conjunto.
Finalmente, los resultados demuestran el excelente desempen˜o del Sistema H´ıbrido
y su gran versatilidad, permitiendo implementar estrategias de gestio´n de energ´ıa
en estructuras paralelas de esta configuracio´n, obteniendo un muy buen desempen˜o.
Asimismo, tal como fue mencionado oportunamente, es posible an˜adir fa´cilmente otro
tipo de fuentes de generacio´n y/o almacenamiento, ya sea conecta´ndolas directamente
al Bus de CC o emula´ndolas mediante la Fuente Electro´nica Programable incluida, sin




En la presente tesis se abordo´ espec´ıficamente el ana´lisis, disen˜o e implementacio´n
de un versa´til Sistema H´ıbrido de Generacio´n, constituido por un canal de generacio´n
principal basado en una Pila de Combustible tipo PEM y un canal de almacenamiento
que utiliza Supercapacitores.
En una primera etapa, se realizo´ el estudio y evaluacio´n de la problema´tica
energe´tica mundial, asociada principalmente a una economı´a fuertemente dependiente
de combustibles fo´siles (particularmente hidrocarburos). El uso de estos recursos de
cara´cter no renovable en el contexto actual, do´nde el desarrollo industrial y tecnolo´gico
crece continuamente y con ello su demanda, refleja dos desventajas principales: (1) su
agotamiento y (2) la contaminacio´n ambiental. Motivado por esto surgio´ la necesidad
de diversificar la matriz energe´tica, incorporando fuentes alternativas no contaminantes
de energ´ıa. En este escenario, a partir del ana´lisis realizado se determino´ el potencial
de las fuentes de energ´ıa renovables y el hidro´geno como fuente de almacenamiento, a
los efectos de asegurar un futuro energe´tico sustentable.
Espec´ıficamente se establecio´ que el hidro´geno puede ser producido empleando agua
y electricidad generada a partir fuentes de origen renovable (por ejemplo, eo´lica y solar,
que son especialmente abundantes en nuestro pa´ıs), almacenado y/o transportado.
Habie´ndose demostrado la importancia de este elemento como vector energe´tico, el
paso siguiente en el desarrollo de la tesis fue el estudio del funcionamiento de las Pilas
de Combustible, como dispositivo que permite producir energ´ıa ele´ctrica a partir del
mismo en forma eficiente y no contaminante.
De los diferentes tipos de FC, se consideraron las de tecnolog´ıa PEM, dado que
por su baja temperatura de operacio´n, taman˜o y robustez, permiten el empleo en
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mu´ltiples aplicaciones, ya sean estacionarias o mo´viles. Por lo tanto, en una segunda
etapa, se evaluaron las caracter´ısticas de estos dispositivos. Asimismo, se introdujeron y
expusieron las principales ventajas y desventajas de diferentes estructuras que utilizan
PEMFC con fuentes adicionales de generacio´n o almacenamiento de energ´ıa.
Esto u´ltimo conllevo´ a reconocer la importancia que representa en estos sistemas la
combinacio´n h´ıbrida de PEMFC y modernos sistemas de almacenamiento, en el caso
particular de esta tesis, Supercapacitores. En este contexto, se concluyo´ que gracias
a su alta densidad de potencia, estos dispositivos resuelven problemas asociados a
la lenta dina´mica de las PEMFC, aventajando ampliamente a otras tecnolog´ıas de
almacenamiento tradicionales.
El ana´lisis efectuado en las primeras dos etapas resulto´ en la eleccio´n de una
estructura paralela que vincula PEMFC y SC alrededor de un bus de corriente
continua comu´n, empleando un convertidor electro´nico de potencia por cada fuente
involucrada. Las razones que justifican esta eleccio´n corresponden a la gran flexibilidad
y escalabilidad que presentan estos sistemas, admitiendo la incorporacio´n de fuentes
adicionales de generacio´n/almacenamiento con mı´nimas modificaciones y permitiendo
su uso en mu´ltiples aplicaciones como fuentes de alimentacio´n de potencia de excelentes
prestaciones.
Es as´ı, que la u´ltima etapa de esta tesis se centro´ en el disen˜o y la implementacio´n de
los mo´dulos que conforman el SH desarrollado. Partiendo de una PEMFC comercial, se
dimensiono´ el canal de generacio´n y el canal de almacenamiento de energ´ıa basado en
SC. Espec´ıficamente se disen˜aron los convertidores electro´nicos, el hardware de control
y supervisio´n, y los sistemas de proteccio´n asociados. Para validar el correcto disen˜o del
sistema, se realizaron simulaciones, tanto de estado estacionario, como dina´micas. Por
u´ltimo, el SH fue ensayado experimentalmente, demostrando un desempen˜o altamente
satisfactorio de sus mo´dulos a lazo abierto y del sistema en su conjunto, operando a
lazo cerrado.
Lo expuesto a lo largo de la tesis y finalmente los resultados experimentales
obtenidos, permitieron resaltar las excelentes propiedades de los Sistemas H´ıbridos con
la estructura elegida como fuentes de alimentacio´n de potencia eficientes y versa´tiles,
en un contexto mundial do´nde las energ´ıas alternativas no contaminantes constituyen
un a´rea de investigacio´n prioritaria. En particular, la combinacio´n de PEMFC con
SC, ha demostrado la capacidad de alimentar en forma continua una carga de perfil
variable con una excelente respuesta dina´mica. Por estas razones el sistema presentado
constituye una excelente solucio´n por un lado, en el campo de generacio´n de energ´ıa
ele´ctrica sustentable y por otro, como una potente herramienta para la evaluacio´n de
avanzadas estrategias de gestio´n de energ´ıa en a´mbitos de laboratorio.
8.1. Propuestas Futuras
En relacio´n al trabajo realizado quedan abiertas distintas propuestas de
investigacio´n:
• La primera de ellas consiste en an˜adir fuentes de generacio´n de origen renovable
adicionales para aumentar la versatilidad del sistema y evaluar estrategias de
gestio´n de energ´ıa mas complejas. En particular, interesan la eo´lica y solar
fotovoltaica, dado su cara´cter complementario y amplio desarrollo que han tenido
estas tecnolog´ıas en los u´ltimos 20 an˜os.
• De la misma manera, es posible adicionar otros dispositivos de almacenamiento, a
los efectos de comparar estructuras con diferente grado de hibridizacio´n y evaluar
su desempen˜o para una misma aplicacio´n o en diferentes condiciones de operacio´n.
• Finalmente, en la actualidad resulta un campo de investigacio´n novedoso el
disen˜o o´ptimo de Sistemas H´ıbridos. Esto consiste, a partir de una aplicacio´n
particular, en determinar cual deber´ıa ser la estructura h´ıbrida y el taman˜o
adecuado de las fuentes que la componen, de manera de obtener un Sistema
H´ıbrido “o´ptimo” para los objetivos que se persiguen. En este contexto, el SH
desarrollado constituye una valiosa herramienta para el estudio de diferentes
opciones de disen˜o, dada la facilidad con que es posible modificar su estructura.
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